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ABSTRAK 
Industri kertas merupakan kegiatan yang dapat  
menimbulkan dampak besar terhadap kualitas sumber daya 
alam. Banyaknya jumlah air yang digunakan berdampak pada 
produksi limbah cair yang dihasilkan. Limbah cair yang tidak 
terolah dapat menyebakan pencemaran baik pada badan air 
maupun tanah sehingga diperlukan proses pengolahan pada 
limbah tersebut. Hal ini disebakan karena kandungan senyawa 
organik dan sejumlah senyawa ekstraktif yang dihasilkan dari 
proses produksi. 
PT.X merupakan pabrik kertas yang belum memiliki 
instalasi pengolahan limbah (IPAL) untuk menangani limbah 
yang dihasilkan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran 
diperlukan perancangan terhadap IPAL yang sesuai untuk 
mengolah limbah cair industri kertas. Dalam perancangan IPAL 
yang akan digunakan pertimbangan kemudahan operasional 
dan perawatan, penggunaan lahan serta memiliki efisiensi yang 
tinggi perlu diperhatikan. Sehingga dalam pengoperasiannya 
dapat berjalan dengan baik. 
   Dalam perancangan ini mengambil studi kasus 
kegiatan produksi kertas halus PT.X yang berada di Sidoarjo.  
Terdapat dua alternatif yang digunakan dalam perancangan ini 
yaitu ABR-ABF dan pengolahan dengan lumpur aktif. Dalam 
perancangan ini diharapkan luaran berupa desain IPAL beserta 
rencana anggaran biaya pembuatan IPAL tiap satu unit serta 
perbandingan diantara kedua alternatif perancangan. 
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Berdasarkan hasil analisa diperoleh desain alternatif 
IPAL dengan menggunakan ABR-ABF lebih unggul dalam 
aspek kebutuhan lahan dan biaya konstruksi. Namun pada 
aspek kemampuan pengolahan limbah, biaya operasi dan 
perawatan tidak berbeda secara signifikan dengan alternatif 
IPAL menggunakan tangka aerasi. 
Kata kunci: ABR-ABF, ipal, kertas, limbah cair, lumpur aktif
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ABSTRACT 
The paper industry is an activity that can have a big impact 
on the quality of natural resources. A large number of water used 
also affects the production of wastewater. Untreated wastewater 
cause contamination of either the soil or water bodies so that the 
necessary processing on the waste. It disebakan because the 
content of organic compounds and a number of extractive 
compounds resulting from the production process. 
 PT.X a paper mill does not have waste water treatment  
plant (WWTP) to handle the waste generated. To prevent pollution,   
WWTP is necessary to design appropriate to treat wastewater 
generated . In designing the WWTP will be used consideration of 
ease of operation and maintenance, land use and has a high 
efficiency need to be considered. So that the operation can be run 
well. 
 The place of this case study PT.X paper production 
activities are located in Sidoarjo. There are two alternatives that 
are used in this design are ABR-ABF and treatment with activated 
sludge. In this scheme the expected outcomes in the form of the 
WWTP design along with the budget plan WWTP manufacture 
each unit as well as a comparison between the two alternative 
designs. 
 Based on analyse in wastewater treatment using ABR-ABF 
is better than using Aeration Tank in some aspect like need of 
space and budget. But in operation and maintenace is not 
difference significanly. 
Keyword: ABR-ABF, wastewater treatment plant, paper,  
wastewater, activated sludge 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Industri kertas merupakan kegiatan yang dapat  
menimbulkan dampak besar terhadap kualitas sumber daya 
alam. Dalam proses produksinya air merupakan komponen 
yang memegang peranan penting karena setiap tahapan serta 
proses dalam produksi kertas menggunakan air (Welasih, 
2008). Banyaknya jumlah air yang digunakan juga berdampak 
pada produksi limbah cair yang dihasilkan. Limbah cair yang 
tidak terolah dapat menyebakan pencemaran baik pada badan 
air maupun tanah sehingga diperlukan proses pengolahan 
pada limbah tersebut. 
PT.X merupakan industri kertas yang berlokasi di Sidoarjo 
Jawa Timur. PT.X memproduksi dua jenis kertas yang 
termasuk dalam kategori kertas halus yaitu fancy paper dan 
buffalo paper. Dalam proses produksinya PT.X memperoleh 
bahan baku kertas berupa pulp yang didatangkan dari Republik  
Rakyat China. Namun, dalam proses akhir produksinya PT.X 
belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga 
berpotensi mencemari lingkungan. 
Pengolahan limbah cair dapat dilakukan secara fisik -kimia 
maupun secara biologis. Secara fisik-kimia teknologi atau 
alternatif pengolahan yang digunakan diantaranya adalah 
proses sedimentasi, koagulasi-flokulasi, oksidasi kimia dll 
(Pokhrel & Viraraghavan, 2004). Secara proses biologi adapun 
alternatif yang dapat digunakan dapat berupa degradas i 
menggunakan bakteri dengan proses aerob maupun anaerobik .  
Disisi lain pengolahan biologis yang dapat diterapkan adalah 
dengan degradasi menggunakan fungi (Kamali, 2015).  
  Dalam proses pemilihan alternatif pengolahan perlu 
dipertimbangkan baik dari segi kemampuan suatu proses 
dalam meremoval polutan, kemampuan finansial maupun dari  
segi kemudahan operasi dan perawatan. Salah satu alternatif 
pengolahan yang banyak digunakan adalah proses degradas i 
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anaerobik. Proses anaerobik memiliki kelebihan biaya operasi 
dan perawatan yang murah, lumpur yang terbentuk sedikit, 
serta memiliki efisiensi pengolahan zat organik yang tinggi. 
Disisi lain proses anaerobik memiliki kekurangan removal 
nutien yang kecil sehingga diperlukan proses lain untuk 
mengolah nutrien (Lettinga, 1995).  
Alternatif pengolahan yang dapat digunakan dalam 
mengolah limbah cair pabrik kertas yang lain adalah dengan 
proses fisik-kimia. Proses ozonasi, adsorpsi, dan teknologi 
membran banyak digunakan untuk mengolah limbah cair 
setelah proses secondary treatment namun teknologi ini lebih 
mahal. teknologi lain yang sering digunakan adalah proses 
koagulasi-flokulasi yang dilanjutkan dengan proses 
sedimentasi untuk menghilangkan zat organik serta kandungan 
padatan terlarut dalam limbah cair. Disisi lain proses tersebut  
memiliki kekurangan yaitu terbentuknya lumpur yang banyak 
dan belum terolah sehingga diperlukan pengolahan lanjutan.  
Sehingga diperlukan adanya studi mengenai alternatif 
pengolahan yang sesuai untuk diterapkan dalam mengolah 
limbah cair industri kertas (Pokhrel & Viraraghavan, 2004). 
Perancangan ini bertujuan untuk menganalisa alternatif 
pengolahan yang sesuai bagi limbah cair industri kertas PT. X 
di Sidoarjo. Adapun aspek yang dikaji adalah aspek teknis 
berkaitan dengan penentuan alternatif pengolahan limbah cair 
serta aspek finansial berkaitan dengan  analisa Bill of Quantity 
(BOQ) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).  
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan Masalah dari perancangan ini adalah: 
1. Bagaimana pengolahan yang tepat untuk air limbah industri 
kertas PT.X? 
2. Berapa biaya yang diperlukan untuk membangun fasilitas 
pengolahan air limbah di industri kertas PT.X 
1.3 Tujuan 
Tujuan perancangan ini adalah: 
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1. Merencanakan dua alternatif Instalasi Pengolahan  Air 
Limbah (IPAL) industri kertas PT. X 
2. Menghitung nilai Bill of Quantity (BOQ) dan Rekapitulasi 
Anggaran Biaya (RAB) 
1.4 Manfaat 
Manfaat dari perancangan ini adalah terbentuknya desain 
pengolahan limbah yang sesuai karakteristik air limbah industri 
kertas PT.X. 
1.5 Ruang Lingkup 
Batasan dalam perancangan ini adalah : 
1. Perancangan dilakukan di pabrik kertas PT.X Sidoarjo. 
2. Perancangan dilakukan dari bulan September sampai 
dengan November. 
3. Aspek yang dikaji adalah aspek teknis dan aspek finansial.  
4. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. 
5. Baku mutu effluen IPAL yang direncanakan mengacu pada 
Peraturan Gubernur Jawa Timur No.72/tahun 2013. 
6. Detail perancangan adalah seluruh IPAL. 
7. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) mengacu pada 
HSPK Kota Sidoarjo tahun 2015. 
8. Gambar teknis meliputi: 
a. Layout IPAL. 
b. Denah unit pengolahan. 
c. Potongan memanjang dan melintang unit pengolahan 
d. Profil hidrolis. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Gambaran Umum Industri Kertas 
 Industri kertas merupakan salah satu industri yang 
menyumbangkan polusi terbesar di dunia (Thompson et al., 
2001; Sumanthi et al., 2006). Hal ini disebakan karena pada 
keseluruhan proses pembuatan kertas menggunakan energi 
dan air dalam jumlah besar dalam produksinya (Pokhrel  & 
Viraraghavan, 2004).  Konsumsi air dalam proses produksi 
kertas berubah berdasarkan proses produksi dimana 
diperlukan sekitar 60 m3/ton air untuk memproduksi kertas 
(Thompson et al., 2001). 
 Proses pewarnaan kertas merupakan salah satu proses 
yang menghasilkan polutan pencemar yang tinggi (Monica et 
al., 2009). Hal ini disebabkan karena pewarna yang digunakan 
merupakan organik rantai panjang serta terdapat penambahan 
zat aditif tertentu dalam prosesnya (Monica et al., 2009). 
 Pewarna dalam proses pembuatan kertas terdiri atas 
acid dyes, basic dyes, direct dyes dan dispersed dyes(Monica 
et al., 2009). Dalam prosesnya sering kali ditambahkan tepung 
yang mengakibatkan kadar padatan terlarut dalam limbah cair 
kertas meningkat. 
2.2 Karakteristik Limbah Cair Industri Kertas 
 Karakteristik limbah yang dihasilkan dan kekuatan 
limbah berubah tergantung pada jenis proses pengolahan, jenis 
kayu yang digunakan, teknologi yang diterapkan, serta jumlah 
air yang digunakan pada proses produksi kertas. Limbah cair 
yang dihasilkan pada umumnya terdiri atas berbagai macam 
senyawa organik seperti lignin dan derivatnya, produk 
degradasi karbohidrat dan sejumlah senyawa ekstraktif 
(Dahlan, 2011).  
 Proses produksi kertas khususnya proses pewarnaan 
kertas memiliki karakteristik limbah dengan karteristik 
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BOD,COD dan TSS yang tinggi. Limbah dari berbagai proses 
produksi kertas disajikan Gambar 2.1. 
Penyiapan Kayu
Tanah, kotoran , dan kulit kayu  dan serpihan 
dipisahkan dari kulit kayu dan air digunakan 
untuk membersihkan kayu. sehingga air 
limbah dari sumber ini mengandung padatan 
tersuspensi, BOD, kotoran, pasir, serat dll
Digester House
Air Limbah yang dihasilkan dari digester 
house disebut  black liquor , Kraft yang 
tertinggal dari proses pemasakan  black 
liquor  mengandung zat kimia seperti lignin 
dan zat hasil ekstraksi kayu lainnya. Air 
limbah yang dihasilkan mengandung resin, 
asam lemak, warna, BOD, COD, AOX, VOC 
(terpen, alkohol, fenol, metanol, aseton, 
kloroform dll.
Pencucian Pulp
Air limbah yang dihasilkan dari proses 
pencucian pulp mengandung pH tinggi, 
BOD, COD, padatan tersuspensi dan 
berwarna coklat
Pemutihan Pulp
Air limbah yang dihasilkan dari proses 
pemutihan mengandung lignin terlarut, 
karbohidrat, warna, COD, AOX, senyawa 
chlorine inorganik seperti chlorate ClO3
- 
,senyawa organo klorin seperti dioksin, 
furan, klorofenol, VOC seperti aseton, metil 
klorida, karbon disulfida, kloroform, 
klorometan dll.
Pembuatan 
Kertas
Air limbah yang dihasilkan dari proses 
pembuatan kertas, mengandung limbah 
partikulat, senyawa organik, pewarna 
anorganik, COD, aseton dll.  
Gambar 2.1 Polutan yang dihasilkan dari berbagai sumber pada 
proses produksi kertas 
Sumber: US EPA, 1995 
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2.3 Proses Pengolahan Limbah Cair Industri Kertas 
Pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh suatu 
proses industri untuk menurunkan kadar polutan yang ada 
pada limbah sehingga aman bagi lingkungan (Asmadi & 
Suharno, 2012). Proses utama dalam pengolahan limbah cair 
terdiri atas pengolahan tahap pertama, tahap kedua dan tahap 
ketiga atau lanjutan (Thompson et al., 2001). Adapun skema 
pengolahan limbaha cair industri kertas disajikan pada Gambar 
2.2. 
 
Gambar 2.2 Skema Pengolahan Limbah Industri kertas 
Sumber: Thompson, 2001 
Pengolahan yang dilakukan bertujuan agar limbah 
yang akan dibuang aman bagi lingkungan serta memenuhi 
AIR LIMBAH 
Prasedimentasi atau 
Flotasi 
Lumpur yang 
dibuang 
Ke sungai atau 
pengolahan tahap tiga 
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baku mutu yang berlaku. Baku mutu  untuk industri kertas 
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 
2013 tentang baku mutu air limbah industri dan/atau kegiatan 
usaha lainnya. 
Tabel 2.1 Baku Mutu Limbah Industri Kertas 
Jenis Produk Kertas 
Volume 
Max 
(M3/ton) 
Parameter 
Kadar Maksimum (mg/L) 
BOD5 COD TSS Pb*) 
Kertas Halus 50 70 150 70 0,1 
Kertas Kasar 40 70 150 70 - 
Kertas Sigaret 80 30 70 35 - 
Kertas Lain yang 
dikelantang 
85 70 150 70 0,1 
pH 6 - 9 
 Catatan: 
1. Kertas Halus berartikertas halus yang dikelantang seperti 
kertas cetak dan kertas tulis. 
2. Kertas Kasar berarti kertas kasar berwarna coklat seperti 
linerboard, kertas karton, kertas berwarna coklat atau 
karton. 
3. Kertas lain berati kertas yang dikelantang selain yang 
tercantum dalam golongan kertas halus seperti kertas 
koran. 
4. Parameter Pb khusus untuk industri yang melakukan proses 
deingk ing dalam pembuatan pulp untuk memenuhi sebagian 
atau seluruh kebutuhan pulpnya. 
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2.4 Pengolahan Tahap Pertama 
Pengolahan tahap pertama (Primary Treatment )  
bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik 
(Metcalf dan Eddy, 2003). Pengolahan tahap pertama dapat  
dilakukan melalui dua metode utama yaitu dengan proses fisika 
maupun secara kimia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Thompson et al.(1998) proses sedimentasi merupakan 
proses yang banyak dipakai di Inggris dengan efisiensi removal 
mencapai 80%. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Rajvaid 
dan Markandey (1998) dimana sedimentasi memiliki efisiensi 
pengolahan sebesar 70 – 80%. Disisi lain Azeverdo et al. (1999) 
menyatakan bahwa proses pengendapan limbah pulp 
dipengaruhi pH dalam limbah. 
 
Gambar 2.3 Potongan melintang bak sedimentasi circular 
Sumber: Web.deu.edu, tanpa tahun 
Sedimentasi merupakan proses pemisahan padatan 
seperti pasir, partikel besar, flok microbial maupun flok kimiawi.  
Efektivitas proses sedimentasi dalam memisahkan partikel 
padatan dipengaruhi oleh bilangan Reynold maupun bilangan 
Froude (Asmadi & Suharno,2012). Bilangan Reynold untuk 
mencapai kondisi terbaik dalam proses sedimentasi adalah 
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<2000 atau dalam kondisi laminar. Sedangkan bilangan Froude 
untuk sedimentasi adalah > 10-5. Selain itu efektivitas proses 
sedimentasi juga dapat ditinggkatkan dengan penambahan 
plate settler (Metcalf & Eddy, 2003). Gambar bak sedimentasi 
dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
Tabel 2.2 Kriteria Desain Pengolahan Secara Fisik 
No Parameter Simbol Satuan Besaran 
A Sedimentasi    
1 
Efisiensi 
penurunan SS 
 % 30 - 70 
2 
Efisiensi 
penurunan BOD 
 % 30 - 40 
3 Waktu detensi Td Jam 1,5 - 2,5 
4 Over flowrate Vo m2/m3/hari 30 - 50 
5 Beban Pelimpah     
 Untuk Qr 44 l/dt  Qr m2/m3/hari 124 
 Untuk Qr > 44 
l/dt 
Qr m2/m3/hari 186 
6 
Rasio panjang : 
lebar 
 m 4:1 - 6:1 
7 Kedalaman d m 3 - 4,5 
8 Panjang p m 15 - 90 
9 Lebar l m 3-24 
10 
Kemiringan 
dasar 
S % 1-2 
11 Kecepatan inlet v m/dt 1 
12 
Kecepatan 
aliran 
v m/dt 0,3 
     
B Clarifier    
1 Overflow rate Vo m2/m3/hari 23 - 32 
2 Weir loading  m2/m3/hari 25 - 500 
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No Parameter Simbol Satuan Besaran 
3 Kedalaman h m 3 - 5. 
4 Diameter φ m 36 - 60 
5 
Slope dasar 
saluran 
S mm/m 60 - 160 
6 Waktu detensi td jam 2 - 4. 
        
Sumber: Asmadi & Suharno, 2012 
Dalam mendesain bak sedimentasi perlu dipahami 
zona yang ada dalam bak sedimentasi. Keempat zona tersebut  
perlu dihitung secara terpisah agar proses pengendapan tidak 
terganggu. 
Berikut disajikan langkah-langkah dalam menghitung 
bak sedimentasi: 
1. Zona pengendapan 
Langkah-langkah untuk menghitung zona pengendapan 
sebagai berikut: 
a. Menentukan jumlah bak yang akan digunakan. 
b. Menghitung Q tiap bak dengan menggunakan persamaan 
2.1. 
Qbak = Qp/jumlah bak ……………………….…………………...2.1 
Dimana:   Qbak  = Debit tiap bak (m3/detik) 
Qp  = Debit puncak/peak (m3/detik) 
c. Menghitung luas permukaan bak 
As = Qbak/OFR ………………..………………………...………2.2 
Dimana:      As  = Luas permukaan bak (m2) 
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Qbak = Debit tiap bak (m3/detik) 
OFR= Overflow rate (m3/m2.hari) 
d. Menghitung volume dan kedalaman zona pengendapan 
V = Qp x Td …………………..…………………………………2.3 
H = V/As …………………………………………………….…..2.4 
Dimana:      V = Volume bak (m3) 
Qp = Debit puncak (m3/detik) 
Td = Waktu tinggal (detik) 
As = Luas permukaan (m2) 
H  = Kedalaman zona pengendapan (m) 
e. Menghitung diameter partikel terkecil yang diendapkan 
D = (
18𝑥𝑉𝑠𝑥𝑣
𝑔𝑥(𝑆𝑠−1)
)
0,5
 ……………………………...…………………2.5 
Dimana:    D   = Diameter partikel terkecil yang diendapkan (m) 
v   = Viskositas kinematis (m2/s) 
Vs = Kecepatan pengendapan (m/s) 
g   = Percepatan gravitasi (m2/s) 
Ss = Spesific gravity  
f. Kontrol penggerusan 
Vsc = (
8𝑥𝑘𝑥 (𝑆𝑠−1)𝑥𝑔𝑥𝑑
𝑓
)
0,5
…………..........……………...……...….2.6 
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Dimana:   Vsc = Kecepatan scouring ( m/s) 
Ss = Spesific gravity  
g   = Percepatan gravitasi (m2/s) 
D  = Diameter partikel terkecil yang diendapkan (m)  
g. Kontrol bilangan Reynold dan Freud 
Nre = 
𝑉ℎ𝑥𝑅
𝑣
…………………………..……………………............2.7 
Nfr  = 
𝑉ℎ
(𝑔𝑥𝑅)
0,5 ……………..……………………………………….2.8 
Dimana:   Nre = Bilangan Reynold 
Nfr = Bilangan Freud 
Vh = Kecepatan horizontal (m/s) 
R   = Jari-jari hidrolis (m) 
g   = Percepatan gravitasi (m2/s) 
v   = Viskositas kinematis (m2/s) 
2. Zona inlet 
a. Merencanakan pintu air 
Qbak = k x u x a x b (2 x g x h)0,5………..…………..……………2.9 
Dimana:  Qbak  = Debit tiap bak (m3/s) 
a  = Tinggi bukaan pintu air (m) 
b  = Lebar pintu air (m) 
g  = Percepatan gravitasi (m2/s) 
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h  = Tinggi muka air pada inlet (m) 
b. Merencanakan perforated baffle 
Langkah-langkah merencanakan perforated baffle sebagai 
berikut: 
1) Menentukan dimensi lebar dan kedalaman baffle 
2) Menentukan diameter lubang dan jumlah lubang yang 
diperlukan. 
A’= Qbak/(c x v) …………………………..……………………..2.10 
n = A’/AL ………………………………………………………...2.11 
Dimana:    A’    = Luas total lubang (m2) 
Qbak = Debit tiap bak (m3/s) 
c      = Koefisien konstanta lubang 
v      = Kecepatan melalui lubang (m/s) 
n      = Jumlah lubang 
AL     = Luas permukaan tiap lubang (m2) 
3) Cek Nre dan Nfr menggunakan persamaan 2.7 dan 2.8. 
3. Zona umpur 
Langkah-langkah perhitungan zona lumpur sebagai 
berikut : 
a. Menentukan produksi lumpur per hari 
b. Menghitung dimensi ruang lumpur 
c. Menghitung pipa penguras lumpur 
4. Zona outlet 
Langkah-langkah menghitung zona outlet sebagai berikut:  
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a. Menentukan panjang total weir 
L = Qbak/Weir loading …………..…...…………………………2.12  
Dimana: L     = Panjang total weir (m) 
Qbak = Debit tiap bak (m3/s) 
b. Menghitung dimensi weir 
Qbak = 1,375xbxh0,5 …………….…...…………………………2.13 
Dimana: b = lebar gutter (m) 
 h = kedalaman gutter (m) 
2.5 Pengolahan Tahap Kedua 
Pengolahan Tahap kedua (Secondary treatment) 
bertujuan untuk mengkoagulasi dan menghilangkan koloid 
serta menstabilkan zat organik dalam air limbah (Asmadi & 
Suharno, 2012). Proses pengolahan tahap kedua merupakan 
pengolahan secara biologis. Menurut Porkhel (2001) kolam 
aerobik, Proses lumpur aktif, pengolahan anaerobik dan 
Sequential biological treatment merupakan pengolahan yang 
umum diterapkan pada limbah kertas. 
a. Lumpur aktif 
Proses lumpur aktif merupakan proses yang umum 
diterapkan untuk meremoval COD, BOD, SS dan AOX yang 
terdapat dalam limbah kertas. Saunamaki (1997) menyatakan 
bahwa 60 – 87%  penyisishan COD dengan lumpur aktif. Disisi 
lain Hansen et al. (1999) dan Chandra (2001) menyatakan 
bahwa penyisihan BOD dan COD yang tinggi dapat dicapai 
melalui proses lumpur aktif dengan dua tahap. 
Proses lumpur aktif secara prinsip merupakan proses 
aerobic dimana senyawa organic akan dioksidasi menjadi CO2, 
H2O, NH4 dan sel biomassa baru. Untuk menciptakan suasana 
aerobik dilakukan dengan cara mengalirkan udara kedalam 
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reactor secara mekanik. System pengolahan air limbah 
tersuspensi yang digunakan secara luas adalah dengan sistem 
lumpur aktif (Asmadi & Suharno, 2012). 
. 
Gambar 2.5 Bak Aerasi 
Sumber: PCS, tanpa tahun 
Pengolahan lumpur aktif secara konvensional terdiri  
atas 3 tahap yaitu proses pengendapan awal, proses 
aerasi/degradasi dan proses pengendapan akhir. Untuk 
menjaga jumlah mikroorganisme pengurai, dalam proses 
lumpur aktif dilakukan proses resirkulasi lumpur dari bak 
pengendap akhir. Pada tahap akhir pengolahan sering kali 
dilakukan proses desinfeksi untuk membunuh bakteri pathogen 
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yang ada (Metcalf & Eddy, 2003). Adapun kriteria lumpur aktif 
disajikan pada Tabel 2.3. 
Tabel 2.3 Kriteria Desain Pengolahan Dengan Lumpur Aktif 
Sumber: Said,N.I, 1995 
Catatan : 
Q = Debit air limbah (m3/hari) 
Qa = Laju Suplai Udara (m3/hari) 
Langkah-langkah perhitungan unit tangki aerasi sebagai 
berikut: 
1. Menentukan kesetimbangan massa dalam tangki aerasi. 
2. Menentukan efisiensi pengolahan. 
E = 
𝑆0−𝑆
𝑆0
𝑥100%  …………………..…………………………….2.14 
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dimana : So = konsentrasi BOD mula-mula (mg/l) 
  S =konsentrasi BOD setelah pengolahan 
(mg/l) 
3. Menentukan volume reaktor 
 
 cθkdX
SSoYQcθ
V
*1*
***


 ……………………………………..2.15 
dimana:    cθ  = main cell residence time (hari) 
     Q = debit pengolahan (m3/hari) 
     Y = growth yield coeficient (0,5) 
    So = BOD air buanagn (mg/lt) 
 S = influent BOD yang lolos pengolahan 
( mg/l) 
     X = MLVSS (3.500 mg/lt) 
    kd = koefisien kinematis (0,06 / hr) 
4. Menghitung produksi lumpur. 
cθkd
Y
obsY
*1
.

 …………………………..………………..2.16  
Dimana:    Y obs = observed yield, g/g 
        cθ    = main cell residence time, hari 
         kd   = koefisien kinematis, hr-1 
         Y     = growth yield coeficient, 0,5 
5. Menentukan kebutuhan oksigen 
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Kg.O2/hr=
 
 Px
f
SSoQ
42,1
*


…….…………………….2.17 
Dimana : Q = debit rata-rata ( m3/hr) 
     f = Faktor konversi BOD5 ke BOD1 
6. Menentukan volume udara 
7. Kontrol F/M rasio dan volumetric loadig factor 
F/M=So / θ X ………...………………………………………..2.18 
Dimana:       So = BOD air baku (mg/l) 
θ   = waktu detensi (hari) 
 X  = MLVSS (mg/l) 
Volumetric loading= 
V
QSo *
 ………..……………………….2.19 
Dimana:     So = BOD air baku 
 Q = debit (m3/detik) 
 V = volume tangka (m3) 
8. Menetapkan kebutuhan aerator 
b. Pengolahan Anaerobik 
Pengolahan anaerobik merupakan pengolahan yang 
sesuai untuk digunakan pada air limbah yang mengandung 
konsentrasi organik yang tinggi seperti limbah kertas (Ince et 
al., 2007). Anaerobik mikroorganisme diketahui lebih efisien 
dalam mendegradasi senyawa organik terklorinasi 
dibandingkan mikroorganisme anaerobik (Lettinga, 1991).  
Pengolahan anaerobik yang umum digunakan untuk 
mengolah limbah cair industri kertas adalah UASB (Upflow 
Anaerobik  Sludge Blanket) dan biofilter. Hal ini disebakan 
karena kedua reaktor tersebut memiliki tingkat efektivitas yang 
tinggi serta pengoperasian dan perawatannya yang mudah. 
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Gambar 2.6 Anaerobic baffled reactor (ABR) 
Sumber: Tilley et al., 2014 
.Salah satu modifikasi reactor UASB adalah ABR 
(Anaerobik  Baffle Reactor). ABR merupakan bentuk UASB 
yang dipotong. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya 
UASB adalah bangunan yang tinggi sehingga jika konstruksi 
dilakukan secara tertanam maka akan menyulitkan jika 
dibangun dengan tenaga manual karena keterbatasan 
kemampuan gali. Sehingga dengan adanya ABR 
pembangunan reaktor yang dilakukan tidak memerlukan 
konstruksi yang dalam. 
Menurut Asmadi & Suharno (2012) Kelebihan 
penggunaan ABR adalah : 
1. Sederhana karena tanpa menggunakan bahan material 
khusus, tidak membutuhkan proses pemisahan gas, tidak 
membutuhkan pengadukan mekanik, dan gangguan yang 
mungkin ditimbulkan sedikit. 
2. Memungkinkan SRT (Sludge Retention Time) yang lama 
dengan HLR (Hydraulic Retention Time) yang rendah. 
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3. Tidak membutuhkan karakteristik biomassa yang khusus.  
4. Dapat digunakan untuk mengolah berbagai macam jenis 
limbah 
5. Shock loading yang stabil. 
Kriteria Desain ABR 
Kriteria desain ABR menurut Sasse (2009) sebagai berikut:  
a. SS/COD rasio   = 0,42 (domestik : 0,32-0,55) 
b. Waktu tinggal hidrolik (HRT) = - < 8 jam 
  - sebaiknya antara 12 – 14 
jam untuk keseluruhan ABR 
  - > 20 jam tidak dianjurkan 
c.  rasio panjang : lebar   = 0,4 
d.  Jarak anatar pipa  = <30 cm 
e.  Jumlah ruang  = dianjurkan 5 (4-6 per beban         
BOD) 
f.  Kedalaman outlet   = dianjurkan 1,8 m (max 2,2 m 
untuk sistem besar) 
g.  Upflow velocity  = Sebaiknya 0,9 m/jam (max. 
1,1 m/jam untuk sistem besar) 
h. Beban organic   = <3 kg/m3.hari BOD 
Pengolahan anaerobik lain yang memiliki efektifitas tinggi 
adalah biofilter. Berbeda dengan sistem UASB yang 
menggunakan pertumbuhan mikroorganisme tersuspensi, 
sistem biofilter menggunakan pertumbuhan mikroorganisme 
terlekat. Selain itu proses biofilter dapat dioperasikan secara 
anaerobik maupun secara aerobic dengan tambahan aerator. 
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Gambar 2.7 Anaerobic Biofilter 
Sumber: Tilley et al., 2014 
Menurut Asmadi & Suharno (2012) Kelebihan 
penggunaan Biofilter adalah : 
1. Pengoperasian mudah karena tidak diperlukan resirkulasi 
lumpur seperti proses lumpur aktif dan tidak memiliki 
masalah bulk ing seperti proses lumpur aktif 
2. Lumpur yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan proses 
lumpur aktif. Hal ini disebabkan karena pada proses biofilm 
BOD yang dikonversi menjadi biomassa hanya sekiitar 
10% dari total BOD yang teremoval. 
3. Dapat digunakan untuk mengolah air limbah dengan 
konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi.  
4. Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun 
fluktuasi konsentrasi. 
5. Pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan 
kecil. 
Kriteria desain ABF 
Kriteria desain ABF menurut Sasse (2009) sebagai berikut:  
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a. SS/COD rasio   = 0,42 (domestik : 0,32-0,55) 
b. Waktu tinggal hidrolik (HRT) = - < 8 jam 
 - sebaiknya antara 12 – 14 
jam untuk keseluruhan ABR 
 - > 20 jam tidak dianjurkan 
c.  rasio panjang : lebar   = 0,4 
d. Jarak anatar pipa  = <30 cm 
e.  Jumlah ruang  = dianjurkan 5 (4-6 per beban 
BOD) 
f. Kedalaman outlet   = dianjurkan 1,8 m (max 2,2 m 
untuk sistem besar) 
g. Upflow velocity  = Sebaiknya 0,9 m/jam (max. 
1,1 m/jam untuk sistem besar) 
h. Beban organic   = <3 kg/m3.hari BOD 
Pada perkembangan selanjutnya juga diterapkan 
sistem hybrid yaitu menjadikan ABR dan ABF (anaerobic  
biofilter) dalam satu reaktor ABR-ABF. Hal ini dilakukan untuk 
menciptakan dua tahap proses pengolahan bilogis dimana ABF 
lebih efektif untuk mengolah konsentrasi organik yang kecil 
dibandingkan dengan dengan ABR. 
Langkah-langkah menghitung unit ABR-ABF yang 
terintegrasi dengan tangki septik  sebagai berikut:  
1. Menghitung dimensi tangki septik 
a. Menghitung volume berdasarkan Td yang telah ditentukan 
V = Q x Td …………………………………………………….2.20 
Dimana:     V = Volume tangki (m3) 
Q = Debit pengolahan (m3/s) 
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Td= Waktu tinggal (jam) 
b. Menentukan dimensi zona pengendapan 
c. Menghitung zona lumpur berdasarkan produksi lumpur 
dan waktu pengurasan. 
Untuk menentukan jumlah COD yang tersisihkan dan 
menjadi lumpur berdasarkan Gambar 2.8 sampai Gambar 2.10. 
 
Gambar 2.8 Grafik Hubungan Penyisishan COD dengan 
Td 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 2.9 Hubungan Penyisihan COD dengan BOD yang 
Tersisihkan 
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Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 2.10 Grafik Hubungan Reduksi Volume 
Berdasarkan Waktu Simpan 
Sumber: Sasse, 2009 
Dimensi zona lumpur dihitung berdasarkan lumpur 
yang dihasilkan setelah proses stabilisasi, dimana perhitungan 
dimensi zona lumpur sebagai berikut: 
H = V/Azona settling ……………………..…………………………2.21 
Dimana:    H = Kedalaman zona lumpur (m) 
V = volume lumpur setelah stabilisasi (m3) 
A = Luas permukaan zona pengendapan (m2) 
2. Menghitung dimensi ABR 
a. Menghitung ketinggian total ABR 
H = HRT x Vup ………………………..………………………...2.22 
Dimana:     H     = Ketinggian ABR total (m) 
HRT = Waktu tinggal hidrolik (jam) 
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Vup      = Kecepatan aliran keatas (m/jam) 
b. Menghitung dimensi kompartemen ABR 
H kompartemen = H tangki septik ……………..……………..2.22 
L kompartemen  = L tangki septik……………………...……..2.23 
A kompartemen   = Q/Vup ……………………………………...2.24 
P kompartemen   = A kompartemen/L kompatemen ……...2.25 
c. Menentukan jumlah kompatemen ABR 
N = HABR/H kompatemen ………..……..……………………2.26 
d. Cek Vup dan HRT 
Vup = 
𝑄
𝑃 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛  𝑥 𝐿 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛
 ………………...……………..2.27 
HLR = 
𝐻𝐾𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛  𝑥 𝐿 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛  𝑥 𝐻 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛  𝑋𝑁
𝑄
 ……………2.28 
e. Menentukan efisiensi ABR. 
 
Gambar 2.11 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap 
Organic Overloading 
Sumber: Sasse, 2009 
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Untuk menentukan efisiensi ABR didasarkan pada hasil 
kali nilai faktor berdasarkan grafik pada Gambar 2.11 sampai 
Gamabr 2.15. 
 
Gambar 2.12 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap 
Konsentrasi BOD 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 2.13 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap 
Temperatur 
Sumber: Sasse, 2009 
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Gambar 2.14 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap 
Jumlah Kompartemen 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 2.15 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap HRT 
Sumber: Sasse, 2009 
Untuk menentukan removal COD didasarkan pada nilai 
faktor pada Gambar 2.16. 
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Gambar 2.16 Grafik Faktor Penyisihan COD Berdasarkan 
Penyisihan BOD 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 2.17 Grafik Penyisishan TSS dan BOD Terhdapa 
Waktu Pengendapan 
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Sumber: Tchobanoglous et al., 2003 
f. Menghitung produksi lumpur. 
3. Menghitung dimensi ABF 
a. Menentukan volume ABF 
VAF = HRT x Q ………………..………………………………..2.29 
Dimana:    VAF   = Volume ABF (m3) 
HRT = Waktu tinggal hidrolik (jam) 
Q      = Debit pengolahan (m3/jam) 
b. Menentukan dimensi kompartemen 
Panjang kompartemen AF = Kedalaman ABR…….………..2.30 
Lebar kompartemen= VAF / jumlah 
kompartemen/(kedalamanx0,25)+(pan
jang kompartemen-ketinggian media 
filter)x(1-%porositas 
media)………………..……………..2.30 
Ketinggian media filter = Kedalaman AF- jarak media filter 
dengan dasar bak -0,4-0,05 
c. Menentukan jumlah kompartemen ABF 
N = VAF/V kompatemen ……………………………….……..2.31 
d. Cek Vup 
Vup = Q/(Lebar kompartemenx panjang tiap 
kompartemenx%porositas media) ………………....2.32 
e. Menghitung efisiensi AF 
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Untuk menentukan efisiensi ABf didasarkan pada hasil kali 
nilai faktor berdasarkan grafik pada Gambar 3.12 sampai 
Gamabr 3.13. 
 
Gambar 2.18 Grafik Faktor Penyisihan COD Berdasarkan 
HRT 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 2.19 Grafik Faktor Penyisihan COD Berdasarkan 
Temperatur 
Sumber : Sasse, 2009 
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Gambar 2.20 Grafik Faktor Penyisihan COD Berdasarkan 
Influent 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 2.21 Grafik Faktor Penyisihan COD Berdasarkan 
Permukaan Spesifik filter 
Sumber: Sasse, 2009 
 33 
 
f. Menghitung produksi lumpur 
Pengolahan tahap kedua lainnya adalah menggunakan 
proses fisik-kimia. Proses fisik kimia yang sering dijumpai 
dalam pengolahan limbah cair industri kertas adalah dengan 
menggunakan proses koagulasi-flokulasi. Proses pengadukan 
dapat berlangsung melalui terjunan maupun sekat berlubang.  
Kriteria desain pengadukan cepat dan lambat 
Koagulasi : 
a. G = 300 – 1000 /detik 
b. Td = 5 – 60 detik 
Flokulasi : 
a. G = 20 – 100 /detik 
b. Td = 10 – 60 menit 
c. GTd = 48000-210000 
Langkah perhitungan unit koagulasi-flokualsi sebagai 
berikut: 
1. Menetapkan nilai gradient kecepatan (G) dan waktu 
pengadukan (Td). 
2. Menghitung Nilai GTd. 
Rumus yang digunakan untuk menghitung GTd adalah :  
GTd = G x Td ………………………………………..…………2.32 
Dimana:  GTd  = Bilangan Champ 
G  = Gradien kecepatan (/detik) 
Td = Waktu tinggal (detik) 
3. Menghitung volume reaktor. 
V = Q x Td …………………..………………………………….2.33 
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Dimana:     V = Volume reaktor (m3) 
Q = Debit pengolahan (m3/s) 
Td= Waktu tinggal (detik) 
4. Menghitung headloss yang terjadi. 
Hf =
(𝐺
2
)(𝜗)(𝑇𝑑)
𝑔
 ……………………..……………………………2.34 
Dimana:   Hf = Headloss /tinggi jatuhan(m) 
G = Gradien kecepatan (/detik) 
Td= Waktu tinggal (detik) 
v  = Viskositas kinematis (m2/detik) 
g  = Percepatan gravitasi  (m2/detik) 
2.6 Pengolahan Tahap Ketiga 
Effluent pengolahan tahap kedua sering kali masih 
belum memenuhi standard. Hal ini disebabkan karena effluent  
yang dihasilkan dari pengolahan pabrik kertas sering kali masih 
berwarna sehingga perlu diolah lebih lanjut. 
Pengolahan lanjutan yang biasa digunakan untuk 
pengolahan lanjutan adalah dengan menggunakan proses 
arang aktif. Pada pengolahan menggunakan arang aktif perlu 
dilakukan penelitian pendahuluan untuk memperoleh beberapa 
factor desain seperti volume breakthrough. 
Untuk memperoleh volume breakthrougt dilakukan 
percobaan menggunakan kolom adsorbsi dimana volume 
breakthrough dapat diperoleh dengan cara mengeplotkan 
konsentrasi effluent dengan volume air limbah yang terolah.  
Grafik breakthrough disajikan pada Gambar 2.23. 
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Gambar 2.22 Activated carbon filter 
Sumber: Focus Technology, 2011 
 
Gambar 2.23 Grafik Breakthrough 
Sumber: Reynold, 1996 
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Mendesain unit adsorpsi dapat dilakukan dengan cara 
scale up berdasarkan penelitian laboratorium. Langkah-
langkah desain unit adsorpsi sebagai berikut:  
1. Menentukan volume bed dengan metode scale-up 
approach, dengan rumus: 
Bed volume (BV)= Q/Qb ………………………………………2.35 
Dimana:   Q= debit aliran (m3/jam) 
Qb= 0,2- 0,3 bed volume /jam 
2. Menentukan massa adsorbent 
M= (BV)(ρs)……………………………………………………..2.36 
Dimana:  M= massa adsorbent (Kg) 
   ρs= massa jenis adsorbent (Kg/m3) 
2.7Perancangan Terdahulu 
Penelitian terdahulu berisikan sejumlah hasil penelitian 
yang dimuat dalam berbagai jurnal terkait pengolahan limbah 
cair industri kertas. Penelitian terdahulu dapat membantu 
perencanan dalam menetapkan pengolahan yang sesuai 
maupun memperoleh kriteria desain dari pengolahan yang 
telah ditetapkan.  
Anaerobic treatment of strong sewage by a two stage 
system of AF and UASB reactor. 
Penilitian ini meneliti sistem pengolahan air limbah 
domestic dengan sistem Anaerobic Filter (AF) dan Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket (UASB) yang disusun secara seri. 
Kinerja pengolahan limbah diukur dengan menggunakan 
limbah cair domestik yang kuat dengan padatan tersuspensi 
yang tinggi. Sistem ini dioperasikan pada waktu tinggal (HRT) 
4 jam untuk AF dan 8 jam untuk UASB. Removal rata-rata yang 
diperoleh untuk parameter COD terlarut dan COD tersuspensi 
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untuk reaktor AF dan UASB berurutan adalah 58% dan 81% 
(Sawajneh et al., 2010). 
Performance evaluation of anaerobic baffled reactor (ABR) 
treating pulp and paper wastewater in start-up period. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa 
ABR dalam mendegradasi senyawa organik dari limbah cair 
industri pulp dan kertas saat awal periode start -up. Reaktor 
merupakan pilot scale ABR dengan volume reaktor 45 liter 
dengan 4 ruang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
penyisishan SCOD sebesar 60% dengan waktu tinggal yang 
digunakan adalah 24 jam. Performa ABR berdasarkan hasil 
penelitian tidak dipengaruhi oleh karakteristik influent limbah 
dan banyak dipengaruhi oleh HRT (Alighardashi et al., 2015). 
Pilot treatment of OCC-based paper mill wastewater using 
pulsed electrocoagulation. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penurunan 
konduktivitas, SS dan COD pada old corrugated containerboard 
(OCC) dengan menggunakan prinsip elektrokoagulasi.  
Koagulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah anionic  
polyacrylamide dengan dosis 0-30mg/l dengan waktu detensi 
8-16 menit. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh penurunan 
konduktivitas, SS dan COD secara berurutan adalah 
47,7%,99,3% dan 75% tanpa penggunaan koagulan.  
Sedangkan dengan penggunaaan koagulan diperoleh 
penurunan konduktivitas, SS dan COD secara berurutan 
adalah 54,5%, 99,6% dan 92,7% (Perng et al., 2007). 
Side-by-side activated sludge pilot plant investigation 
focusing on orgaochlorines 
Penelitian ini mengoperasikan dua buah reaktor 
activated sludge secara pararel dimana salah satu reaktor 
dioperasikan dengan udara sedangkan yang lainnya dengan 
oksigen murni. Limbah yang diolah adalah effluent proses 
bleaching  pada industri kertas. Berdasarkan hasil penelitian 
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diperoleh hasil removal COD dan BOD sebesar 90 % (Rempel 
et al., 1992). 
Uji Perfomance Biofilter Anaerobic Unggun Tetap 
Menggunakan Media Biofilter Sarang Tawon Untuk 
Pengolahan Air Limbah Rumah Potong Hewan. 
Penelitian yang dilakukan mengenai uji perfoma untuk 
biofilter anaerobik dalam mengolah air limbah rumah potong 
ayam. Penelitian ini mengahasilkan efisiensi penurunan terbaik 
untuk limbah tersebut. Didapat efisiensi  removal untuk COD 
sebanyak 87%, kandungan zat organik (KmnO4) sebanyak 
83%, kemudian BOD 89% dan TSS 96% (Said dan Firly, 2005).  
Development of an Improved Anaerobic Filter for Municiple 
Watewater Treatment 
Studi HRT dalam menentukan efektifitas anaerobik filter 
menunjukkan bahwa HRT 12 jam merupakan rentang waktu 
paling optimal untuk pengolahan limbah domestik. Efisiensi 
removal yang dihasilkan mencapai 90% untuk BOD, 95% untuk 
COD dan 95% untuk TSS. Biogas yang dihasilkan mencapai 
0,35 m3 CH4/kg COD dengan kandungan CH4 yaitu sebesar 
70% (Bokdhe, 2008). 
Desain Alternatif Instalasi Pengolahan Air Limbah Pusat 
Pertokoan dengan Proses Aerobic, Anaerobic, dan 
Kombinasi Anaerobik dan aerobik di Kota Surabaya.  
Perancangan  bangunan IPAL untuk limbah cair pusat 
pertokoan. DED dari bangunan tersebut yaitu sebagai berikut :  
a. IPAL pusat pertokoan dengan proses anaerobik  
membutuhkan volume media 78,3 m3, panjang 2,1 m, lebar 
1 m, tinggi 3 m, dan jumlah bed 12 buah. 
b. IPAL pusat pertokoan dengan prose aerobik membutuhkan 
volume media 39,1 m3, panjang 1,6 m, lebar 0,8 m, tinggi 3 
m, dan jumlah bed 10 buah. 
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c. IPAL pusat pertokoan dengan kombinasi proses aerobik -
anaerobik. Bak anaerobik membutuhkan  volume media 
78,3 m3, panjang 3,6 m, lebar 1,8 mm, tinggi 3 m, dan 
jumlah bed 4 buah. Bak aerobik membutuhkan volume 
media 11,2 m3, panjang 1,9 m, lebar 1 m, tinggi 3 m, dan 
jumlah bed 2 buah. (Praditya, 2014)
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB 3 
METODE PERANCANGAN 
3.1 Kerangka Perancangan 
Metode perancangan ini disusun dalam bentuk kerangka 
perancangan yaitu alur atau prosedur dalam perancangan yang 
akan dilakukkan. Kerangka perancangan ini bertujuan untuk : 
1. Sebagai gambaran awal tahapan perancangan sehingga 
dapat memudahkan perancangan.. 
2. Dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 
perancangan agar tujuan perancangan tercapai dan 
memudahkan pembaca dalam memahami mengenai 
perancangan yang akan dilakukan. 
3. Sebagai pedoman awal dalam pelaksanaan perancangan 
sehingga kesalahan yang berisiko terjadi dapat diminimasi.  
Metode perancangan diperlukan untuk dapat merencanakan 
instalasi pengolahan air limbah bagi pabrik kertas. Metode 
perancangan dapat menjadi pedoman pada perancangan ini untuk 
menjawab tujuan perancangan. Penyusunan tahap perancangan 
bertujuan penjelas alur atau langkah-langkah yang perlu ditempuh 
dalam perancangan. Tahapan perancangan yang akan dilakukan 
disajikan pada Gambar 3
Latar Belakang/Kondisi 
eksisting
1. Limbah produksi kertas 
berpotensi mencemari 
lingkungan
2. PT.X merupakan pabrik kertas 
yang belum memiliki IPAL
Kondisi Ideal
1. Setiap kegiatan usaha wajib 
mengolah limbah cairnya sebelum 
dibuang ke badan air.
2. Pembuangan limbah cair ke badan 
air mematuhi Peraturan Gubernur 
Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 
tentang Baku Mutu Limbah Cair 
industri dan kegiatan usaha lainnya.
GAP
Ide Perencanaan
Perancangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri 
Kertas Lunak PT.X
A
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A
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam perencanaan ini adalah 
penentuan alternatif IPAL yang sesuai untuk mengolah 
limbah cair industri kertas halus sesuai dengan 
karakteristik limbah yang ada serta menentukan BOQ 
dan RAB perencanaan
Tujuan
Tujuan perencanaan adalah :
1.Menganalisis kualitas dan kauntitas air limbah industri 
kertas PT.X.
2.Merencanakan Instalasi Pengolahan  Air Limbah 
(IPAL) industri kertas PT. X
3.Menghitung nilai Bill of Quantity (BOQ) dan 
Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB)
Studi Literatur
Karakteristik fisik dan kimia limbah cair industri kertas, 
alternatif pengolahan yang pernah digunakan untuk 
mengolah pabrik kertas, dan tahapan-tahapan 
pengolahan limbah cair beserta unit pengolahan yang 
diperlukan.
Pengumpulan Data
Data perencanaan yang digunakan terdiri atas data 
primer dan sekunder
B
 
 43 
 
B
Data Primer 
1. Karakteristik limbah cair meliputi 
BOD, COD, TSS, Pb, dan pH.
2. Luas lahan lokasi perencanaan IPAL.
3. Jam operasional produksi kertas.
4. Kebutuhan air per ton produksi
5. Pengolahan limbah cair yang ada baik 
untuk limbah industri maupun domestik
6. Lokasi sungai atau saluran drainase 
di sekitar pabrik.
Data Sekunder
1. Rekening pemakaian Air selama 
setahun
2. Denah atau layout pabrik
3. HSPK Kota Sidoarjo tahun 2015.
Penelitian Pendahuluan
1. Uji pengendapan.
2. Jartest.
3. Uji proses filtrasi
Pengolahan Data
1. Perhitungan debit limbah berdasarkan data pemakaian air.
2. Penentuan kualitas air limbah berdasarkan karakteristik kimia air yang meliputi BOD, 
COD, TSS, Pb, dan pH.
3. Penetapan baku mutu effluent air limbah yang disesuaikan dengan Pergub Jatim 
no.72 Tahun 2013.
4. Penetapan alternatif pengolahan yang akan digunakan.
5. Penetapan kriteria desain sesuai dengan alternatif pengolahan terpilih
6. Perhitungan dimensi IPAL berdasarkan alternatif perencanaan yang terpilih.
7. Penggambaran DED (Detail Engineering Design) masing-masing unit berdasarkan 
perhitungan menggunakan program Autocad 2007.
8. Perhitungan BOQ (Bill of Quantity) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
C
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Kesimpulan
1. Hasil kualitas dan kuantitas limbah cair industri kertas halus PT.X
2. DED IPAL industri kertas halus PT.X
3. BOQ dan RAB untuk pembangunan IPAL industri kertas halus PT.X
Pembahasan
1. Kualitas dan kuantitas limbah cair pabrik kertas 
halus PT.X Sidoarjo.
2. DED IPAL pabrik kertas halus PT.X Sidoarjo 
dengan 2 alternatif
3. BOQ&RAB serta biaya  IPAL pabrik kertas halus 
PT.X Sidoarjo dengan 2 alternatif
4. Perbandingan DED,BOQ dan RAB IPAL pabrik 
kertas halus PT.X Sidoarjo
 
Gambar 3.1 Tahapan Perancangan 
3.2 Ide Perancangan 
Ide perancangan diperoleh dari adanya GAP antara kondisi 
ideal dengan kondisi eksisting di pabrik kertas halus PT.X.  
Idealnya seluruh kegiatan industri harus mengolah air limbah yang 
dihasilkannya sehingga memenuhi standar baku mutu Peraturan 
Gubenur Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi 
Kegiatan Industri Kertas. Kenyataannya pabrik kertas halus PT.X 
tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga 
limbah yang dihasilkan akan menimbulkan dampak negative bagi 
lingkungan jika dibuang ke badan air. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan adanya 
perancangan instalasi pengolahan air limbah untuk mengolah 
limbah cair PT.X. Hal tersebut diperlukan agar air limbah yang 
dihasilkan tidak mencemari lingkungan. 
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3.3 Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka bertujuan untuk membantu dan mendukung 
ide perancangan serta dapat meningkatkan pemahaman lebih 
jelas terhadap ide yang akan direncanakan. Tinjauan pustaka juga 
harus mendapatkan feedback dari analisa data dan pembahasan 
untuk menyesuaikan hasil analisa dengan literatur yang ada.  
Sumber literatur yang digunakan adalah jurnal internasional, jurnal 
indonesia, peraturan dan baku mutu, prosiding, text book, serta 
tugas akhir yang berhubungan dengan perancangan ini. 
Data-data pustaka yang diperlukan antara lain: 
1. Karakteristik fisik dan kimia limbah cair industri kertas  
2. Alternatif pengolahan yang pernah digunakan dalam 
mengolah limbah cair industri kertas 
3. Tahapan pengolahan limbah cair industri kertas 
4. Unit-unit pengolahan limbah cair. 
3.4 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh segala 
macam informasi yang dapat menunjang proses perancangan.  
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara survey, sampling 
dll. Cara-cara pengumpulan yang dipilih disesuaikan berdasarkan 
jenis data yang hendak diambil. 
Jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibagi atas data 
primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 
diperoleh berdasarkan pengukuran atau pengamatan langsung 
dilapangan. Disisi lain data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari sumber data lain baik dari jurnal, dokumen dll.  
a. Data Primer 
Data primer yang diperlukan dalam perancangan ini terdiri  
atas karakteristik air limbah serta kondisi eksisting di wilayah 
pabrik. Kondisi eksisting yang diperlukan adalah ketersediaan 
lahan yang ada untuk perancangan, operasional pabrik,  
pengolahan limbah yang ada, serta lokasi sungai atau drainase 
sekitar pabrik. 
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1. Sampling dan analisis karakteristik air limbah 
Sampling air diperlukan untuk mengetahui karakteristik kimia 
yang ada dalam air limbah pabrik kertas halus. Sampling dilakukan 
secara grab sampling dengan cara mengambil contoh air limbah 
pada saluran pembuangan limbah pabrik atau bak penampung .  
Sampling yang dilakukan didasarkan pada SNI 6989.59:2008. 
Sampling limbah mempertimbangkan ada atau tidaknya bak 
ekualisasi atau bak penampung limbah di lokasi pabrik.  Selain itu 
pertimbangan lain yang diperlukan adalah apakah proses 
pembuangan limbah berlangsung secara kontinyu atau tidak. Hal 
ini diperlukan agar sampel yang diambil dapat bersifat representat if 
dimana kualitas limbah yang diambil mewakili kulitas limbah 
secara keseluruhan. 
Sampel air yang diperoleh selanjutnya dianalisa di 
Laboratorium Teknik Lingkungan ITS. Adapun karakteristik air 
limbah yang dianalisis adalah: 
a) BOD (Biochemical Oxygen Demand) menggunakan SNI 
6989.72:2009 
Analisis BOD menggunakan prinsip winkler, yaitu reaksi 
oksidasi zat organik dengan oksigen yang terkandung dalam air 
oleh mikroorganisme. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 
tingkat biodegradasi limbah cair.  
b) COD (Chemical Oxygen Demand) menggunakan SNI 06-
6989.2-2009 atau 06-6989.73-2009 
Analisis COD dilakukan dengan prinsip Closed Reflux dengan 
melalui oksidasi oleh larutan K2Cr2O7 dalam keadaan asam. 
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui penurunan konsentrasi 
organik. 
c) pH menggunakan SNI 06-6989 11-2004 
Analisis nilai pH diukur dengan menggunakan Electrometric 
Method (pH meter) dengan menggunakan alat Basic pH meter-
03771 Denver Instrument. 
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d) TSS menggunakan SNI 06-6989 3-2004 
Analisis TSS dengan menggunakan metode gravimetri .  
Analisis gravimetri adalah suatu teknik analisis kuantitatif yang 
didasarkan pada pengukuran massa. Hal ini melalui pengendapan,  
penyaringan, pencucian endapan, pengeringan dan penimbangan.  
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah padatan 
tersuspensi yang terlarut dalam air limbah. 
e) Pb menggunakan SNI 06-6989 8-2004 
Analisa Pb menggunakan prinsip Spektrofotometri Serapan 
Atom (SSA). Prinsip analisis yang dilakukan adalah dengan 
penambahan asam nitrat bertujuan untuk melarutkan analit logam 
dan menghilangkan zatzat pengganggu yang terdapat dalam 
contoh uji dalam air dan air limbah dengan bantuan pemanas 
listrik, kemudian diukur dengan SSA menggunakan  gas asetilen, 
C2H2.  
2. Survey Kondisi Eksisting di Lapangan 
Survey kondisi eksisting diperlukan untuk mengetahui kondisi 
sesungguhnya yang digunakan untuk menunjang perancangan.  
Dengan adanya survey lapangan diharapkan agar hasil 
perancangan yang telah dilakukan dapat diterapkan dengan baik. 
Sehingga akan mempermudah implementasi dari hasil 
perancangan yang telah dilakukan. 
Survey kondisi eksisting yang diperlukan dalam perancangan 
ini berkaitan dengan ketersediaan lahan, operasional pabrik serta 
lokasi badan air terdekat disekitar pabrik. Data-data tersebut  
selanjutnya menjadi acuan dalam mendesain IPAL. 
Survey dilakukan dengan cara pengamatan langsung 
dilapangan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi 
perancangan. Selain itu informasi yang diperlukan dapat pula 
ditanyakan kepada staf atau karyawan yang bertugas di pabrik. 
a. Ketersediaan Lahan 
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Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor agar 
perancangan yang dilakukan dapat diimplementasikan. Hal ini 
disebakan karena setiap unit pengolahan yang direncanakan akan 
memakai sejumlah luasan lahan. Sehingga perlu diketahui berap a 
luasan lahan yang tersedia agar seluruh unit yang didesain dapat  
terbangun dengan lahan yang cukup. 
Informasi mengenai ketersediaan lahan juga membantu 
perencana dalam menentukan alternatif pengolahan yang tepat. 
Selain itu dengan mengetahui lahan yang akan digunakan dapat  
membantu dalam pengembahan layout atau tata letak unit yang 
telah didesain. 
b. Jam Operasional Pabrik 
Lama operasional pabrik memberikan inormasi kepada 
perencana mengenai lama limbah yang dihasilkan oleh suatu 
proses produksi. Informasi ini juga memberikan gambaran jam 
puncak pemakaian air. Sehingga membantu perencana untuk 
memperoleh nilai faktor puncak untuk unit yang akan 
direncanakan. 
Informasi mengenai jam operasional juga membantu 
perencana dalam mendesain unit IPAL seperti Equalization Tank. 
Hal ini diperlukan agar desain dari unit tersebut tidak terlalu besar 
maupun terlalu kecil. 
c. Pemakaian Air untuk Produksi 
Dalam pemakaian air dalam suatu industri tidak semua air 
digunakan untuk kebutuhan produksi. Namun sebagian 
penggunaan air juga dimanfaatkan dalam kegiatan yang 
menghasilkan limbah domestik seperti kamar mandi, dapur atau 
kantin pabrik.  
Informasi pemakaian air untuk keperluan produksi diperlukan 
untuk menentukan jumlah sampel yang perlu diambil untuk effluen 
pabrik maupun effluen kegiatan domestik pabrik. Sehingga hasil 
analisa kualitas air lebih representatif. 
d. Pengolahan Limbah Cair yang Ada 
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Informasi mengenai pengolahan yang sudah terbangun dapat  
menjadi pertimbangan dalam penentuan air limbah dari sumber 
mana yang harus diolah. Sehingga biaya pembangunan IPAL 
dapat ditekan karena sebelumnya telah ada pengolahan yang 
dilakukan. 
e. Lokasi Badan Air Terdekat 
Informasi lokasi badan air penerima diperlukan untuk 
mengetahui letak pipa effluent IPAL yang akan direncanakan.  
Badan air penerima dapat berupa sungai maupun saluran drainase 
yang cukup besar serta dapat menampung debit effluent yang 
dihasilkan. 
Informasi badan lokasi badan air diperoleh melalui 
pengamatan pada sekitar area pabrik sehingga dapat diketahui 
letak badan air tersebut. Informasi ini juga berguna dalam 
penentuan tata letak unit bangunan. 
a. Data Sekunder 
Data sekunder bukan merupakan data hasil pengamatan 
langsung di lapangan. Data sekunder yang diperlukan dalam 
perancangan dapat berupa dokumen maupun gambar. Data 
sekunder yang berupa dokumen yang diperlukan dalam 
perancangan ini adalah dokumen HSPK (Harga Satuan Pokok 
Kegiatan) serta rekening pemakaian air. Sedangkan data lain yang 
diperlukan adalah gambar denah maupun layout dari pabrik yang 
akan direncanakan. 
1. Rekening Pemakaian Air 
Informasi pemakaian air dapat diketahui dari adanya rekening 
pemakaian air yang dimiliki perusahaan. Dari informasi pemakaian 
air dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah 
pemakaian air rata-rata dan dapat menentukan faktor puncak 
pemakaian. Selain itu dari pemakaian air juga dapat diperkirakan 
laju timbulan air limbah yang ada di pabrik. Informasi pemakaian 
air yang diperlukan adalah pemakaian air selama satu tahun.  
Dengan mengetahui pemakaian air dalam setahun dapat dihitung 
debit rata-rata pemakaian air pertahunnya. 
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Informasi pemakaian air diperoleh melalui rekening air yang 
dimiliki oleh pabrik jika kebutuhan operasional pabrik disuplai oleh 
PDAM. Namun jika penggunaan air disuplai melalui air tanah dapat  
diperkirakan pemakaian airnya dari penggunaan air saat produksi.  
2. Gambar Denah dan Layout Pabrik 
Gambar denah dan layout pabrik diperlukan untuk 
memberikan gambaran perencana mengenai tata letak bangunan 
serta lahan yang tersedia untuk pembangunan IPAL. Gambar 
denah memberikan inormasi mengenai tata letak bangunan serta 
fungsi dari bangunan yang ada. Sedangkan layout pabrik  
memberikan gambaran mengenai letak pabrik terhadap 
sekitarnya. Sehingga dapat diperkirakan juga lokasi badan air yang 
ada disekitar pabrik. 
3. HSPK Kota Sidoarjo Tahun 2015 
HSPK berisikan data mengenai jenis kegiatan konstruksi 
beserta dengan harga satuan dari setiap kegiatan. Sehingga dapat  
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan BOQ dan RAB dari 
IPAL yang telah didesain. 
3.5 Penelitian Pendahuluan 
Penelitian pendahuluan yang dilakukan dalam perancangan ini 
meliputi: 
a. Uji Pengendapan 
Uji Pengendapan bertujuan untuk mengetahui waktu 
penyisihan serta kecepatan penyisihan yang terjadi. Selain itu data 
yang dapat diperoleh dari uji ini adalah kemampuan penyisihan 
padatan seperti TSS, BOD dan COD.  
b. Jartest 
Jartest bertujuan untuk memperoleh dosis pembubuhan 
koagulan. Jartest dilakukan menggunakan supernatan uji 
pengendapan ditambahkan dengan berbagai konsentrasi 
koagulan disertai pengdukan cepat dan lambat. 
 51 
 
c. Uji Proses Filtrasi 
Pada uji ini supernatan hasil jartest dimasukkan kedalam 
media filter karbon aktif. Karbon aktif digunakan  untuk 
menurunkan warna dan zat organic dalam sampel. Selain itu, 
proses filtrasi digunakan untuk menurunkan padatan tersuspensi 
sebelum masuk ke pengolahan biologis. 
3.6 Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan 
telah dikumpulkan. Adapun pengolahan data yang dilakukan 
meliputi :  
1. Perhitungan debit air limbah serta karakteristik air limbah 
serta karakteristik kimia dari limbah pabrik kertas halus. 
Debit perancangan diperoleh dari rekening pemakaian  air 
yang dimiliki oleh pabrik. Dari data penggunaan air selanjutnya 
dihitung penggunaan air rata-rata dari pabrik tersebut. Selain itu 
dihitung pula debit puncak dari pabrik tersebut yang akan 
digunakan dalam desain. Debit puncak dari desain diperoleh 
dengan mengalikan antara debit rata-rata hasil perhitungan 
dengan faktor peak. 
Adapun cara perhitungan debit rata-rata dan debit puncak 
sebagai berikut: 
a. Menginput data debit pemakaian air selama satu tahun dalam 
tabel. 
Data debit yang berasal dari rekening pemakaian air diinput  
ke dalam tabel. Adapun kolom yang disediakan adalah bulan,  
pemakaian air, dan produksi air limbah. 
b. Menghitung produksi air limbah dari pemakaian air bersih.  
Air limbah dihitung dengan cara mengasumsikan debit air 
limbah sebagai 70% pemakaian air. Produksi air limbah 
selanjutnya diinput juga kedalam tabulasi yang telah dibuat  
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sebelumnya. Perhitungan air limbah dilakukan dengan persamaan 
3.1. 
Qair limbah = 70% x Qair bersih ………………………….……..…….3.1 
c. Menghitung debit air limbah rata-rata 
Perhitungan debit air limbah rata-rata dilakukan dengan 
menjumlah seluruh produksi air limbah selama satu tahun 
kemudian membagi debit tersebut dengan jumlah bulan dalam  
satu tahun. Perhitungan debit rata-rata menggunakan persamaan 
3.2. 
Qav e = 
Σ𝑄
12
 …………..…………………………………………...…3.2 
Keterangan :   Qav e = debit limbah rata-rata (m3/bulan) 
             ΣQ = jumlah debit dalam 12 bulan (m3/bulan) 
Debit yang diperoleh selanjutnya dikonversi baik dalam 
satuan m3/hari maupun dalam satuan m3/jam. Cara mengkonvers i 
debit disajikan persamaan 3.3 dan 3.4. 
Qav e (m3/hari) =
Q(
m3
bulan
)
30  ℎ𝑎𝑟𝑖
……………………………………...……3.3 
Qav e (m3/jam) =
Q(
m3
hari
)
24 𝑗𝑎𝑚
……………..……………………………..3.4 
d. Menghitung debit peak  
Debit peak dihitung dengan mengalikan debit rata-rata 
dengan factor peak. Perhitungan debit peak menggunakan 
persamaan 3.5. 
Qpeak (m3/jam) =Qav e x factor peak……………………………..3.5 
Karakteristik kimiawi limbah diperoleh melalui analisa 
laboratorium. Karakteristik kimia yang diperoleh antara lain BOD, 
COD, TSS dan pH. Karakteristik kimia diperlukan untuk 
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mengetahui proses pengolahan apa yang sesuai untuk mengolah 
limbah cair pabrik kertas. Selain itu dapat ditentukan juga tahapan 
pengolahan yang diperlukan untuk mengolah air limbah agar 
memenuhi baku mutu.  
2. Penetapan baku mutu effluent air limbah yang 
disesuaikan dengan Peraturan Gubenur Tahun 2013 
tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri 
Kertas.  
Hasil laboratorium mengenai kualitas kimiawi limbah cair 
selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu. Nilai baku mutu yang 
digunakan  dalam perancangan ini adalah Peraturan Gubenur 
Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri 
Kertas. 
Baku mutu digunakan sebagai nilai pembanding untuk 
mengetahui apakah limbah yang telah diolah atau dihasilkan 
industri sudah memenuhi syarat untuk dibuang ke badan air. 
Selain itu, baku mutu juga dapat menjadi acuan dalam 
perancangan ini untuk mengetahui berapa nilai polutan yang perlu 
disisihkan agar dapat memenuhi baku mutu. Setelah mengetahui 
nilai polutan yang perlu disisihkan dapat diketahui pula berapa 
tahapan pengolahan yang diperlukan.  
3.  Penetapan Alternatif Pengolahan Berdasarkan Data 
Kualitas dan Kuantitas 
 Alternatif pengolahan ditetapkan setelah menganalisa data 
kualitas, kuantitas dan hasil analisa penenlitian pendahuluan.  
Alternatif pengolahan juga disusun secara berangkai dimana 
alternative pengolahan dimulai dari pengolahan tahap pertama 
(fisik-kimia) dilanjutkan dengan pengolahan tahap kedua. 
4. Penetapan kriteria desain sesuai dengan pustaka 
textbook dan jurnal. 
Kriteria perancangan yang digunakan diambil dari textbook 
seperti Metcalf and eddy (2003) dan sasse et al.(2009). Kriteria lain 
yang diambil juga berasal dari jurnal-jurnal terkait pengolahan air 
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limbah pabrik kertas. Kriteria perancangan yang digunakan untuk 
tiap unit disajikan pada subbab Kriteria Desain di BAB II Tinjauan 
Pustaka. 
5. Penetapan alternatif pengolahan yang akan digunakan.  
Alaternatif pengolahan yang digunakan dalam perancangan ini 
ada dua buah. Setiap alternative memiliki proses pengolahan yang 
berbeda untuk pengolahan tahap kedua. Pada alternatif pertama 
digunakan proses anaerobik-anaerobik menggunakan ABR-ABF. 
Sedangkan pada alternatif kedua menggunakan proses lumpur 
aktif. 
6. Perhitungan dimensi unit pengolahan yang telah 
ditetapkan berdasarkan kriteria desain menggunakan 
excel. 
Perhitungan ditetapkan dilakukan berdasarkan pada kriteria 
desain yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan literatur.  
Adapun hal yang perlu dihitung dari setiap bangunan terkait 
dengan dimensi baik bangunan maupun saluran serta aspek 
hidrolika yang ada pada bangunan tersebut (kecepatan saluran,  
kecepatan dalam bangunan, dll). Selain itu dalam perhitungan juga 
perlu dilakukan perhitungan baik terhadap kebutuhan pompa (jika 
diperlukan) serta peralatan tambahan yang perlu ditambahkan 
dalam bangunan (misal: media filter). 
7. Penggambaran DED (Detail Engineering Design) masing-
masing unit berdasarkan perhitungan menggunakan 
AutoCAD 2007. 
Gambar detail merupakan tahap selanjutnya setelah 
dilakukan perhitungan dimensi unit pengolahan. Dalam gambar 
detail perlu digambarkan bentuk dari unit pengolahan secara jelas 
baik bentuk dan ukuran unit bangunan. 
 Gambar detail yang perlu dipersiapkan terdiri atas :  
a. Layout tiap alternatif pengolahan 
b. Denah tiap unit bangunan 
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c. Potongan memanjang dan melintang tiap unit bangunan 
d. Profil hidrolis tiap alternatif 
8. Perhitungan BOQ (Bill of Quantity) berdasarkan DED dan 
RAB (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan SNI DT-91 
tentang pekerjaan bangunan dan HSPK Kota Sidoarjo 
tahun 2015 menggunakan program microsoft excel serta 
perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan.  
Perhitungan BOQ (Bill of Quantity) dan RAB (Rencana 
Anggaran Biaya) didasarkan pada gambar DED yang telah dibuat.  
Dalam perhitungan volume pekerjaan mengacu pada SNI DT-91 
tentang pekerjaan bangunan. Sedangkan perhitungan RAB 
didasarkan pada HSPK Kota Sidoarjo tahun 2015. 
Dalam proses perhitungan perlu diperhatikan koefisien 
dan satuan pekerjaan. Hal ini diperlukan karena berkaitan dengan 
nilai atau harga setiap satuan pekerjaan. Sehingga perhitungan 
volume pekerjaan harus dilakukan dengan teliti.  
3.5 Analisis Hasil Perancangan 
Hasil dan pembahasan digunakan untuk memperjelas  
data yang telah diolah. Hasil dan pembahasan meliputi aspek 
teknis dan biaya yang terdiri dari : 
1. Karakteristik limbah cair industri kertas halus PT.X 
Hasil analisa laboratorium selanjutnya dilakukan 
pembahasan terkait kualitas limbah pabrik kertas. Pembahasan 
meliputi nilai parameter limbah cair seperti BOD, COD, TSS dan 
pH; kekuatan limbah (BOD stregh) serta hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam pengolahan limbah. 
2. Detail Engineering Design (DED) Instalasi Pengolahan Air 
Limbah industri kertas halus PT.X. 
Gambar detail merupakan visualisasi dari hasil 
perhitungan dimensi unit bangunan. Dari gambar detail dapat  
diperoleh informasi mengenai ukuran, volume pekerjaan serta 
kebutuhan lahan dari kedua alternatif perancangan. Selain itu, 
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dengan mengetahui kebutuhan lahan untuk setiap alternatif dapat  
dilakukan analisa alternatif mana yang memerlukan lahan lebih 
sedikit dan memiliki efisiensi yang tinggi. 
3. BOQ dan RAB IPAL 
Hasil perhitungan BOQ dan RAB dari dua alternative 
selanjutnya dianalisa. Analisa berkaitan dengan jumlah masing-
masing volume pekerjaan dari dua alternatif serta biaya yang 
diperlukan untuk pembangunan IPAL masing-masing alternatif.  
4. Perbandingan DED, BOQ & RAB IPAL 
Hasil perhitunganselanjutnya dianalisa terkait dengan 
kebutuhan lahan, efisiensi yang dihasilkan serta BOQ dan RAB 
IPAL. Perbandingan ini ditujukan untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan masing-masing alternatif IPAL. 
3.7 Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan perancangan.  
Kesimpulan tersebut meliputi : 
1. Karakteristik limbah cair pabrik kertas halus PT.X 
2. Desain IPAL yang sesuai dengan karakteristik limbah pabrik  
kertas halus PT.X 
3. Rencana anggaran biaya unit IPAL industri kertas halus 
PT.X.
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BAB 4 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Industri Kertas Halus 
Perancangan ini menggunakan salah satu industri kertas 
halus yang berlokasi di Sedati Sidoarjo. PT.X merupakan industri 
yang bergerak dalam produksi kertas halus. Adapun kertas halus 
yang diproduksi berupa fancy paper, buffalo paper serta 
menyediakan jasa pelapisan dan pewarnaan pada kertas.  
 
Gambar 4.1 Tampak Depan Industri Kertas Halus PT.X 
Dalam proses produksinya industri kertas halus PT. X 
mengimpor bahan baku berupa pulp dari Republik Rakyat China.  
Bahan baku tersebut selanjutnya melalui proses seperti 
pembentukan kertas dan penambahan zat pewarna. Proses yang 
berlangsung tersebut menghasilkan sejumlah limbah cair dengan 
kadar organik dan warna yang tinggi.  
Dalam proses produksinya PT.X belum memiliki instalasi 
pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengolah limbah cair yang 
dihasilkan. PT.X hanya menyediakan bak penampungan untuk 
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menampung air limbah dari proses produksi. Limbah cair yang 
tidak ditangani tersebut berpotensi untuk mencemari lingkungan 
sekitar.  
4.2 Debit dan Kualitas Air Limbah 
A. Perhitungan Debit Air Limbah 
Debit yang air limbah yang dihasilkan dari proses produksi 
adalah 10 m3/hari dengan waktu operasional selama 24 jam dalam 
sehari, dimana pabrik beroperasi dalam waktu 7 hari dalam 1 
minggu. Debit tersebut diperoleh dari pengukuran yang dilakukan 
oleh pihak industri.  
Berdasarkan debit yang diperoleh tersebut selanjutnya 
dilakukan konversi pada debit tersebut untuk memperoleh satuan 
dalam m3/detik dan L/detik. Perhitungan debit didasarkan pada 
Persamaan 3.4. 
Debit rata-rata air limbah  (m3/detik)  = 
10𝑚3
ℎ𝑎𝑟𝑖
×
ℎ𝑎𝑟𝑖
86400  𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
 
= 0,00012 m3/detik 
Debit rata-rata air bersih (L/detik) = 
0,00012 𝑚3
𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
×
1000  𝐿
𝑚3
 
= 0,12 L/detik 
Untuk perhitungan debit puncak diasumsikan 2x kali debit  
rata-rata. Perhitungan debit didasarkan pada persamaan 3.5.  
Debit Puncak (L/detik) = 0,12 L/detik x 2 = 0,24 L/detik. 
Perhitungan debit menggunakan rekening air dalam 
proses desain tidak dapat dilakukan. Hal tersebut disebabkan 
karena terkendala proses perijinan.  
B. Kualitas dan Baku Mutu Air Limbah 
Data kualitas air limbah merupakan data primer yang 
diperoleh melalui sampling dan analisa laboratorium. Dari hasil 
analisa laboratorium selanjutnya diperoleh data kualitas air limbah 
PT.X. Baku mutu yang digunakan sebagai pembanding didasarkan 
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pada Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 2013 tentang 
baku mutu air limbah industri dan/atau kegiatan usaha lainnya.  
Hasil analisa laboratorium disajikan pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Hasil Analisa Laboratorium Kualitas Air Limbah PT.X 
No. Parameter Satuan 
Baku Mutu 
Air Limbah 
Hasil 
Analisa 
1 pH - 6 - 9 7,70 
2 TSS mg/L 70 41000 
3 COD mg/L O2 150 45384 
4 BOD mg/L O2 70 8300 
5 Timbal mg/L Pb 0,1 0,56 
 
Berdasarkan hasil analisa laboratorium keempat 
parameter pencemar yang ditetapkan Peraturan Gubernur Jatim 
Nomor 72 Tahun 2013 melebihi baku mutu. Sehingga perlu diolah 
agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan. 
Konsentrasi parameter seperti TSS, BOD dan COD yang 
tinggi disebabkan karena penggunaan bahan kimia pewarna yang 
dibantu dengan penambahan tepung. Hal tersebut mengakibatkan 
kandungan padatan yang tinggi pada air limbah serta menaikkan 
kadar BOD dan COD dalam air limbah. 
4.3 Alternatif Perancangan 
Desain unit IPAL didasarkan pada tujuan pengolahan yang 
hendak dicapai. Dalam desain IPAL ini bertujuan untuk 
memperoleh kualitas effluent agar memenuhi baku mutu yang 
telah ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan. Dalam hal ini 
baku mutu yang digunakan adalah Peraturan Gubernur Jatim 
Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah industri 
dan/atau kegiatan usaha lainnya. 
Pada desain kali ini parameter yang menjadi fokus 
pengolahan adalah TSS, BOD, COD dan Pb. Hal ini disebabkan 
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karena keempat parameter tersebut melebihi baku mutu yang 
ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan pengolahan secara lengkap 
untuk mengolah parameter-parameter tersebut. 
Pengolahan terhadap parameter TSS, BOD dan COD 
dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: 
1. Pengendapan 
2. Koagulasi-flokulasi diikuti dengan pengendapan 
3. Adsorpsi dengan filter karbon 
4. Pengolahan secara biologis apabila TSS, BOD dan COD 
belum memenuhi baku mutu 
Berdasarkan hasil analisa Pb yang terdapat dalam air limbah 
cukup kecil sehingga dalam desain ini tidak dilakukan desain 
bangunan khusus untuk menurunkan parameter Pb. Namun pada 
dasarnya Pb dapat disisihkan melalui proses sedimentasi jika 
terdapat Pb yang menempel pada partikel padatan. 
Selain itu pada proses proses pengolahan dilakukan proses 
koagulasi-flokulasi dengan penambahan MgO dan PAC. 
Penambahan MgO akan mengakibatkan pH air limbah naik. Hal ini 
disebabkan karena MgO akan membentuk basa berdasarkan 
reaksi: 
MgO(s) + H2O(l)  Mg(OH)2(aq)……………………………………(4.1) 
Kenaikan pH tersebut akan mempengaruhi kelarutan Pb dalam air. 
Dimana Pb akan membentuk Pb(OH)2 dengan konstanta kelarutan 
10-14,4. 
 Penambahan PAC mengakibatkan terbentuknya flok yang 
juga membantu pengendapan presipitat Pb(OH)2. Reaksi PAC 
dengan air ditunjukkan persamaan (4.2). 
Al2(OH)5Cl(s) + H2O(l)  2Al(OH)3(s) + HCl(aq) ……….(4.2) 
Selain parameter yang telah ditetapkan oleh Pergub, desain 
kali ini juga berfokus pada penurunan warna. Sehingga perlu ada 
unit yang fokus terhadap pengolahan warna. Pada desain kali ini 
unit yang berfokus untuk mengolah warna adalah unit koagulasi-
flokulasi dan unit filter karbon. 
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Pada desain unit IPAL digunakan 2 alternatif, yaitu:  
1. Alternatif 1 pada perancangan ini terdiri dari unit 
prasedimentasi, bak ekualisasi, koagulasi-flokulasi, bak 
sedimentasi 2, ABR-ABF dan unit filter belt press. 
Air limbah
Sedimentasi I Bak Ekualisasi Koagulasi-flokulasi Sedimentasi II
Filter Karbon
ABR + ABF
Badan Air
Filter Press
 
Gambar 4.3 Alternatif 1 
2. Alternatif 2 meliputi unit prasedimentasi, bak ekualisasi, 
koagulasi-flokulasi, bak sedimentasi 2, Tangk i 
aerasi+sedimentasi  dan unit filter belt press. 
Bak Ekualisasi Koagulasi-flokulasi
Tangki Aerasi
Badan Air
Filter Press
Sedimentasi II
Sedimentasi III
 
Gambar 4.4 Alternatif 2 
Pemilihan unit-unit dari kedua alternatif tersebut didasarkan 
atas beberapa hal yaitu: 
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1. Sedimentasi 1 
Unit pengendap diletakkan pada awal proses disebabkan 
karena kandungan padatan yang tinggi sehingga berpotens i 
menimbulkan endapan yang tinggi pada unit ekualisasi yang 
diletakkan selanjutnya. Selain itu pemilihan proses pengendapan 
pada alternative IPAL didasarkan pada hasil percobaan yang 
diperoleh penyisihan yang tinggi pada penurunan TSS,BOD dan 
COD. 
2. Bak Ekualisasi 
Bak ekualisasi dipilih untuk mengatasi fluktuasi debit pada air 
limbah serta bertujuan untuk meratakan beban dengan cara 
meratakan debit yang dialirkan. Hal tersebut disebakan karena 
pada bak ekualisasi didesain proses resirkulasi pada air limbah 
sehingga beban pencemar yang dialirkan tidak terlalu berfluktuatif.  
3. Unit Koagulasi-Flokulasi dan Pengendapan 2 
Unit koagulasi-flokulasi dipilih karena konsentrasi parameter 
BOD dan COD yang masih sangat tinggi sehingga perlu diolah 
secara fisik-kimia. Selain itu rasio BOD/COD pada air limbah 
setelah proses sedimentasi 1 <0,3 sehingga belum bisa diolah 
secara bilogis karena masih bersifat toksik bagi mikroorganisme 
(Tchobanoglous et al., 2003). 
Pada unit koagulasi-flokulasi dilakukan penambahan 2 jenis 
koagulan yaitu MgO dan PAC. Penambahan MgO selain sebagai 
koagulan karena Mg dalam air melepaskan ion divalen juga 
bertujuan untuk menaikkan pH air sehingga mempermudah 
penyisihan Pb dengan cara presipitasi diikuti proses sedimentasi.  
4. Unit Filter Karbon 
Unit filter karbon dipilih dengan tujuan untuk menurunkan 
warna air limbah yang masih tersisa setelah proses koagulasi-
flokulasi. Selain itu adsorbs dengan filter karbon berfungsi untuk 
menurunkan parameter BOD dan COD yang masih tinggi dan 
belum dapat diolah secara bilogis karena rasio BOD/COD yang 
belum memenuhi. 
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5.  ABR-ABF dan Lumpur Aktif 
Proses Bilogis dipilih setelah rasio BOD dan COD > 0,3 dari 
proses filter karbon dilakukan. Dalam desain digunakan 2 varias i 
pengolahan biologis yaitu dengan menggunakan sistem anaerobik  
(ABR-ABF) dan sistem aerobik (Lumpur aktif) yang selanjutnya 
dibandingkan dari segi kinerja penyisihan, BOQ&RAB dan 
investasi lahan. 
Pemilihan kedua jenis pengolahan tersebut didasarkan pada 
beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kelebihan dan 
kekurangan tiap pengolahan biologis disajikan pada Tabel 4.2.  
Tabel 4.2 Kelebihan dan Kekurangan ABR-ABF dan Lumpur 
Aktif 
Reaktor Kelebihan Kekurangan 
ABR-ABF 
1. Tahan terhadap 
hydraulic shock loads 
1. Waktu start-up 
lama 
  2. Tidak memelukan 
energi listrik 
2. Memerlukan 
desain dan 
konstruksi yang rumit 
  3. Biaya operasional 
rendah 
3. Reduksi patogen 
dan nutrien rendah 
  
4. umur operasional 
panjang 
4. Effluent dan 
lumpur memerlukan 
penanganan lebih 
lanjut 
  5. reduksi BOD besar 
5. Memerlukan 
strategi pengolahan 
lumpur tinja 
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Reaktor Kelebihan Kekurangan 
  
6. Produksi lumpur 
kecil, lumpur telah 
stabil 
6. Memerlukan 
penggelontoran 
  
7. Kebutuhan lahan 
sedang (dapat 
dibangun dalam 
tanah) 
7. Panduan desain 
yang tetap masih 
belum tersedia 
  8. Mudah 
dioperasikan 
8. Pada media ABF 
berpotensi terjadi 
clogging  
Lumpur Aktif 
1. Tahan terhadap 
hydraulic shock loads 
1. Konsumsi energi 
tinggi, memerlukan 
suplai listrik yang 
konstan 
 
2. Dapat dioperasikan 
pada berbagai 
konsentrasi organik 
dan hydraulic loading 
rates  
2. Memerlukan 
modal dan biaya 
operasional yang 
tinggi 
 3. Reduksi BOD dan 
Patogen Tinggi 
3. Memerlukan 
operasi dan 
perawatan oleh 
tenaga ahli 
 4. Memungkinkan 
penyisihan nutrien 
4. Sensitif terhadap 
bahan kimia yang 
rumit dan masalah 
mikroorganisme 
 
5. Dapat dimodifikasi 
untuk menyesuaikan 
batas pembuangan 
5. Tidak semua suku 
cadang tersedia di 
tempat lokal 
 65 
 
Reaktor Kelebihan Kekurangan 
 
6. Produksi lumpur 
kecil, lumpur telah 
stabil 
6. Memerlukan 
desain dan 
konstruksi yang rumit 
 
7. Kebutuhan lahan 
sedang (dapat 
dibangun dalam 
tanah) 
7. Effluent dan 
lumpur masih 
diperlukan 
pengolahan tingkat 
lanjut 
  
8. Mudah 
dioperasikan 
  
6. Unit Filter Press 
Pada desain dipilih unit filter press sebagai pengolah lumpur 
yang dihasilkan mengingat lahan yang tersedia dalam industri 
terbatas, maka akan lebih efisien jika digunakan unit filter press.  
4.4 Desain Unit IPAL 
Desain unit ipal dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria 
desain pada tiap unit agar desain yang diperoleh dapat bekerja 
dengan baik.  Desain setiap unit disajikan sebagai berikut  
A. Desain Unit Prasedimentasi 
Unit prasedimentasi didesain berdasarkan 4 zona yang ada 
pada unit prasedimentasi. Zona tersebut antara lain: zona inlet, 
zona pengendapan, zona outlet dan zona lumpur. Setiap zona 
didesain secara terpisah dengan tujuan agar aliran yang masuk ke 
dalam unit prasedimentasi dapat laminar. Zona pada bak 
prasedimentasi disajikan pada Gambar 4.5. 
Pada desain bak prasedimentasi terlebih dahulu dilakukan uji 
pengendapan untuk mengetahui kemampuan penyisishan 
padatan yang terjadi pada proses sedimentasi. Waktu tinggal yang 
diperoleh dalam percobaan ini adalah 2 jam.  
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Zona PengendapanZona Inlet
Zona Lumpur
Zona Outlet
 
Gambar 4.5 Zona pada Unit Prasedimentasi 
Perhitungan Unit Prasedimentasi 
1). SETTLING ZONE DESIGN 
    
a. Q peak = 0,00023 m3/det 
   
b. Jumlah bak 
rencana 
= 2 buah 
   
c. Q tiap bak = Q peak / jumlah bak    
  = 0,00023 m3/detik / 2 buah   
  = 0.00012 m3/det    
d. OFR 
rencana 
= 45 m3/m2.hr 
 
  
   (30 - 50) m3/m2.hr    
e. A surface = Q tiap bak / OFR    
  = 0,00023 m3/detik * 86400 / 45 
m3/m2.hr 
  
  = 0,22 m2    
f. Rasio 
panjang : 
lebar 
= 2 
  
 
 
  (1 - 7,5)     
g. Lebar = (A surface / 2) 0,5    
  = (0,22 m2 / 2 )0,5    
  =  0,33  m    
  = 1,0 m    
h. Panjang = 2 * lebar    
 
  = 2,0 m    
 67 
 
i. Waktu 
detensi (td) 
= 2 jam 
 
 
   (1,5 - 2,5) jam   
j. Volume (V) = Q * td     
 
  = 0,00023 m3/det * 3600 * 2 Jam   
  = 0,83 m3    
k. Kedalaman 
bak (h) 
= V / A surface 
   
  = 0,83 m3 / (1 * 2) m2      
= 1,0 m 
   
l. Freeboard 
(fb) 
= 0,2 m 
   
m. Kedalaman 
bak total (H) 
= h + fb = 1,2 m 
 
n. Pada T air limbah = 27 oC, 
maka : 
    
 
v = 8,581x10-07 m/det 
   
 
Vs = 45 m/hr    
  = 0,052083 cm/det     
Specific 
Gravity (Ss) 
= 2,65 
    
o. D partikel 
terkecil yang 
diendapkan  
= ((18*Vs*v)/(g*(Ss-1)))0,5 
 
 
= 0,00002 cm 
   
p. k = 0,05 
    
 
f = 0,02 
    
q. Kecepatan 
penggerusan 
(Vsc) 
= (8*k*(Ss-1)*g*d/f) 0^,5    
  = 0,850 cm/det    
r. Kecepatan 
horisontal 
(Vh) 
= Q/(lebar*kedalaman bak) 
   
  = 0,00023 m3/det / (1*1)m2    
  
= 0,01157 cm/det   
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   OK (Vh < Vs)    
s. Keliling 
basah (R) 
= (b*h)/(b+2h)    
 
  = (1*1)/(1+2*1)     
  = 0,333 m    
t. Kontrol Nre = Vh*R/v 
    
 
Nre = 44,9600826 
 
  
   OK (Nre<2000)   
u. Kontrol Nfr = Vh/((g*R)0,5) 
   
 
Nfr = 6,4005E-05 
 
  
   OK (Nfr>10-5)  
 
Berdasarkan Hasil perhitungan nilai Nre dan Nfr sudah 
memenuhi kriteria, sehingga pada inlet saluran tidak perlu di 
pasang perforated baffle.Nilai Nre pada zona pengendapan < 2000 
menunjukkan kondisi aliran laminar. Sedangkan nilai Nfr > 10 -5 
menunjukkan tidak ada aliran singkat dalam bak prasedimentasi.  
2). INLET ZONE DESIGN 
A). Bak Transisi/Bak Pengumpul 
   
Bak transisi berfungsi menerima debit air limbah dari bak 
kontrol. Bak transisi juga berfungsi menurunkan energi aliran dari 
proses pemompaan dari bak kontrol sehingga aliran air menjadi 
tenang/tidak bergejolak.  
 
Gambar 4.4 Sketsa Denah Bak Transisi 
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a.  Q bak 
pengumpul 
= Q peak    
 
  = 0,00023 m3/det    
b. Lebar inlet 
zone 
= lebar settling zone    
  = 1,0 m    
c. Kecepatan 
(v) rencana 
= 0,15 m/det 
   
 
Dimensi bak 
   
a. td rencana = 5 menit 
   
b. Volume (V) 
inlet zone 
= Q*td    
 
  = 0,00023 m3/det * 60 * 5 menit   
  = 0,06944 M3    
c. Kedalaman 
inlet zone 
(h 
rencana) 
= 0,3 m 
   
d. A surface = Volume / h rencana    
  = 0,06944 m2 / 0,3 m    
  = 0,231481 m2    
e. Panjang 
inlet zone 
(b) 
= A surface (1/2)    
  = (0,231481 m2)0,5    
  = 0,5 m    
f. Freeboard = 0,1 m 
   
g. Kedalaman 
total (H) 
= h+freeboard    
 
  = 0,4 m    
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h. Kecepatan 
horisontal 
(Vh) 
= Q/(lebar*kedalaman) 
   
  = 0,00023 m3/det / (0.5*0.3) m2     
= 0,0016 m/det 
   
i. Keliling 
basah (R) 
= b*h/(b+2h)    
 
  = 0,134 m    
j. Kontrol Nre = Vh*R/v 
    
 
Nre = 249.51827 
 
  
   OK (Nre<2000)   
k. Kontrol Nfr = Vh/((g*R)0,5) 
   
 
Nfr = 0,00140136 
 
  
   OK (Nfr>10-5)   
l. Headloss 
bak transisi 
      
 
* Mayor Losses (hf) 
    
 
Kecepatan 
(v) 
= (1/n)*((b*h/(b+2h))(2/3))*((hf/L)0,5) 
  
 
Mayor 
losses (hf) 
= ((V*n/((b*h/(b+2h))(2/3)))2) * L 
  
  
= 7,6362x10-6 m 
   
 
* Head 
Kecepatan 
(hv) 
= (V 2^)/(2*g)    
 
  = 0,00115 m     
Headloss 
bak transisi 
total 
= hf + hv = 0.00115 m 
 
B). Pintu Air  
Pintu air berfungsi untuk mengontrol aliran air limbah yang 
masuk ke unit prasedimentasi melalui bukaan pada pintu air. 
Selain itu pintu air juga dapat berfungsi sebagai penghenti aliran 
dengan cara menutup bukaan pintu air. Hal ini berguna ketika 
salah satu unit prasedimentasi dibersihkan. 
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Gambar 4.5 Sketsa Denah Bak Pintu Air 
a. Lebar pintu 
air rencana 
(b) 
= 0,3 m 
  
b. Jumlah 
pintu tiap 
bak prased 
= 1 buah 
  
c. Bukaan pintu air (a) 
   
 
Q=k*u*a*b*((2gh)0,5) 
   
 
a = 0,0003 m 
  
d. Headloss 
saluran 
berpintu 
(HL) 
= (hf+hv)/3    
  = 0,000385 m  
e, Headloss 
pintu air 
(HL) 
= HL saluran berpintu / (1-(0,992)) 
  
= 0,0193 m 
  
3). Zona Lumpur 
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Zona lumpur didesain untuk menampung lumpur yang 
dihasilkan dari proses sedimentasi. Adapun pertimbangan yang 
digunakan dalam desain ruang lumpur antara lain: 
a. Produksi lumpur. 
b. Waktu pengurasan. 
c. Efektivitas dalam pembersihan/pengurasan. 
 Zona lumpur yang didesain sebisa mungkin tidak 
menggunakan atau menggangu zona pengendapan. Hal tersebut  
dilakukan agar efisiensi zona pengendapan tidak terganggu.  
Sketsa ruang lumpur disajikan pada Gambar 4.8. 
 
Gambar 4.6 Sketsa Penampang Ruang Lumpur 
a. Dari perhitungan mass balance diperoleh :    
 
- Kualitas air limbah yang masuk 
prasedimentasi : 
   
 
BOD = 8300 mg/l     
COD = 45384 mg/l     
TSS = 41000 mg/l     
- Removal yang terjadi :     
 
BOD = 77,1 %     
COD = 78,8 %     
TSS = 99,5 %    
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b. Specific 
gravity 
= 2,65     
c. Density solid = 2,65 gr/cm3    
d, Density air = 1 gr/cm3    
e. Lumpur 
mengandung 
: 
      
 
- kadar air = 94 %    
 
- kadar solid = 6 %    
f. Q bak = 0,00012 m3/det    
g. Removal TSS / TSS yg terendapkan (TSSr) tiap bak   
 
TSSr = % removal * TSS awal * Q bak   
 
 = 407,94 kg/hari    
h. Berat jenis lumpur     
 
Density = (Density SS * 6%) + (Density air * 94%)  
 
 = 1,099 gr/cm3    
  = 1099 kg/cm3    
i. Volume 
lumpur (Vol) 
= (Berat SS+Berat air)/Density lumpur  
 
 = 6,1865 m3/hari    
j. Volume 
Lumpur/bak 
= Vlumpur/jumlah bak    
 
 = 3,0933 m3/hari    
 
*Dimensi ruang lumpur     
 
Direncanakan bentuk limas terpancung 
dipasang dekat inlet 
   
k Slope pada 
ruang lumpur 
= 45o 
    
 
  (30 - 50)o     
l. Lebar 
permukaan 
limas (L) 
= Lebar settling zone    
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 = 1,0 m    
m. Lebar dasar 
limas (L') 
= 0,1 m    
n. Panjang 
permukaan 
limas (P) 
= 1,0 m    
o. Panjang 
dasar limas 
(P') 
= 0,1 m    
p. Luas 
permukaan 
limas (A) 
= L * P     
 
 = 1,000 m2    
q. Luas dasar 
limas (A') 
= L' * P'     
 
 = 0,01 m2    
r. tinggi = 0,3 m    
s. Jumlah 
kompartemen 
= 1 buah    
t. Volume = t*(A+A'+((A*A')0,5))/3    
 
 = 0,111 m3    
u. Periode 
pengurasan 
= 
Vlumpur per hari/V ruang lumpur*jumlah 
Bak 
 
 
 = 14 Kali    
4). Zona Outlet 
Zona outlet perlu didesain agar aliran yang akan keluar dari 
bak prasedimentasi tidak menimbulkan gejolak di zona 
pengendapan. Jika hal tersebut terjadi maka partikel yang akan 
diendapkan akan terangkat ke atas sehingga akan terbawa melalui 
saluran pengendapan. Sehingga perlu didesain pelimpah 
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sehingga aliran yang akan keluar ke unit selanjutnya tidak 
menimbulkan gejolak pada aliran yang mengakibatkan terjadinya 
aliran pendek. 
 
Gambar 4.3 Sketsa Weir Prasedimentasi 
a. Q bak = 0,00023 m3/det 
    
b. Weir 
loading 
rencana 
= 124 m3/m.hr 
 
 
   Q<44 l/dtk = 124 m3/m.hr  
c. Bentuk 
pelimpah 
= jenis U weir 
     
d. Panjang 
total weir 
(Ltot) 
= Q/weir loading     
 
  = 0,17 m     
 
*Dimensi gutter/saluran pelimpah 
   
e. Lebar tiap 
gutter (b) 
= 0,05 m 
    
f. Kedalaman gutter (h) 
    
 
Q = 1,375*b*(h1,5) 
    
 
h = (Q/(1,375*b))(2/3)    
 
  = 0,036 m      
freeboard = 0,1 m 
    
 
h total = h+freeboard = 0,136 m 
  
 76 
 
g. Tinggi air di atas pelimpah 
(H) 
     
 
Q = 1,84*L tot*(H 1^,5) 
    
 
H = (Q/(1,84*Ltot)) (^2/3)    
 
  = 0,01 m     
h. Panjang 
tiap 
pelimpah 
= L Bak m 
    
  
= 1,0 m 
    
l. WLR = Q/L tot 
     
  
= 40,000 m3/m.hr 
    
 
B. Desain Unit Bak Ekualisasi 
Bak ekualisasi berfungsi untuk meratakan beban organik  
dengan cara meratakan debit aliran yang masuk ke pengolahan 
tahap kedua. Selain itu bak ekualisasi juga mencegah terjadinya 
hydraulic dan organic shock loading pada pengolahan biologis. 
Bak ekualisasi diletakkan setelah bak pengendap I dengan 
fungsi sebagai penerima debit dari bak pengendap I (inline 
equalization). Dengan tujuan agar debit dan beban yang dihasilkan 
seragam dibandingkan jika diletakkan secara offline equalization. 
Keuntungan dari penempatan bak ekualisasi setelah bak 
pengendap I adalah lebih menghasilkan sedikit masalah terhadap 
timbulnya endapan atau buih (Metcalf dan Eddy, 2003). Sehingga 
dengan penempatan tersebut akan lebih efisien dalam segi 
perawatan. 
1. Menentukan volume bak ekualisasi 
a.     menentukan fluktuasi air limbah masuk. 
Adapun data air limbah per jam yang dihasilkan harus 
diperoleh melalui pengukuran dilapangan. Namun dalam desain ini 
tidak dapat dilakukan karena terkendala perijinan sehingga 
persentase debit per jam diperoleh melalui komparasi data debit 
industri yang memiliki jam operasional yang sama. Data fluktuasi 
debit air limbah disajikan pada Tabel 4.3. 
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Perhitungan Bak Ekualisasi 
 
Gambar 4.8 Sketsa Potongan Bak Ekualisasi 
2. Menentukan volume bak ekualisasi 
a.     menentukan fluktuasi air limbah masuk. 
Adapun data air limbah per jam yang dihasilkan harus 
diperoleh melalui pengukuran dilapangan. Namun dalam desain ini 
tidak dapat dilakukan karena terkendala perijinan sehingga 
persentase debit per jam diperoleh melalui komparasi data debit 
industri yang memiliki jam operasional yang sama. Data fluktuasi 
debit air limbah disajikan pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Fluktuasi Debit Air Limbah PT.X 
Jam 
% Air Limbah 
Masuk* 
Debit Limbah Masuk 
(m3/jam) 
10.00-11.00 6,67 0,67 
11.00-12.00 4,33 0,43 
12.00-13.00 6,64 0,66 
13.00-14.00 4,38 0,44 
14.00-15.00 3,87 0,39 
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Jam 
% Air Limbah 
Masuk* 
Debit Limbah Masuk 
(m3/jam) 
15.00-16.00 4,05 0,40 
16.00-17.00 5,64 0,56 
17.00-18.00 4,10 0,41 
18.00-19.00 4,56 0,46 
19.00-20.00 2,75 0,28 
20.00-21.00 5,16 0,52 
21.00-22.00 4,36 0,44 
22.00-23.00 2,77 0,28 
23.00-24.00 1,85 0,19 
24.00-01.00 4,38 0,44 
01.00-02.00 5,16 0,52 
02.00-03.00 3,12 0,31 
03.00-04.00 2,25 0,22 
04.00-05.00 3,75 0,38 
05.00-06.00 2,82 0,28 
06.00-07.00 3,62 0,36 
07.00-08.00 6,46 0,65 
08.00-09.00 3,54 0,35 
09.00-10.00 3,75 0,38 
  100 10.00 
*Sumber: Dewiandratika,2007 
b. menghitung volume bak ekualisasi 
Dalam menghitung volume air bak ekualisasi perlu dibuat  
tabulasi debit kumulatif air limbah masuk dan air limbah yang 
dialirkan. Selanjutnya dibuat grafik antara waktu terhadap volume 
kumulatif. 
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Tabel 4.4 Perhitungan Volume Bak Ekualisasi 
Jam 
Debit 
limbah 
masuk 
(m3/jam) 
Volumeair 
limbah 
kumulatif 
tiap jam 
(m3) 
Volume 
air 
limbah 
rata-
rata tiap 
jam 
(m3) 
Volume 
air limbah 
rata-rata 
kumulatif 
(m3) 
24.00-01.00 0,67 0,67 0,42 0,42 
01.00-02.00 0,43 1,10 0,42 0,83 
02.00-03.00 0,66 1,76 0,42 1,25 
03.00-04.00 0,44 2,20 0,42 1,67 
04.00-05.00 0,39 2,59 0,42 2,08 
05.00-06.00 0,40 2,99 0,42 2,50 
06.00-07.00 0,56 3,56 0,42 2,92 
07.00-08.00 0,41 3,97 0,42 3,33 
08.00-09.00 0,46 4,42 0,42 3,75 
09.00-10.00 0,28 4,70 0,42 4,17 
10.00-11.00 0,52 5,22 0,42 4,58 
11.00-12.00 0,44 5,65 0,42 5,00 
12.00-13.00 0,28 5,93 0,42 5,42 
13.00-14.00 0,19 6,11 0,42 5,83 
14.00-15.00 0,44 6,55 0,42 6,25 
15.00-16.00 0,52 7,07 0,42 6,67 
16.00-17.00 0,31 7,38 0,42 7,08 
17.00-18.00 0,22 7,60 0,42 7,50 
18.00-19.00 0,38 7,98 0,42 7,92 
19.00-20.00 0,28 8,26 0,42 8,33 
20.00-21.00 0,36 8,62 0,42 8,75 
21.00-22.00 0,65 9,27 0,42 9,17 
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Jam 
Debit 
limbah 
masuk 
(m3/jam) 
Volumeair 
limbah 
kumulatif 
tiap jam 
(m3) 
Volume 
air 
limbah 
rata-
rata tiap 
jam 
(m3) 
Volume 
air limbah 
rata-rata 
kumulatif 
(m3) 
22.00-23.00 0,35 9,62 0,42 9,58 
23.00-24.00 0,38 10,00 0,42 10,00 
Rata-Rata 0,42       
 
Berdasarkan Tabel 4.5 selanjutnya dibuat grafik hubungan 
antara waktu terhadap volume kumulatif. Grafik hubungan antara 
waktu terhadap volume kumulatif disajikan Gambar 4.5. 
 
Gambar 4.9 Grafik Penentuan Volume Bak Ekualisasi 
Volume bak ekualisasi direpresentasikan oleh garis tegak 
pada grafik. Diperoleh volume bak ekualisasi : 
Volume = 5,9 m3 – 4,9 m3 = 1 m3 
Direncanakan kedalaman bak ekualisasi 0,5 m. 
As  = V/H 
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= 1/1 
= 1 m2 
Ditentukan rasio p:l = 2:1 
L = (1/2)0,5 
= 1 m  
P =  2x1 m = 2 m 
Freeboard = 0,3 m 
H total  = 1.3 m 
Jadi luas lahan yang diperlukan untuk bak ekualisasi adalah 1 m2. 
3. Menentukan pompa 
Perhitungan pompa diperlukan untuk mengetahui 
karakteristik pompa dan aksesoris yang dibutuhkan. Pompa 
berfungsi untuk mengalirkan air secara konstan dari bak ekualisasi 
ke unit IPAL selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
perhitungan pompa adalah sebagai berikut. 
a. Debit yang digunakan dalam perancangan adalah 2 kali debit  
rata-rata. Hal ini dikarenakan setengah debit pompa akan 
diresirkulasi sehingga terjadi pencampuran sehingga kualitas 
limbah akan relative sama. 
b. Kecepatan aliran dalam pipa <2 m/detik untuk mencegah 
penggerusan dalam pipa. 
c. Pompa yang digunakan adalah pompa submersible untuk air 
limbah. 
Perhitungan Pompa 
a. Q   = 0,00024 m3/det. 
b. v. Asumsi  = 0,5 m/det 
c. Jumlah Pompa  = 1 buah 
d. Q tiap pompa = Q/jumlah pompa 
= 0,000024 m3/det/1 buah 
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= 0,00024 m3/det 
e. Luas Penampang (A)  = Q/v 
= 0,00024/0,5 
= 0.00046 m2 
f. Diameter Pipa  = (4*A/3.14)1/2 
= (4*0,00046/3,14)1/2 
= 0.025 m 
= 25 mm 
Perhitungan Head Pompa 
a. Head Statis (Hs)  = 1 m 
b. Hf mayor  = Hf discharge 
= (
𝑄
0,00155𝑥𝑐𝑥𝑑2,63
)1,85𝑥𝐿 
= (
0,24
0,00155𝑥120𝑥 2,52,63
)1,85 𝑥2 
= 0,037 m 
c. Hf minor   = Hf Bend 90 + Hf Tee + Hf Kecepatan 
= (0,5+0,9+1)*v2/2g 
=(0,5+0,9+1)*0.52/2*9,81 
= 0,031 m 
d. Head pompa  = Hs + Hf mayor + Hf minor + Sisa tekan 
= 1 + 0,037 + 0,031 + 0,3 
= 1,37 m 
Berdasarkan hasil perhitungan head pompa yang diperlukan 
adalah 1,37 m. Jenis pompa yang digunakan adalah pompa 
submersible air limbah dengan kode SEG.A15.20.R1.2.1.603 – 
98682359 dari produsen pompa Grundfoss. 
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C. Desain Unit Bak Koagulasi-Flokulasi-Sedimentasi 2 
Bak koagulasi berfungsi untuk meratakan atau 
mendispersikan koagulan dalam air limbah. Adapun koagulan 
yang digunakan dalam desain kali ini adalah PAC (Poly Aluminum 
Chloride). Selain itu terdapat penambahan MgO yang berfungs i 
untuk menurunkan pH air limbah.Bak koagulasi didesain 
berbentuk terjunan. Pembubuhan koagulan dilakukan sebelum air 
limbah jatuh ke bak penampung. 
Air limbah yang telah mengalami proses pengadukan cepat  
selanjutnya dilakukan pengadukan lambat. Pengadukan lambat  
bertujuan untuk membentuk flok. Pada desain IPAL digunakan tiga 
tahapan pengadukan lambat dengan gradient kecepatan menurun.  
Hal ini bertujuan agar flok yang terbentuk dapat bergabung dengan 
flok yang lain, sedangkan gradient kecepatan yang menurun 
bertujuan agar flok yang dihasilkan tidak pecah. 
Pada desain IPAL, pengadukan lambat digunakan sistem 
hydraulic jet flokulator (HJF). Pada sistem ini pengadukan 
berlangsung pada penyempitan penampang saluran. Penyempitan 
penampang saluran berupa perforated baffle. Gradien kecepatan 
pengadukan diatur melalui jumlah bukaan (lubang) yang ada pada 
baffle. 
Flok yang telah terbentuk diendapkan menggunakan bak 
sedimentasi. Bak sedimentasi didesain berdasarkan empat zona 
yang ada pada bak sedimentasi. Zona-zona yang didesain antara 
lain zona inlet, zona pengendapan, zona outlet dan zona lumpur.  
Untuk menentukan dosis pembubuhan dilakukan uji jartest 
terhadap supernatan hasil uji imhoff cone. Berdasarkan hasil 
jartest diperoleh dosis pembubuhan untuk MgO adalah 35 mg/L. 
Sedangkan dosis pembubuhan PAC adalah 240 mg/L. Hasil uji 
kualitas air limbah setelah jartest disajikan pada Lampiran A.  
 84 
 
 
 
Gambar 4.10 Sketsa Pengadukan Cepat dengan Terjunan 
Perhitungan Bak Pengaduk Cepat 
Direncanakan: 
    
a. Jumlah bak  = 1 buah 
 
b. Qave = 0,00012 m3/deti
k 
 
c. Direncanakan suhu air : 30oC 
  
 
μ = 0,0008004 N.s/m2 
 
 
ν = 8,039x10
-7 m2/s 
 
 
ρ = 0,99568 gram/cm3    
= 995,68 kg/m3 
 
 
g = 9,81 m/s2 
 
d. Gradien kecepatan (G) = 600 /detik 
 
e. Waktu detensi (td) = 30 m 
 
f. kedalaman bak  = 0,1 m 
 
      
Perhitungan tinggi terjunan: 
  
a.  Volume bak  = Q*td 
  
  
= 0,00012 m3/s*30 s 
 
  
= 0,003 m3 
 
Untuk memperoleh nilai G rencana maka: 
  
b. Hjatuhan = (G2*μ*td)/(ρ*g) 
  
  
= (600/detik)
2*0,00080004 N.s/m2*30 s 
   
995,68 kg/m3*9,81 m/s2 
  
= 1 m 
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c. A surface bak = Volume/kedalaman bak 
 
  
= 0,003 m3/0.1 m 
  
  
= 0,035 m2 
 
d. Rasio panjang:lebar = 1 
  
e. Panjang bak (P) = Asurface1/2 
  
  
= 0,035 0^,5 
  
  
= 0,2 m 
 
      
Perhitungan bak penampung dari ekualisasi:  
 
a. td rencana  = 20 detik 
 
b. Volume = Q*td 
  
  
= 0,00012 m3/s*30 s 
 
  
= 0,002314815 m3 
 
c. Kedalaman rencana = 0,1 m 
 
d. Rasio panjang:lebar = 1 
  
e. A surface bak = Volume/kedalaman bak 
 
  
= 0,003 m3/0,1 m 
  
  
= 0,023148148 m2 
 
f. Panjang (P) = Asurface1/2 
  
  
= 0,0350,5 
  
  
= 0,2 m 
 
 
 
Gambar 4.11 Sketsa Potongan Hydraulic Jet Floculator 
Perhitungan Pengaduk Lambat 
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Direncakan hydraulic jet floculator 
   
a
. 
Jumlah bak = 1 buah 
  
b
. 
Qave = 0,00012 m3/detik 
  
  
= 0,00409 Ft3/detik 
  
c. Gradien kecepatan rencana (G): 
   
 
Kompartemen 1 = 50 /detik 
  
 
Kompartemen 2 = 40 /detik 
  
 
Kompartemen 3 = 25 /detik 
  
d
. 
Waktu detensi rencana (td): 
   
 
Kompartemen 1 = 5 menit 
  
 
Kompartemen 2 = 5 menit 
  
 
Kompartemen 3 = 5 menit 
  
e
. 
H bak rencana = Kedalaman bak 
koagulasi 
  
  
= 0,5 m 
  
f. koefisien gesek (f) = 0,3 
   
g
. 
td total = td komp.1+td komp.2+td 
komp.3 
 
  
= 15 menit 
  
  
= 900 detik 
  
h
. 
Volume total bak = Qave*td 
total 
   
  
= 0,1041 m3 
  
i. A surface total = Volume total bak/H 
bak 
  
  
= 0,20833333
3 
m2 
  
j. Rasio Panjang:lebar = 3 
   
k. Lebar flokulator = (Asurface/3)(1/2) 
  
  
= 0,3 m 
  
l. Panjang flokulator = Lebar flokulator *3 
  
  
= 0,9 m 
  
m
. 
Jari-jari hidrolis ( R) = A/K 
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= (l*h)/(2h+l) 
   
  
= 0,11538461 m 
  
n
. 
Luas Baffle = Lebar flokulator *kedalaman 
bak 
 
  
= 0,15 m2 
  
o
. 
Diameter rencana 
lubang (d) 
= 1,25 cm 
  
  
= 0,0125 m 
  
 
Luas Lubang = 0,00012265 m2 
  
p
. 
Kecepatan melalui 
lubang (v) 
= 0,6 m/s 
  
q
. 
Voume tiap 
kompartemen 
= V/3 
   
  
= 0,03472222 m3 
  
r. Headloss tiap 
kompartemen: 
(G2*μ*td)/(ρ*g) 
   
 
H Kompartemen 1 = 0,06 m 
  
 
H Kompartemen 2 = 0,04 m 
  
 
H kompartemen 3 = 0,02 m 
  
s. koefisien orifice  = 0,65 (0,65-0,8) 
 
t. Luas total orifice = ((Q/C)2*1/(2*g*headloss 
kompartemen))^0.5  
A orifice komp.1 = 0,0057 ft2 
  
  
= 0,0005 m2 
  
 
A orifice komp.2 = 0,0071 ft2 
  
  
= 0,0006 m2 
  
 
A orifice komp.3 = 0,0114 ft2 
  
  
= 0,0010 m2 
  
u
. 
Jumlah ofifice (N) = Atotal orifice/Aorifice 
  
 
N Kompartemen 1 = 4 buah 
  
 
N Kompartemen 2 = 6 buah 
  
 
N Kompartemen 3 = 9 buah 
  
*Susunan Lubang Pada Baffle 
   
w
. 
Perbandingan 
jumlah lubang (L:h) 
= 4 
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x. Jumlah lubang pada 
h (vertikal) 
= (n / 4)0,5 
   
 
kompartemen 1 = 2 buah 
  
 
kompartemen 2 = 3 buah 
  
 
kompartemen 3 = 3 buah 
  
y. Jumlah lubang pada 
L (horisontal) 
= 4*lubang 
pada h 
   
 
Kompartemen 1 = 2 Buah 
  
 
Kompartemen 2 = 3 
   
 
Kompartemen 3 = 3 
   
z. Jarak antar lubang 
vertikal (Sv) 
= (h baffle - (jml vertikal * d)) 
  
       (jml lubang vertikal + 1) 
 
 
Kompartemen 1 = 16 cm 
  
 
Kompartemen 2 = 12 cm 
  
 
Kompartemen 3 = 12 cm 
  
        
Jarak antar lubang 
horisontal (Sh) 
= (L baffle - (jml horisontal * d)) 
 
  
   (jml lubang horisontal + 1) 
 
 
Kompartemen 1 = 9 cm 
  
 
Kompartemen 2 = 7 cm 
  
 
Kompartemen 3 = 7 cm 
  
 
Perhitungan Unit Sedimentasi 
1). SETTLING ZONE DESIGN 
    
a. Q peak = 0,00012 m3/det 
   
b. Jumlah bak 
rencana 
= 1 buah 
   
c. Q tiap bak = Q peak / jumlah bak    
  = 0,00012 M3/det    
d. OFR rencana = 30 m3/m2.hr 
 
  
   (30 - 50) m3/m2.hr    
e. A surface = Q tiap bak / OFR    
  = 0,33 m2    
g. Lebar = (A surface / 2)  0,5    
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  = 0,8 m    
h. Panjang = Asurface/lebar    
 
  = 1,6 m    
i. Waktu detensi 
(td) 
= 2 jam 
 
 
   (1,5 - 2,5) jam     
j. Volume (V) = Q * td     
 
  = 0,83 m3    
k. Kedalaman 
bak (h) 
= V / A surface 
    
  
= 0,7 m 
   
l. Freeboard (fb) = 0,2 m 
   
m. Kedalaman 
bak total (H) 
= h + fb    
 
  = 0,9 m    
n. Pada T air limbah = 27 oC, maka : 
    
 
v = 8,581x10-7 m/det 
   
 
Vs = 30 m/hr    
  = 0,034722 cm/det     
Specific 
Gravity (Ss) 
= 2,65 
    
o. D partikel 
terkecil yang 
diendapkan  
= ((18*Vs*v)/(g*(Ss-1)))0,5 
   
  
= 0,00002 cm 
   
p. k = 0,05 
    
 
f = 0,02 
    
q. Kecepatan 
penggerusan 
(Vsc) 
= (8*k*(Ss-1)*g*d/f)0,5    
  = 0,768 cm/det    
r. Kecepatan 
horisontal (Vh) 
= Q/(lebar*kedalaman bak) 
   
  
= 0,02222 cm/det    
   OK (Vh < Vs)    
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s. Keliling basah 
(R) 
= (b*h)/(b+2h)    
 
  = 0,248 m    
t. Kontrol Nre = Vh*R/v 
    
 
Nre = 64,1650337 
 
  
   OK (Nre<2000)   
u. Kontrol Nfr = Vh/((g*R) 0^,5) 
    
 
Nfr = 0,000142537 
 
  
   OK (Nfr>10^-5)  
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Nre dan Nfr 
yang memenuhi. Sehingga pada desain inlet tidak perlu dilengkapi 
dengan baffle. 
   2). Zona Inlet 
Zona inlet pada bak sedimentasi adalah outlet dari bak 
pengaduk lambat. Sehingga dalam desain tidak diperlukan pintu 
air mengingat desain bak yang menjadi satu dengan bak pengaduk 
cepat dan pengaduk lambat. 
3). SLUDGE ZONE DESIGN     
a. Dari perhitungan mass balance diperoleh :     
- Kualitas air limbah yang masuk 
prasedimentasi : 
   
 
BOD = 630 mg/l     
COD = 3300 mg/l     
TSS = 64 mg/l     
- Removal 
yang terjadi : 
      
 
BOD = 92,4 %     
COD = 92,7 %     
TSS = 99,8 %     
Dosis PAC = 250,0 mg/l    
b. Specific 
gravity 
= 2,65     
c. Density solid = 2,65 gr/cm3    
d, Density air = 1 gr/cm3    
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e. Lumpur 
mengandung:  
      
 
- kadar air = 94 %     
- kadar solid = 6 %    
f. Q bak = 0,00012 m3/det    
g. Removal TSS / TSS yg terendapkan (TSSr) tiap bak    
TSSr = (% removal * TSS awal   
   + Massa koagulan )* Q bak   
 = 3,13872 kg/hari    
h. Berat jenis lumpur      
Density = (Density SS * 6%) + (Density air * 94%)    
 = 1,099 gr/cm3    
  = 1099 kg/cm3    
i. Volume 
lumpur (Vol) 
= (Berat SS+Berat air)/Density lumpur   
 
 = 0,0476 m3/hari     
*Dimensi ruang lumpur      
Direncanakan bentuk limas terpancung 
dipasang dekat inlet 
   
j. Periode 
pengurasan 
lumpur 
= 3 Per minggu   
k. Slope pada 
ruang lumpur 
= 45 o     
l. Lebar 
permukaan 
limas (L) 
= Lebar settling zone    
  = 0,800 m    
m. Lebar dasar 
limas (L') 
= 0,2 m    
n. Panjang 
permukaan 
limas (P) 
= 1,0 m    
o. Panjang 
dasar limas 
(P') 
= 0,2 m    
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p. Luas 
permukaan 
limas (A) 
= L * P     
 
 = 0,800 m2    
q. Luas dasar 
limas (A') 
= L' * P'     
 
 = 0,04 m2    
r. Volume = t*(A+A'+((A*A')0,5))/3     
tinggi (t) = Vol*3 / (A+A'+((A*A')0,5))    
  = 0,400 m    
Pengurasan lumpur dilakukan menggunakan pompa lumpur  
s. Q yang 
direncanakan 
= 10 l/det    
 
 = 0,01 m3/det    
u. Waktu (t) 
pengurasan 
per hari 
= Volume / Q     
 
 = 4,7600 detik    
  = 0,079 menit    
4). OUTLET ZONE DESIGN     
a. Q bak = 0,000115741 m3/det    
b. Weir loading 
rencana 
= 186 m3/m.hr    
c. Bentuk pelimpah = jenis U weir     
d. Panjang total 
weir (Ltot) 
= Q/weir loading      
 
 = 0,053763 m    
 
*Dimensi gutter/saluran pelimpah   
e. Lebar tiap gutter 
(b) 
= 0,05 m    
f. Kedalaman gutter (h)     
Q = 1,375*b*(h1,5)     
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h = (Q/(1,375*b))(2/3)    
  = 0,014 m     
freeboard = 0,2 m     
h total = h+freeboard     
  = 0,214 m    
g. Tinggi air di atas pelimpah (H)      
Q = 1,84*L tot*(H1,5)     
H = (Q/(1,84*Ltot))(2/3)    
  = 0,01 m    
h. Panjang tiap 
pelimpah 
= 1 m    
i. Jumlah pelimpah  = 1 buah    
j. L tot = 1 m    
k. WLR = Q/L tot      
 = 10,000 m3/m.hr    
Perhitungan Bangunan Pembubuh 
Pembubuh bahan kimia yang didesain terdiri atas 2 jenis yaitu 
pembubuh MgO dan Pembubuh PAC. Pembubuh MgO didesain 
dengan adanya pelarutan MgO sehingga diperlukan 2 buah bak 
untuk agar pembubuhan dapat berlangsung secara kontinyu. 
Sedangkan untuk pembubuh PAC didesain pada satu bak. Hal ini 
disebabkan PAC yang digunakan dalam fasa cair.  
1). Pembubuh PAC 
Diketahui : 
       
a. Dosis PAC = 250 mg/l 
    
b. Densitas PAC (p) = 1,2 kg/cm3 
    
c. Jumlah Bak = 1 buah 
    
d. Debit Bak 
Pengaduk Cepat 
(Q) 
= 0,000115741 M3/det 
    
e. Bak Berbentuk lingkaran 
     
f. Kedalaman (h) = 0,5 m 
    
g. Kadar PAC = 10 % 
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Dimensi Bak: 
       
a. Kebutuhan PAC 
(W) 
= Dosis 
PAC*Q 
     
  
= 250 mg/L * 0,00012 m3/det 
  
  
= 2,5 kg/hari 
    
b. Volume PAC = W/p 
     
  
= 2,5 kg/hari / 1,2 kg/cm3 
   
  
= 2,1 cm3 
    
  
= 0,0021 m3 
    
c. Volume Larutan = Volume PAC/% PAC 
    
  
= 0,0021 m3 / 10 % 
    
  
= 0,021 m3 
    
d. Luas Permukaan 
(As) 
= Volume larutan/kedalaman bak 
 
  
= 0.021 m3/ 0.5 m 
    
  
= 0.042 m2 
    
e. Diameter bak = (As*4/3.14) 0^.5 
    
  
= (0.042*4/3.14) 0^.5 
    
  
= 0,24 m 
    
 
Diameter digunakan = 0,5 m 
    
         
Desain pipa penyalur PAC  dengan dosing pump: 
   
a. v rencana = 1 m/det 
    
b. Lama penginjeksian = 24 Jam 
    
c. Q injeksi = V larutan / Waktu Injeksi 
   
  
= 0,021 m3/24 Jam 
    
  
= 0,000875 m3/jam 
   
  
= 2,43056x10-7 m3/detik 
   
d. A pipa = Q injeksi/ v rencana 
    
  
= 0,00000024 m3/detik / 1 m/det 
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= 2,43056x10-7 m2 
    
e. Diameter pipa = (As*4/3,14)0.5 
    
  
= (0,00000024*4/3,14)0.5 
   
  
= 0,000556439 m 
    
  
= 0,556439495 mm 
    
 
Diameter terpakai = 1 mm 
    
f. Cek v = Q/A 
     
  
= 0,00000024/(3.14*0.25*(0.0012)) 
  
= 0,31 m/det 
    
Desain kebutuhan pompa : 
     
g. hf = ((Q/(0.2785*C*(D2,63)))1,85)*L 
  
= 1,0 m 
    
h. Htotal = Hs+Hf+Sisa Tekan 
    
  
= 1+1+0,5 m 
    
  
= 2,5 m 
    
2). Pembubuh MgO 
Diketahui : 
    
a. Dosis MgO = 35 mg/l 
 
b. Densitas MgO (p) = 1,4 kg/cm3 
 
c. Jumlah Bak = 2 Buah 
 
d. Debit Bak 
Pengaduk Cepat 
(Q) 
= 0,000116 m3/det 
 
e. Bak berbentuk lingkaran 
  
f. Kedalaman (h) = 0,5 m 
 
g. Kadar MgO = 99 % 
 
h. KadarMgO dalam 
Larutan 
= 6 % 
 
i. Kadar air = 94 % 
 
j. Densitas air = 1,2 kg/cm3 
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k. Densitas larutan = %air*p air+% MgO*pMgO 
  
= 1,212 kg/cm3 
 
Dimensi Bak: 
    
a. Kebutuhan MgO 
(W) 
= Dosis MgO*Q 
 
  
= 250 mg/L * 0,00012 m3/det 
  
= 0,35 kg/hari 
 
 
Kebutuhan per 
Bak 
= 0,175 kg/hari 
 
b. Massa MgO = W/%MgO/p 
 
  
= 0,35 kg/hari /99% 
 
  
= 0,20 kg 
 
c. Massa Larutan = Massa MgO/% MgO dalam air 
  
= 3 kg 
 
c. Volume Larutan = Massa larutan/p larutan 
  
= 3 kg/1,212 kg/l 
 
  
= 3 L 
 
d. Luas Permukaan 
(As) 
= Volume larutan/kedalaman bak 
  
= 3 L/ 0.5 m 
 
  
= 0,0028 m2 
 
e. diameter = (As*4/3,14)0.5 
 
  
= (0,0028*4/3,14)0.5 
 
  
= 0,24 m 
 
Desain pipa penyalur MgO  dengan dosing pump: 
a. v rencana = 1 m/det 
 
b. Lama 
penginjeksian 
= 24 Jam 
 
c. Q injeksi = V larutan / Waktu Injeksi 
  
= 0,021 m3/24 Jam 
 
  
= 0,233773 m3/jam 
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= 6,49x10-5 m3/detik 
 
d. A pipa = Q injeksi/ v rencana 
 
  
= 0,00000024 m3/detik / 1 m/det 
  
= 6,49x10-5 m2 
 
e. Diameter pipa = (As*4/3,14)0.5 
 
  
= (0,00000024*4/3,14)0.5 
  
= 0,009095 m 
 
  
= 9,095183 mm 
 
 
Diameter terpakai = 10 mm 
 
f. Cek v = Q/A 
  
  
= 0,00000024/(3,14*0,25*(0.0012)) 
  
= 0,83 m/det 
 
Desain kebutuhan pompa : 
  
g. hf = ((Q/(0,2785*C*(D2.63)))1.85)*L 
  
= 0,4 m 
 
h. Htotal = Hs+Hf+Sisa Tekan 
 
  
= 1+0,4+0,5 m 
 
  
= 1,9 m 
 
D. Desain unit Bak Filter karbon 
Bak karbon aktif berfungsi sebagai unit yang berfungsi untuk 
menghilangkan sisa warna yang tidak tereduksi pada unit 
koagulasi-flokulasi. Selain itu, unit filter karbon juga berfungs fi 
mengurangi konsentrasi dari zat organik yang ada pada air limbah.  
Pada perancangan unit filter karbon digunakan media GAC dari 
tempurung batok kelapa sebagai unit adsorbsi.  Hasil analisa filter 
karbon disajikan pada Lampiran A. 
Pada desain digunakan data percobaan filter karbon yang 
dilakukan oleh Firmansyah (2016). Berikut adalah data yang 
digunakan serta perhitungan unit filter karbon yang digunakan.  
Perhitungan 
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Direncanakan: 
    
a. Q rencana = 10 m3/hari 
 
  
= 0,42 m3/jam 
 
  
= 0,00012 m3/detik 
 
b. densitas arang (p) = 550 kg/m3 
 
c. Volume treated/kg 
arang 
= 0,05 m3/kg 
 
d. vb = 0,02 m3 
 
e. Massa karbon = 0,4 kg 
 
f. Diameter reaktor = 300 mm 
 
g. Panjang = 3 m 
 
Perhitungan: 
    
a. M = Q/vb/massa karbon 
  
= 10 m3/hari/0,02 m3/0,4 kg 
  
= 1250 kg 
 
b. Mt = Volume treated/kg/Q 
  
= 0,05 m3/kg/0,42 m3/jam 
  
= 0,120 kg/jam 
 
c. Waktu 
Breakthrough (T) 
= M/Mt 
  
  
= 1250 kg/0,120kg/jam 
  
= 10416,7 jam 
 
  
= 434 hari 
 
d. Volume Total = M/ps 
  
  
= 1250 kg/550 m3/kg 
 
  
= 2 m3 
 
e. V per reaktor = 0,25*3,14*(d2) 
 
  
= 0,1 m3 
 
f. Kebutuhan Reaktor = V total/V per reaktor 
  
= 20,0 buah 
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         Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh waktu 
breakthrough 435 hari (15 bulan). Nilai tersebut dalam 
perancangan ini tidak digunakan sebagai acuan dalam 
menentuan waktu recovery media. Hal ini disebabkan jika waktu 
jenuh dijadikan acuan maka proses recovery membutuhkan 
tahapan yang lebih kompleks. Sehingga sebagai nilai kemanan 
ditetapkan recovery media dilakukan 1 bulan sekali. 
         Pencucian pada reaktor adsorbsi direncanakan 
menggunakan air bersih kemudian di jemur. Prinsip utaman 
dalam penjemuran karbon aktif adalah dengan cara drying 
dengan bantuan sinar matahari sehingga padatan volatile yang 
ada dalam pori karbon aktif dapat diuapkan. 
Susunan reaktor: 
    
a. Jumlah baris 
vertikal 
= 2 buah 
 
b. Jumlah baris 
horizontal 
= 10 Buah 
 
c. Panjang total 
vertikal 
= 0,6 m 
 
d. Panjang total 
horizontal 
= 3 m 
 
Perhitungan headloss media: 
   
a. Debit per reaktor = Q/jumlah Reaktor 
  
  
= 0,00012 m3/det/20 buah 
 
  
= 6x10-6 m3/detik 
  
b. Void media = 0,42 
   
c. Kecepatan aliran 
dalam media 
= Qper reaktor/A media 
 
  
= 0,000006/(0,25*3,14*(0,32)*0,42 
  
= 0,0002 m/s 
  
d. Hf = 0,000089*v/D2 
  
  
= 0,000089*0,0002/(30002) 
 
  
= 2x10-16 m 
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E. Desain Unit ABR-ABF 
Anaerobic Baffled Reactor (ABR) dan Anaerobic Biofilter 
(ABF) merupakan pengolahan biologis secara anaerob. Proses 
ABR-ABF menggabungkan proses pengolahan sistem tersuspensi 
dengan sistem terlekat.  
Pada desain reaktor ABR-ABF faktor yang perlu diperhatikan 
adalah nilai waktu tinggal hidrolik dan kecepatan aliran (Vup).  
Perhitungan ABR-ABF disajikan di bawah ini. 
 
Gambar 4.12 Sketsa Potongan ABR-ABF 
Perhitungan 
Direncanakan ABR tanpa ruang pengendapan 
  
a. Jumlah Unit = 1 Buah 
  
b. Qave = 0,00012 m3/detik 
  
c. Debit per unit = Qave/jumlah unit 
  
  
= 0,00012 m3/detik/1buah 
  
  
= 0,00012 m3/detik 
  
d. HLR rencana = 1,1 m/jam    
= 0,00030556 m/detik 
  
   (<=1,1 m/jam)   
e. HRT = 12 jam   
   (12-14) jam   
f. Rasio lebar 
kompartemen 
terhadap 
kedalaman 
= 0,4 
   
g. Volume Total = Q*HRT 
   
  
= 0.00012 m3/detik * 3600 detik/jam  
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   * 12 jam   
= 10 m3 
  
h. Asurface = Q/HLR 
   
  
= 0,00023 m3/detik * 3600 detik/jam  
   * 1,1 m/jam   
= 0,8 m2 
  
i. H kompartemen 
rencana 
= 1,5 m 
  
j. Lebar 
Kompartemen (L) 
= H*(rasio L/H) 
  
  
= 1,5 m * 0,4 
   
  
= 0,6 m 
  
k. Panjang 
Kompartemen 
(P) 
= Asurface/L 
   
  
= 0,8 m2/0,6 m 
  
  
= 1,3 m 
  
l. Volume 
Kompartemen 
= P*L*Hkompartemen 
  
  
= (1,3*0,6*1,5) m3 
  
  
= 1,1 m3 
  
m. Jumlah 
Kompartemen (n) 
= V total/V kompartemen 
  
  
= 10 m3/1,1 m3 
  
  
= 9 Kompartemen   
   Not OK (4-6 Kompartemen per 
BOD Load) 
 
n. Cek HLR = Q/(P*L) 
   
  
= 0,00012 m3/detik / (1,3 m * 0,6 m) 
 
  
= 0,0003 m3/detik 
  
  
= 1,1 m/jam   
   OK (<=1,1 m/jam)   
o. Cek HRT = Vkompartemen*n/Qave 
  
  
= 1,1 m3*9/0.00012 m3/detik 
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= 44181,8182 detik 
  
  
= 12,3 jam   
   OK (12-14) Jam   
Berdasarkan hasil perhitungan jumlah kompartemen dalam 
ABR melebihi kriteria yang ditentukan sehingga hanya digunakan 
4 kompartemen dalam ABR yang direncanakan. 
a. Dimensi ABR 
     
 
Panjang Kompartemen 
(P) 
= 0,6 m 
  
 
Lebar Kompartemen (L) = 1,3 m 
  
 
H kompartemen (H) = 1,5 m 
  
 
Jumlah Kompartemen 
(n) 
= 5,0 Kompartemen 
  
b. Cek HLR = Q/(P*L) 
   
  
= 0,00030556 m3/detik 
  
  
= 1,1 m/jam   
   OK (<=1,1 m/jam)  
c. Cek HRT = Vkompartemen*n/Qave 
  
  
= 19636,3636 detik 
  
  
= 5.5 jam   
   Not OK (12-14) Jam          
Selanjutnya dihitung efisiensi removal ABR berdasarkan 
grafik  performa ABR. 
 
a. Kualitas air limbah influen 
  
 
TSS = 52 mg/l 
 
 
COD = 1428,9 mg/l 
 
 
BOD = 517 mg/l 
 
 
BOD Overloading = Q*konsentrasi BOD/V total ABR   
= 1 kg/m3.hari 
 
b. Penentuan Removal BOD  
  
 
ABR Faktor 
    
- f-BOD Overloading (a) = 1  
- f-Inflow BOD5 (b) = 0,96  
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- f-Suhu ( c) = 1,012   
- f-Jumlah Kompartemen (d) = 1,02  
- f-HRT (e) = 0,82   
% Removal BOD = a*b*c*d*e 
  
  
= 81,3 % 
 
 
 
Gambar 4.13 Faktor Penyisihan BOD Terhadap Organic 
Overloading pada ABR Rencana 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 4.14 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap 
Konsentrasi BOD pada ABR Rencana 
Sumber: Sasse, 2009 
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Gambar 4.15 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap 
Temperatur pada ABR Rencana 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 4.16 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap Jumlah 
Kompartemen pada ABR Rencana 
Sumber: Sasse, 2009 
 105 
 
 
Gambar 4.17 Grafik Faktor Penyisihan BOD Terhadap HRT 
pada ABR Rencana 
Sumber: Sasse, 2009 
 
 
Gambar 4.18 Grafik Faktor Penyisihan COD Berdasarkan 
Penyisihan BOD 
Sumber: Sasse, 2009 
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c. Penentuan 
Removal COD 
= %R BOD * f-COD  
  
= 76,9 % 
 
Gambar 4.19 Grafik Penyisishan TSS dan BOD Terhdapap 
Waktu Pengendapan Pada ABR Rencana 
d. Penentuan Removal TSS 
   
 
Berdasarkan grafik hubungan removal TSS terhadap Td 
diperoleh %removal TSS 70% 
 
e. Kualitas effluen ABR 
     
 
TSS = 15,6 mg/l 
  
 
COD = 206,7 mg/l 
  
 
BOD = 96,6 mg/l 
  
f. Produksi lumpur 
     
 
massa lumpur TSS = TSS removal * Qave  
  
  
= 0,728 kg/hari 
  
 
massa lumpur BOD = ϒ*%removal BOD*Qave 
   *Konsentrasi BOD  (ϒ=0.5)   
= 4,206 kg/hari 
  
 
massa lumpur total = massa lumpur BOD+massa  
   lumpur TSS 
 107 
 
  
= 4,934 kg/hari 
  
  
= 4934,017 g/hari 
  
 
Diasumsikan : 
     
 
Kadar air lumpur = 5% 
   
 
massa jenis air = 1 g/l 
  
 
massa jenis padatan = 2,65 g/l 
  
 
massa jenis lumpur  = (%air*massa jenis air 
   )+(%padatan*massa jenis padatan)   
= 1,0825 g/l 
  
 
Volume lumpur = massa/massa jenis 
lumpur 
  
  
= 4558 l/hari 
  
  
= 0,903 m3/hari 
  
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai BOD dan COD 
yang belum memenuhi baku mutu. Sehingga perlu dirancang ABF 
agar memenuhi baku mutu. 
Direncanakan ABF dengan 2 kompartemen 
  
a. Jumlah Unit = 1 Buah 
  
b. Qave = 0,00012 m3/detik 
  
c. Debit per unit = Qave/jumlah unit 
  
  
= 0,00012 m3/detik 
  
d. Dimensi AF 
     
 
Voids direncanakan 98% dari voids kompartemen ABR 
 
 
Panjang kompartemen 
ABR 
= 0,6 m 
  
 
Panjang kompartemen 
AF 
= Panjang kompartemen ABR 
 
  
= 0,600 m 
  
 
Lebar (L) = Lebar kompartemen ABR 
  
  
= 1,3 m 
  
 
Kedalaman (H) = Kedalaman ABR 
  
  
= 1,5 m 
  
e. Jumlah kompartemen (n) = 2 kompartemen 
  
f. HRT AF = (n*P*L*H)/Q 
   
  
= 9621.81818 detik 
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= 2.7 Jam 
  
g. HLR = Qave/(P*L) 
   
  
= 0,00030556 m/detik 
  
  
= 1,1 m/jam   
   OK (<=1,1 m/jam)  
Langkah selanjutnya adalah menghitung efisiensi dari ABF. 
Perhitungan efisiensi didasarkan pada  Gambar 4.20 sampai 
Gmbar 4.23. 
 
Gambar 4.20 Faktor Penyisihan COD Berdasarkan HRT 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 4.21 Faktor Penyisihan COD Berdasarkan 
Temperatur pada ABF Rencana 
Sumber: Sasse, 2009 
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Gambar 4.22 Faktor Penyisihan COD Berdasarkan influent 
pada ABF Rencana 
Sumber: Sasse, 2009 
 
Gambar 4.23 Faktor Penyisihan COD Berdasarkan 
permukaan filter 
Sumber : Sasse, 2009 
Perhitungan performa ABF: 
     
a. Kualitas air limbah influen 
    
 
TSS = 15,6 mg/l 
  
 
COD = 167,9 mg/l 
  
 
BOD = 89,1 mg/l 
  
b. Penentuan Removal COD 
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ABR Faktor 
     
- f-HRT = 0,5 
   
- f-Suhu  = 0,99 
   
- f-influent = 0,95 
   
- f-filter surface = 1,05 
   
 
% Removal COD = a*b*c*d*e 
   
  
= 49,4 % 
  
c. Penentuan Removal 
BOD 
= %R BOD * f-BOD  
  
  
= 60,0 % 
  
d. Penentuan Removal TSS = 70 % 
  
 
Berdasarkan grafik hubungan removal TSS terhadap Td diperoleh 
%removal TSS 70% 
 
e. Kualitas effluen ABR 
     
 
TSS = 4,68 mg/l 
  
 
COD = 85,0 mg/l 
  
 
BOD = 35,7 mg/l 
  
f. Produksi lumpur 
     
 
massa lumpur TSS = TSS removal * Qave  
  
  
= 0,2184 kg/hari 
  
 
massa lumpur BOD = ϒ*%removal BOD*Qave  
   *Konsentrasi BOD     
= 1565,501 kg/hari 
  
 
massa lumpur total = massa lumpur BOD 
   +massa lumpur TSS   
= 1565,720 kg/hari 
  
  
= 1565719,6 g/hari 
  
 
Diasumsikan : 
     
 
Kadar air lumpur = 95% 
   
 
massa jenis air = 1 g/l 
  
 
massa jenis padatan = 2.65 g/l 
  
 
massa jenis lumpur  = (%air*massa jenis air) +(%padatan 
   *massa jenis padatan)   
= 1,0825 g/l 
  
 
Volume lumpur = massa/massa jenis 
lumpur 
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= 1446393 l/hari 
  
  
= 0,903 m3/hari 
  
Perhitungan headloss: 
    
a. hf nozzle = k*(v2)/2g*jumlah ruang 
 
  
= 0,4*(1.1/3600) 2^/2*9.81*6 
 
  
= 1,1x10-8 m 
 
b. hf celah vup = k*(v2)/2g*jumlah ruang 
 
  
= 4*(1.1/3600) 2^/2*9.81*6 
 
  
= 1,142x10-7 m 
 
c. Hf media = 0.0000089*v*D*jumlah ruang   
= 0.0000089*(1,1/3600)*((1,5*1000)-
2)*2   
= 2.41x10-15 m 
 
d. Hf total = 1.256x10-7 m 
 
F. Desain Unit Tangki Aerasi dan Sedimentasi 
Unit pengolahan aerasi yang digunakan adalah sistem aerasi 
diperpanjang. Sistem ini cocok untuk mengolah air limbah dengan 
kapasitas yang kecil serta menghasilkan sedikit lumpur. Adapun 
perhitungan tangka aerasi disajikan dibawah ini:  
Direncanakan 
    
1 Menggunakan sistem Extended Aeration dengan 
diffused aeration 
 
2 menggunakan 1 unit tangki aerasi 
 
3 Umur lumpur (qC)  = 30 hari  
 
4  X (MLVSS) = 3600 g/m3 
 
5 MLVSS / MLSS = 0,8 
  
6  perbandingan panjang (P) : 
lebar (L)  
= 3:1 
  
7  kedalaman tangki (H)  = 3 m 
 
8  Y  = 0,7 mg VSS/mg 
BOD5 
9  kd  = 0,06 hari-1 
 
10 Kelarutan oksigen di tangki 
aerasi (Cw') 
= 8,5 mg/l 
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11 Kelarutan oksigen dalam air 
bersih pada suhu standard 20 0C 
(Csw)  
= 9,15 mg/l 
 
12 Jumlah minimum dissolved 
oxygen yang harus tersedia dalam 
tangki aerasi (C)  
= 2 mg/l 
 
13 Faktor tekanan salinitas 
permukaan (b)  
= 0,9 
  
14 Faktor koreksi transfer oksigen 
untuk air buangan (a)  
= 0,8 
  
15 Faktor koreksi kelarutan oksigen 
untuk perbedaan ketinggian (Fa)  
= 0,95 
  
16 suhu air buangan (T)  = 28 oC 
 
17 berat udara  = 1,20 
  
18 kandungan oksigen dalam udara  = 21% kg/m3 
19 efisiensi difusi udara  = 8% 
  
20 kebutuhan udara  = 150% udara 
teoritis 
21 Sistem difuser udara : 
    
 
menggunakan difuser jenis Dracon Sock dengan 
dimensi standar 6.1 cm x 7,5 cm dengan debit 0,21 
m3 standar udara per menit per tube (sumber : 
Qasim,"Wastewater Treatment" ) 
 
 
 terdapat 2baris tube difuser per panjang tangk i aerasi 
 
22 Q yang direncanakan = 10 m3/d 
 
  
= 0,00012 m3/det 
 
 
Langkah  selanjutnya adalah menghitung dimensi bak 
berdasakan data perancangan di atas. Perhitungan dimensi bak 
disajikan di bawah ini. 
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1 BOD5 
influen 
(So) 
= 517 mg/l 
  
2 BOD5 
effluen 
= 20 mg/l 
  
3 BOD5 
berupa 
lumpur 
= BOD5 eff x (MLVSS/MLSS) x 0,68 x 
1,42 
  
= 20 x 0,8 x 0,68 x 1,42 
 
  
= 15,4496 mg/l 
  
4 BOD5  
terlarut (S) 
= BOD5 eff - BOD5 berupa lumpur 
  
= 4,550 mg/l 
  
5 Efisiensi 
BOD5 
terlarut 
dalam 
efluen 
= ((BOD5inf-BOD5terlarut)/BOD5 
inf)x100% 
  
= ((517 - 15.926)/517) x 100% 
 
  
= 99,12 % 
  
6 Efisiensi 
BOD5 
terlarut 
total 
= ((BOD5 inf - BOD5 eff)/BOD5 inf) x 
100% 
  
= ((517 - 20)/517) x 100% 
 
  
= 96,13 % 
  
7 Q tiap 
tanki 
= Q / jumlah unit tangki 
 
  
= 0,00012/1 
  
  
= 0,00012 m3/det 
  
  
= 10,368 m3/hari 
  
8 Volume 
reaktor 
= (Qbak x qc x Y x (So-Seff)) / 
(X(1+kd.qc)) 
  
= 10 x 30 x 0,5 x (517-20) 
 
   
3600 x (1+(0,06 x 30)) 
 
   
12 m3  
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9 Luas tanki = Volume reaktor / kedalaman tangki   
= 12/2,5 
   
  
= 4 m2  
  
10 Lebar 
tanki (L) 
= (Luas tangki/3)  ^0,5 
 
  
= (3/ 3)  ^0,5 
  
  
= 1,5 m 
  
11 Panjang 
Tanki (P) 
= Lebar tangki x 3 
  
  
= 4,5 m 
  
12 td = ((P x L x H) /Qtanki x 86400) x 24   
= ((6x 2 x 3)/0.00012 x 86400) x 24   
= 46,9 jam 
  
13 F/M rasio = BOD5 inf / (td/60 x X) 
 
  
= 517/ (46,9/24 x 3600) 
 
  
= 0,06618 hari-1 
  
14 Volumetric 
Loading 
= (So x Q)/V 
  
  
= ((517mg/L x 10m3/hari)/8 m3)/1000 
  
= 0,45965 kg/m3.hari 
 
15 Yobs = Y/(1+(kd x qc)) 
  
  
= 0,5/(1+ (0,06/hari x 30 hari)) 
 
  
= 0,25 
   
16 Px = Yobs x Qtiap tanki x (So-S) 
 
  
= 0.25x10 m3/harix(459,7-70)mg/L x  
   
103 L/m3 x 1 kg/106 mg 
 
  
= 1,32827 kg/hari (MLVSS) 
 
17 MLSS = Px : 0.8 
   
  
= 1,15026 : 0.8 
  
  
= 1,66034 kg/hari   
  
18 Qr/Q = X / (X + Px) 
  
  
= 3600 / (3600+1.32827) 
 
  
= 0,99967 
 
OK 
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19 Debit 
return 
sludge 
(Qr) 
= (Qr/Q) x Qtiap tanki 
 
  
= 0,99968 x 0.00012 
  
  
= 0,00012 m3/det 
  
20 Waktu 
aerasi 
= Volume/Q 
  
  
= (12 m3 x 24 jam/hari) / 10 m3/hari 
  
= 26,99 jam 
  
Setelah desain tangki aerasi ditetapkan, selanjutnya 
dilakukan perhitungan kebutuhan suplai udara. Perhitungan 
kebutuhan udara disajikan di bawah ini. 
 
kebutuhan Oksigen   
    
21 Kebutuhan 
oksigen teoritis 
= ((Qtotal x (So-S))/(0.68x1000)) - 
(1,42xPx) 
  
= ((10 x (451-20))/(0,68x1000)) 
 
   
 -(1,42x1,15026) 
   
  
= 5,1328
7 
kg/hari 
   
22 SOR = N / [(C'sw.b.Fa-C)/Csw] 
(1,024)T-20 a 
 
  
= 5,13287/[(7,93x0.9x0.95-
2)/9,15](1,024)28-200,95   
= 8,55493 kg/hari 
   
23 kebutuhan 
udara  
= SOR / (berat udara x 0,21) 
  
  
= 8,55493/ (1,201 x 0,21) 
  
  
= 33,9199 m3/hari udara 
  
24 Effisiensi difusi 
udara 
= 0,08 
    
25 Kebutuhan 
udara teoritis 
= Kebutuhan udara / effs difusi 
udara 
 
  
= 33,9199 / 0,08 
   
  
= 423,999 m3/hari 
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26 Kebutuhan 
Udara Total 
= Kebutuhan udara 
teoritis x 1.5 
  
  
= 423,999 m3/hari x 1,5 
  
  
= 635,998 m3/hari 
   
  
= 0,44167 m3/mnt 
   
27 Kebutuhan 
Udara tiap 
tangki 
= Kebutuhan udara total / jumlah 
unit tanki 
  
= 0,44167 m3/mnt : 1 
  
  
= 0,44167 m3/menit 
   
28 Volume Udara 
per kg BOD5  
= (Kebutuhan udara 
totalx1000)/((So-S)xQtotal) 
 
teremoval = (635,998 m3/hari x1000) 
 
   ((459,7-70) x 10) 
  
= 138,22 m3/kg 
   
29 Volume suplai 
udara per m3  
= Kebutuhan udara total / 
Qtotal 
  
 
air limbah = 635,99 m3/hari / 10 m3/hari 
 
  
= 61,342 m3/m3 
   
30 Volume suplai 
udara per m3  
= Kebutuhan udara total / volume 
reaktor 
 
 
volume tangki = 10 m3/hari  /  895. 8 m3  
 
  
= 75,556 m3/m3.hari 
  
Selanjutnya dilakukan desain diffuser yang akan digunakan.  
Diffuser yang digunakan adalah jenis fine bubble diffuser. Diffuser 
ini dipilih dengan tujuan agar distribusi oksigen lebih merata.  
21 Kebutuhan 
oksigen teoritis 
= ((Qtotal x (So-S))/(0,68x1000)) - 
(1,42xPx) 
  
= ((10 x (459,7-70))/(0,68x1000)) 
 
   
 -(1,42x1,15026) 
   
  
= 5,13287 kg/hari 
   
22 SOR = N / [(C'sw.b.Fa-C)/Csw] 
(1,024)T-20 a 
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= 5,13287 (1.024)28-200,95 
   [(7,93x0,9x0,95-2)/9,15] 
  
= 8,5549 kg/hari 
   
23 kebutuhan 
udara  
= SOR / (berat udara x 0,21) 
  
  
= 8,55493/ (1,201 x 0,21) 
  
  
= 33,919 m3/hari udara 
  
24 Effisiensi difusi 
udara 
= 0,08 
    
25 Kebutuhan 
udara teoritis 
= Kebutuhan udara / effs difusi 
udara 
 
  
= 33,9199 / 0,08 
   
  
= 423,99 m3/hari 
   
26 Kebutuhan 
Udara Total 
= Udara teoritis x 1,5 
  
  
= 423,99 m3/hari x 1,5 
  
  
= 635,99 m3/hari 
   
  
= 0,4416 m3/mnt 
   
27 Kebutuhan 
Udara tiap 
tangki 
= Kebutuhan udara total / jumlah 
unit tanki 
  
= 0,44167 m3/mnt : 1 
  
  
= 0,4416 m3/menit 
   
28 Volume Udara 
per kg BOD5 
teremoval 
= (Kebutuhan udara totalx1000) 
  ((So-S)xQtotal) 
  
= (635,998 m3/hari x1000)  
   ((459,7-70) x 10) 
  
= 138,22 m3/kg 
   
29 Volume suplai 
udara per m3  
= Kebutuhan udara total / 
Qtotal 
  
 
air limbah = 635,99 m3/hari / 10 m3/hari 
 
  
= 61,342 m3/m3 
   
 118 
 
30 Volume suplai 
udara per m3  
= Kebutuhan udara total / volume 
reaktor 
 
 
volume tangki = 10 m3/hari  /  895 8 m3  
 
  
= 75,556 m3/m3.hari 
  
Setelah kebutuhan udara dihitung maka didesain kebutuhan 
diffuser pada reaktor. Pada desain ini reaktor dibagi menjadi 3 
kompartemen agar td pad reaktor dapat terpenuhi. 
31 jumlah total difuser yang 
digunakan 
= Kebut udara tot / kand oksigen 
dlm udara 
  
= 635,998 m3/mnt / 0,21 
  
  
= 3 tubes 
   
32 jumlah total difuser 
direncanakan 
= 6 tubes 
   
33 Jumlah difuser tiap 
tangki 
= Jumlah total difuser / jumlah 
unit tanki 
 
  
= 6 tubes / 1 
   
  
= 6 tubes 
   
  
= 6 tubes 
   
34 Jumlah kolom dalam 
tangki 
= 2 tubes 
   
35 jumlah difuser tiap kolom = difuser @tanki / jumlah kolom 
dlam tanki 
  
= 6 / 2 tubes 
   
  
= 3 tubes 
   
Setelah bak aerasi dihitung, perlu dihitung bak 
sedimentasi untuk mengendapkan flok mikrobiologis yang 
terbentuk. Bak sedimentasi yang didesain berbeda dengan bak 
sedimentasi 1 dan 2. Bak sedimentasi yang didesain bertujuan 
untuk mengendapkan flok mikrobiologis yang masuk dalam  
kategori pengendpan tipe 3 sampai 4. 
1 Jumlah 
clarifier 
= 1 buah 
   
2 Q desain  = Q+Qr 
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  = 0,00012 + 0,00012    
  
= 0,0002 m3/detik               = 0,864 m3/jam 
3 Xu    = 10000 mg/L 
   
4 SF desain = 2 kg/m2.jam               
  = 48 kg/m2.hari  
5 MLSS  
desain 
= 4500 mg/L                      = 4,5 kg/m3 
6 As = (Q x X) / SF 
   
  
= (0,86 x 4.5) / 48 
   
  
= 1,94 m2                         
 
7 Diameter  = [(4 x A)/p]1/2 
   
  
= [(4 x 1,94)/3,14]1/2 
   
  
= 2 m 
   
8 As Cek = p/4 x D2 
   
  
= 3,14/4 x (2)2 
   
  
= 3,14 m2                         
 
9 Cek OFR  = Q/A 
    
  
= (0,86*24)/3,14 
   
  
= 2,9 m3/m2.hari OK 
 
10 Cek berdasarkan grafik solid flux : 
   
 
OFR   = 6,6 m3/m2.hari   
  = 0,1223 m/jam    
 MLSS =  4500 mg/L     
Karena MLSS rencana (4500mg/L) = 4500 mg/L, maka area 
clarification mencukupi 
11 Cek SLR = (Q x X) / A 
   
  
= (0.00024 m3/detik x 4500 mg/L  
   
x 86400 detik/hari) /(1000 g/kg x 3.14 m2) 
  
= 13 kg/m2.hari          
 
   
  
12 H clear water = 1,5 m 
   
13 Perhitungan kedalaman thickening zone : 
 
a. X clarification = 4500 mg/L 
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b. X Thickening = 7250 mg/L 
   
c. Total massa 
sludge pada 
tangki aerasi 
= 36 kg 
   
d. Total massa 
sludge pada 
clarifier 
= 10,8 kg 
   
e. H Thickening = 0.2 m 
   
16 Perhitungan kedalaman sludge 
storage zone : 
   
a. Waktu 
penyimpanan 
lumpur 
= 2 hari 
   
b. Yobs = 0,250 
    
c. Q = 10,0 m3/hari 
   
d. Removal 
sBOD  
= 443,77 mg/L 
 
e. Faktor 
keamanan 
debit 
= 2,5 
    
f. Faktor 
keamanan 
BOD5 
= 1,5 
    
e. Px = Yobs x Q x (So-S) x (103 g/kg)-1  
= 0,25x20 m3/harix443,77 mg/Lx2,5 x 1,5x 
  
(103 g/kg)-1 
   
 
= 4,16 kg/hari 
   
f. MLVSS/MLSS = 0,8 
    
g
. 
Total solid 
yang disimpan 
= (waktu penyimpanan lumpur x MLVSS)  
  
/ratio MLVSS/MLSS 
 
= (2 hari x 4,16 kg/hari)/0,8 
 
  
= 10,40 kg 
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h
. 
Total solid 
dalam clarifier 
= tot. massa sludge pd clarifier 
 
  
+ tot.solid disimpan 
  
= 10,8+ 10,4 
   
  
= 21,201 kg 
   
i Kedalaman 
pada 
penyimpanan 
lumpur 
= total solid/(kons.sludge pd thickening x A) 
 
= 21,201*1000/(7250x7,07) 
 
 
= 0,4 m 
   
j Kedalaman 
total clarifier 
= H clear water dan settling zone 
  
+H thickening + H penyimpanan lumpur 
 
= 1,5 + 0,2 +0,4 
   
 
= 2,1 m 
 
k Freeboard = 0,5 m 
   
l Total 
ketinggian bak 
= H total clarifier + freeboard 
 
 
= 2,1 + 0,5 
   
  
= 2,6 m 
   
17 Perhitungan  waktu detensi 
  
a. Volume total clarifier = A x H total clarifier 
   
  
= 3,14 x 2,6 
   
  
= 18,5439 m3 
   
b. Waktu detensi = V/Q 
    
  
= 18,54392/(0,00024x3600) 
 
  
= 21,46 jam 
   
  
= 32,1943 m/jam                      
  = 0,00894 m/detik    
18 Saluran inlet : (pembawa ke secondary clarifier) 
   
a. Q saluran = 0,00024 m3/detik 
   
b. Slope direncanakan = 0,0002 
    
c. V direncanakan = 0,5 m/detik 
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d. A (luas permukaan) = Q/V 
    
  
= 0,00048 m2 
   
e. A (luas permukaan) = 1/4 x p x D2 
   
 
0.00048 = 1/4 x p x D2 
   
 
D = 0,02 m 
   
f. Cek kecepatan (v) = Q/A 
    
  
= 0,5 m/detik 
 
 
 
   OK     
g. Panjang saluran 
direncanakan 
= 3 m 
   
h. Headloss = LxS 
    
  
= 3 x 0,0002 
   
  
= 0,0006 m 
   
19 Pelimpah: 
      
a. Keliling weir plate = p (D) 
    
  
= 3,14x(2) 
   
  
= 6.28 m 
   
b Direncanakan v-notch 
dengan sudut    
= 900 
    
c Kedalaman v-notch 
direncanakan        
= 8 cm 
   
d Jarak antar v-notch (pusat 
ke pusat)    
= 40 cm 
   
e Jumlah v-notch = Keliling/jarak antar v-notch 
 
  
= 6,28 m/(40 cm/notch  
   x (100 cm/m)-1) 
  
= 16 buah 
   
f Q keluar clarifier = 10,0 m3/hari                 
  = 0,00012 m3/detik    
g Debit pada tiap v-notch = Q/jumlah notch 
   
  
= 0,00012/16 
   
  
= 7,4x10-6 m3/detik.notch 
 
h Tinggi air di atas v-notch 
(saat peak)        
= 0,00778 m           
   
  
= 0,8 cm 
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i Cek weir loading = Qbak/keliling weir 
   
  
= 13392/141,26 
   
  
= 1,59 m3/m.hari 
 
  
   OK (<124)    
20 Saluran outlet : 
      
a Direncanakan bak 
penerima limpahan 
sebelum pipa outlet          
= 1 x1 m 
   
  
= 1 m2 
   
b Tinggi air pada bak 
penerima limpahan       
= 0,002 m 
   
c Q saluran = 0,00012 m3/detik 
   
d Slope direncanakan = 0,0002 
    
e V direncanakan = 0,6 m/detik 
   
f A (luas permukaan) = Q/V 
    
  
= 0,00019 m2 
   
g A (luas permukaan) = 1/4 x p x D2 
   
 
0.000192901 = 1/4 x p x D2 
   
 
D = 0,02 m 
   
  
= 0,03 m 
   
        
h Cek kecepatan (v) = Q/A 
  
    
= 0,6 m 
   
   OK     
i Panjang saluran 
direncanakan 
= 5 
    
 
Headloss = LxS 
    
  
= 5 x 0.0002 m 
   
  
= 0,001 m 
   
21 Volume lumpur yang 
dikuras: 
 
     
a Berat lumpur = 5,20 kg/hari 
   
b Temperatur = 20 0C 
   
c r air = 998,2 kg/m3 
   
d Persentase SS dalam 
lumpur 
= 1 % 
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e Ss = 2,65 
    
f Volume lumpur tiap clarifier = Berat lumpur/(r air x % SS x Ss)   
= 5,2/(998,2x0,01x2,65) m3/hari  
 
  
= 0,20 m3/hari 
   
g Pengurasan dengan 
pompa 
= 2 hari/1 kali 
   
h Volume lumpur total = 2 x 0.2 m3 
   
  
= 0,4 m3 
   
22 Perancangan pipa 
penguras 
      
a Q = 10 L/detik 
   
  
= 0,01 m3/detik 
   
b Diameter pipa = 5' - 12' 
    
c Diameter pipa yang dipakai = 6' cm 
   
  
= 15,24 
    
d A pipa = p/4 x D2  
    
  
= 3,14/4 x (15,24)2cm2 
 
 
 
  
= 182,32 
    
e Waktu pengurasan = Volume lumpur/Q pipa 
  
  
= 0,04 m3 / 0,01 m3/detik  
 
  
= 39,3196 menit 
   
  
= 0,65533 Jam 
   
G. Desain unit filter press 
Pengolahan lumpur dilakukan dengan menggunakan filter 
press. Pehitungan filter press disajikan di bawah ini:  
Diketahui Debit lumpur: 
   
a. Prasedimentasi  = 6.2 m3/hari 
  
b. Sedminetasi II = 0.05 m3/hari 
  
c.  ABR-ABF = 5.237 m3/hari 
  
d.  Sedimentasi III = 0.23 m3/hari 
  
Dimensi Bak penampung lumpur 
  
a. Panjang = 0.5 m 
  
b. Lebar = 0.5 m 
  
c. Kedalaman = 0.5 m 
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Pompa lumpur: 
     
a. Q rencana = 10 L/detik 
  
b. v rencana = 1 m/detik 
  
c. A = Q/V 
   
  
= (10/1000)/1 
  
  
= 0.01 m2 
  
d. D = (4*A/3.14) 0^.5 
  
  
= 0.1129 m 
  
 
D digunakan = 110 mm 
  
e. L suction = 0.5 m 
  
f. L Discharge = 1 m 
  
g. Hstatik = 2.9 m 
  
h. Head Pompa = Hstatik + H mayor + Sisa Tekan  
H mayor = (Q/0,00155*C*D2,63 )1,85 *L 
 
  
= 0.0286 m 
  
 
Sisa tekan = 0.3 m 
  
 
Head Pompa = 3.2 m 
  
       
Spesifikasi filter press filter press: 
  
a. Tipe = FPMM47 
  
b. Jumlah plate = 5 plate 
  
c. Panjang = 1.47 m 
  
d. Lebar = 1.12 m 
  
e. Tinggi = 1 m 
  
f. Kebutuhan 
energi 
= 1.1 kW 
  
g. Jumlah Filter 
press 
= 3 buah   
Setelah dilakukan perhitungan detail dilakukan 
penggambaran masing-masing unit, skema mass balance dan 
perhitungan profil hidrolis masing-masing alternatif. Gambar 
layout,denah dan potongan masing-masing alternatif disajikan 
pada gambar 4.26-4.43. 
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A. Kesetimbangan Massa 
Perhitungan kesetimbangan massa diperlukan untuk 
mengetahui proses yang terjadi pada setiap unit. Perhitungan 
kesetimbangan masa untuk setiap alternative disajikan sebagai 
berikut: 
Kualitas influen air limbah 
  
a. TSS = 41000 mg/l 
 
b. COD = 45384 mg/l 
 
c. BOD = 8300 mg/l 
 
Kuantitas Air buangan: 
  
 
Q = 10 m3/hari 
 
Perhitungan Kesetimbangan Massa Alternatif 1: 
1 Prasedimentasi 
  
influen 
    
Diketahui: 
    
a. MTSSin = Q*TSS 
  
  
= 410 kg/hari 
 
b. MCODin = Q*COD 
  
  
= 453,84 kg/hari 
 
c. MBODin = Q*BOD 
  
  
= 83 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 99,5%*MTSSin 
 
  
= 407,95 kg/hari 
 
b. MCODr = 78,84%*MCODin 
 
  
= 357,8075 kg/hari 
 
c. MBODr = 77,11%*MBODin 
 
  
= 64,0013 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 2,05 kg/hari 
 
b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 96,033 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
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= 19,0 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 205,0 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
 
  
= 9603,3 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 1899,9 mg/l 
 
2 Koagulasi-Flokulasi-Sedimentasi 
Influen 
    
a. MTSSin = MTSSe Prasedimentasi   
= 2.1 kg/hari 
 
b. MCODin = MCODe Prasedimentasi   
= 96,0 kg/hari 
 
c. MBODin = MBODe Prasedimentasi   
= 19,0 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 68,9%*MTSSin 
 
  
= 1,4 kg/hari 
 
b. MCODr = 65,6%*MCODin 
 
  
= 63,0 kg/hari 
 
c. MBODr = 77,11%*MBODin 
 
  
= 12,7 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 0,6 kg/hari 
 
b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 33,0 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
 
  
= 6,3 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 63,8 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
 
  
= 3303,5 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 630,8 mg/l 
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3 Filter Karbon 
  
Influen 
    
a. MTSSin = MTSSe Koa-flo 
 
  
= 0,6 kg/hari 
 
b. MCODin = MCODe Koa-flo 
 
  
= 33,0 kg/hari 
 
c. MBODin = MBODe Koa flo 
 
  
= 6,3 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 18.7%*MTSSin 
 
  
= 0,1 kg/hari 
 
b. MCODr = 56.7%*MCODin 
 
  
= 18,7 kg/hari 
 
c. MBODr = 17,9%*MBODin 
 
  
= 1,1 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 0,5 kg/hari 
 
b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 14,3 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
 
  
= 5,2 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 51,8 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
 
  
= 1430,4 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 517,9 mg/l 
 
4 ABR 
    
Influen 
    
a. MTSSin = MTSSe Filter karbon 
 
  
= 0,5 kg/hari 
 
b. MCODin = MCODe Filter 
karbon 
 
  
= 14,3 kg/hari 
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c. MBODin = MBODe Filter 
karbon 
 
  
= 5,2 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 70%*MTSSin 
 
  
= 0,4 kg/hari 
 
b. MCODr = 76,9%*MCODin 
 
  
= 11,6 kg/hari 
 
c. MBODr = 81,3%*MBODin 
 
  
= 4,2 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 0,2 kg/hari 
 
b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 2,7 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
 
  
= 1,0 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 15,5 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
 
  
= 267,5 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 96,8 mg/l 
 
5 ABF 
    
Influen 
    
a. MTSSin = MTSSe ABR 
 
  
= 0,2 kg/hari 
 
b. MCODin = MCODe ABR 
 
  
= 2,7 kg/hari 
 
c. MBODin = MBODe ABR 
 
  
= 1,0 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 70%*MTSSin 
 
  
= 0,1 kg/hari 
 
b. MCODr = 49,4%*MCODin 
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= 1,3 kg/hari 
 
c. MBODr = 60%*MBODin 
 
  
= 0,6 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 0,1 kg/hari 
 
b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 1,3 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
 
  
= 0,4 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 4,7 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
 
  
= 133,7 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 38,7 mg/l 
 
Kualitas influen air limbah 
  
a. TSS = 41000 mg/l 
 
b. COD = 45384 mg/l 
 
c. BOD = 8300 mg/l 
 
Kuantitas Air buangan: 
  
 
Q = 10 m3/hari 
 
Perhitungan Kesetimbangan Massa Alternatif 2: 
1 Prasedimentasi 
  
influen 
    
Diketahui: 
    
a. MTSSin = Q*TSS 
  
  
= 410 kg/hari 
 
b. MCODin = Q*COD 
  
  
= 453,84 kg/hari 
 
c. MBODin = Q*BOD 
  
  
= 83 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 99,5%*MTSSin 
 
  
= 407,95 kg/hari 
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b. MCODr = 78,84%*MCODin 
 
  
= 357,8075 kg/hari 
 
c. MBODr = 77,11%*MBODin 
 
  
= 64,0013 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 2,05 kg/hari 
 
b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 96,033 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
 
  
= 19,0 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 205,0 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
 
  
= 9603,3 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 1899,9 mg/l 
 
2 Koagulasi-Flokulasi-Sedimentasi 
Influen 
    
a. MTSSin = MTSSe Prasedimentasi   
= 2,1 kg/hari 
 
b. MCODin = MCODe Prasedimentasi   
= 96,0 kg/hari 
 
c. MBODin = MBODe Prasedimentasi   
= 19,0 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 68,9%*MTSSin 
 
  
= 1,4 kg/hari 
 
b. MCODr = 65,6%*MCODin 
 
  
= 63,0 kg/hari 
 
c. MBODr = 77,11%*MBODin 
 
  
= 12,7 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 0,6 kg/hari 
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b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 33,0 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
 
  
= 6,3 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 63,8 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
 
  
= 3303,5 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 630,8 mg/l 
 
3 Filter Karbon 
  
Influen 
    
a. MTSSin = MTSSe Koa-flo 
 
  
= 0,6 kg/hari 
 
b. MCODin = MCODe Koa-flo 
 
  
= 33,0 kg/hari 
 
c. MBODin = MBODe Koa flo 
 
  
= 6,3 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 18,7%*MTSSin 
 
  
= 0,1 kg/hari 
 
b. MCODr = 56.7%*MCODin 
 
  
= 18,7 kg/hari 
 
c. MBODr = 17,9%*MBODin 
 
  
= 1,1 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 0,5 kg/hari 
 
b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 14,3 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
 
  
= 5,2 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 51,8 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
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= 1430,4 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 517,9 mg/l 
 
4 Lumpur Aktif 
  
Influen 
    
a. MTSSin = MTSSe Filter karbon 
 
  
= 0,5 kg/hari 
 
b. MCODin = MCODe Filter 
karbon 
 
  
= 14,3 kg/hari 
 
c. MBODin = MBODe Filter 
karbon 
 
  
= 5,2 kg/hari 
 
Removal 
    
a. MTSSr = 70%*MTSSin 
 
  
= 0,4 kg/hari 
 
b. MCODr = 90%*MCODin 
 
  
= 13,8 kg/hari 
 
c. MBODr = 96,13%*MBODin 
 
  
= 5,0 kg/hari 
 
Effluen 
    
a. MTSSe = MTSSin-MTSSr 
 
  
= 0,2 kg/hari 
 
b. MCODe = MCODin-MCODr 
 
  
= 0,6 kg/hari 
 
c. MBODe = MBODin-MBODr 
 
  
= 0,2 kg/hari 
 
d. TSS = MTSSe/Q 
  
  
= 15,5 mg/l 
 
e. COD = MCODe/Q 
 
  
= 55,4 mg/l 
 
f. BOD = MBODe/Q 
 
  
= 20,0 mg/l 
 
Setelah kestimbangan massa dibuat selanjutnya disajikan 
dalam bentuk skema. Skema kesetimbangan massa masing-
masing alternatif disajikan pada gambar 4.24 dan 4.25 
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B. Profil hidrolis 
Profil hidrolis adalah gambaran perbandingan level muka air 
dengan elevasi tanah. Profil hidrolis ditentukan berdasarkan 
besaran penurunan level muka air akibat beberapa hal. Hal-hal 
yang menyebabkan terjadinya penururnan level muka air antara 
lain jatuhan, belokan, kecepatan aliran air di bangunan, atau 
kecepatan air saat melalui perofated baffle. Menurut Marsono 
(1995) profil hidrolis perlu menggunakan persamaan headloss 
dalam bangunan dan pipa. 
Alternatif 1 
Ketinggian Awal = 5,000 m 
 
a. Prasedimentasi 
    
- Elevasi bak transisi = 5,300 m 
 
- Hf Saluran Pembagi = 0,010 m 
 
- Hf Pintu air = 0,019 m 
 
- Hf gutter = 0,011 m 
 
 
Hf total = 0,040 m 
 
 
Elevasi akhir = Elevasi awal - Hf total 
 
  
= 5,260 m 
 
b. Bak Ekualisasi 
    
- Panjang Saluran 
Pembawa ke bak 
ekualisasi 
= 2,000 m 
 
- Slope saluran = 0,010 m/m 
 
- Hf Saluran  = S*L 
  
  
= 0,020 m 
 
- Elevasi Awal Bak = Elevasi akhir prased-hf 
 
  
= 5,240 m 
 
c. Pengaduk cepat 
    
 
Air dipompa ke bak penampung elevasi 1 m 
 
- Elevasi Awal = 6,240 m 
 
- Ketinggian terjunan = 1,000 m 
 
- Elevasi Bak Pengaduk = El.Awal - Tinggi 
terjunan 
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= 5,240 m 
 
d. Pengaduk Lambat 
    
- Hf komp.1 = 0,061 m 
 
- Hf Komp. 2 = 0,039 m 
 
- Hf komp. 3 = 0,015 m 
 
 
Elevasi Akhir = El. Bak pengaduk-Hf1-Hf2-Hf3   
= 5,123 m 
 
e. Sedimentasi 2 
    
- Elevasi awal = 5,123 m 
 
- Hf Gutter = 0,011 m 
 
- Elevasi Akhir = 5,112 m 
 
f. Filter Karbon 
    
- Panjang saluran 
pembawa 
= 1,000 m 
 
- S = 0,040 m/m 
 
- Hf Saluran = S*L 
  
  
= 0,040 m 
 
- Elevasi Awal = 5,072 m 
 
- Hf Media = 0,100 m 
 
- Elevasi Akhir = 4,972 m 
 
g. ABR-ABF 
    
- Panjang saluran 
pembawa 
= 1,000 m 
 
- S = 0,050 m/m 
 
- Hf Saluran = S*L 
  
  
= 0,050 m 
 
- Elevasi Awal = 4,922 
  
- Hf bangunan = 0,0000001 m 
 
- Elevasi Akhir = 4,922 m 
 
Alternatif 2 
Ketinggian Awal = 5 m 
 
a
. 
Prasedimentasi 
    
- Elevasi bak transisi = 5,3 m 
 
- Hf Saluran Pembagi = 0,020 m 
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- Hf Pintu air = 0,019 m 
 
- Hf gutter = 0,021 m 
 
 
Hf total = 0,060 m 
 
 
Elevasi akhir = Elevasi awal - Hf total   
= 5,24 m 
 
b
. 
Bak Ekualisasi 
    
- Panjang Saluran 
Pembawa ke bak 
ekualisasi 
= 2 m 
 
- Slope saluran = 0,04 m/m 
 
- Hf Saluran  = S*L 
  
  
= 0,08 m 
 
- Elevasi Awal Bak = Elevasi akhir prased-hf   
= 5,2 m 
 
c. Pengaduk cepat 
    
 
Air dipompa ke bak penampung elevasi 1 m 
 
- Elevasi Awal = 6,2 m 
 
- Ketinggian terjunan = 1 m 
 
- Elevasi Bak Pengaduk = El.Awal - Tinggi terjunan   
= 5,2 m 
 
d
. 
Pengaduk Lambat 
    
- Hf komp.1 = 0,06 m 
 
- Hf Komp. 2 = 0,04 m 
 
- Hf komp. 3 = 0,02 m 
 
 
Elevasi Akhir = El. Bak pengaduk-Hf1-Hf2-
Hf3   
= 5,04 m 
 
e
. 
Sedimentasi 2 
    
- Elevasi awal = 5,04 m 
 
- Hf Gutter = 0,021 m 
 
- Elevasi Akhir = 5,02 m 
 
      
f. Filter Karbon 
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- Panjang saluran 
pembawa 
= 1 m 
 
- S = 0,05 m/m 
 
- Hf Saluran = S*L 
  
  
= 0,05 m 
 
- Elevasi Awal = 4,97 m 
 
- Hf Media = 0,1 m 
 
- Elevasi Akhir = 4,87 m 
 
      
g
. 
Lumpur Aktif 
    
- Panjang saluran 
pembawa 
= 1 m 
 
- S = 0,05 m/m 
 
- Hf Saluran = S*L 
  
  
= 0,05 m 
 
- Elevasi Awal = 4,82 
  
- Hf bangunan = 0,01 m 
 
- Elevasi Akhir = 4,81 m 
 
- Hf total BPIII = 0,02 m  
- Elevasi Akhir = 4,79 m  
Setelah profil hidrolis dihitung selanjutnya digambarkan 
dalam bagan alir . Profil hidrolis masing-masing alternatif disajikan 
pada gambar 4.44 dan 4.45 
4.5 Perhitungan Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana 
anggaran biaya (RAB) 
Perhitungan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya 
pada desain IPAL mengacu pada SNI DT-91-xxx-2007 series 
tentang pekerjaan bangunan dan HSPK Kota Surabaya Tahun 
2015.Selain menghitung RAB konstruksi dalam desain juga 
dihitung RAB saat operasi dan perawatan. Perhitungan BOQ dan 
RAB  konstruksi disajikan dalam Tabel 4.6 sampai Tabel 4.8.
 138 
 
Tabel 4.6 Harga Satuan Pekerjaan Unit IPAL 
No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
I PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
        
a. Pembuatan 
Bouwplank/ titik 
  titik     
upah         
mandor 0,0045 O.H Rp120.000 Rp540 
kepala tukang 0,01 O.H Rp110.000 Rp1.100 
tukang 0,1 O.H Rp105.000 Rp10.500 
pembantu tukang 0,1 O.H Rp99.000 Rp9.900 
      jumlah Rp22.040 
Bahan/Material         
kayu meranti 
(bekisting) 
0,008 m3 Rp3.200.000 Rp25.600 
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
kayu merantu (usuk 
4/6) 
0,012 m3 Rp4.500.000 Rp54.000 
paku biasa 2"-5" 0,05 doz Rp27.000 Rp1.350 
      jumlah Rp80.950 
      jumlah total Rp102.990 
b. Pengukuran dan 
pemasangan 
bouwplank 
(UITZET) 
  m     
upah         
mandor 0,005 O.H Rp120.000 Rp600 
kepala tukang 0,01 O.H Rp110.000 Rp1.100 
tukang 0,1 O.H Rp105.000 Rp10.500 
pembantu tukang 0,1 O.H Rp99.000 Rp9.900 
      jumlah Rp22.100 
Bahan/Material         
Kayu meranti 
(papan 2/20) 
0,007 m3 Rp2.830.000 Rp19.810 
 140 
 
No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
kayu meranti (usuk 
5/7) 
0,012 m3 Rp4.500.000 Rp54.000 
paku biasa 2"-5" 0,02 doz Rp27.000 Rp540 
      jumlah Rp74.350 
      jumlah total Rp96.450 
c. Pembuatan direksi 
kit 
  m2     
upah         
mandor 0,005 O.H Rp120.000 Rp600 
kepala tukang 0,3 O.H Rp110.000 Rp33.000 
tukang 1 O.H Rp105.000 Rp105.000 
pembantu tukang 2 O.H Rp99.000 Rp198.000 
      Jumlah Rp336.600 
Bahan         
Seng Gelombang 
BJLS 30 uk. 
(80x180 cm) 
0,25 lembar Rp59.000 Rp14.750 
kunci tanam 0,15 buah Rp70.000 Rp10.500 
paku biasa 2"-5" 0,85 doz Rp27.000 Rp22.950 
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
triplek uk. 
110x210x4 mm 
0,06 lembar Rp67.700 Rp4.062 
Dolken kayu gelam 
8-10/400 cm 
1,25 batang Rp8.500 Rp10.625 
      jumlah Rp62.887 
      jumlah total Rp399.487 
II PEKERJAAN 
BETON 
        
a. Pekerjaan Galian 
tanah biasa untuk 
konstruksi 
  m3     
upah         
mandor 0,025 O.H Rp120.000 Rp3.000 
pembantu tukang 0,75 O.H Rp99.000 Rp74.250 
      jumlah Rp77.250 
b. Pengurugan Pasir 
(PADAT) 
        
upah         
Mandor 0,01 O.H Rp120.000 Rp1.200 
pembantu tukang 0,3 O.H Rp99.000 Rp29.700 
 142 
 
No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
      jumlah Rp30.900 
Bahan         
Pasir Urug 1,2 M3 Rp143.500 Rp172.200 
      jumlah Rp172.200 
      jumlah total Rp203.100 
c. Pekerjaan 
Pasangan Batu 
Kali Belah 15/20 
cm (1 Pc : 5 Ps) 
        
Upah         
mandor 0,075 O.H Rp120.000 Rp9.000 
kepala tukang 0,075 O.H Rp110.000 Rp8.250 
tukang 0,75 O.H Rp105.000 Rp78.750 
pembantu tukang 1,5 O.H Rp99.000 Rp148.500 
      Jumlah Rp244.500 
Bahan         
Semen PC 50 kg 2,72 Zak Rp120.000 Rp326.400 
Pasir 
Pasang/Plester 
0,544 m3 Rp110.000 Rp59.840 
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
Batu Kali Belah 
15/20 cm 
1,2 m3 Rp105.000 Rp126.000 
      jumlah Rp512.240 
      jumlah total Rp756.740 
d. Pekerjaan  beton 
bertulang (150 kg 
besi + bekisting) 
  m3     
upah         
mandor 0,265 O.H Rp120.000 Rp31.800 
kepala tukang 0,262 O.H Rp110.000 Rp28.820 
tukang 1,3 O.H Rp105.000 Rp136.500 
tukang 0,275 O.H Rp105.000 Rp28.875 
tukang 1,05 O.H Rp105.000 Rp110.250 
pembantu tukang 5,3 O.H Rp99.000 Rp524.700 
      jumlah Rp860.945 
Bahan         
semen PC 40 kg 8,4 zak Rp63.000 Rp529.200 
pasir cor/beton 0,54 m3 Rp232.100 Rp125.334 
batu pecah mesin 
1/2 cm 
0,81 m3 Rp466.000 Rp377.460 
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
besi beton polos 157,5 kg Rp12.000 Rp1.890.000 
paku triplek/eternit 1,5 kg Rp22.000 Rp33.000 
kawat ikat 2,25 kg Rp23.000 Rp51.750 
kayu meranti 
bekisting 
0,2 m3 Rp3.200.000 Rp640.000 
minyak bekisting 0,4 liter Rp28.300 Rp11.320 
      jumlah Rp3.658.064 
      jumlah total Rp4.519.009 
e. Pekerjaan 
Bekisting Dinding 
  m2     
upah         
mandor 0,0004 O.H Rp120.000 Rp48 
kepala tukang 0,0007 O.H Rp110.000 Rp77 
tukang 0,007 O.H Rp105.000 Rp735 
pembantu tukang 0,007 O.H Rp99.000 Rp693 
      Jumlah Rp1.553 
Bahan         
Paku triplek/eternit 0,4 kg Rp22.000 Rp8.800 
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
Plywood uk. 
122x244x9 mm 
0,35 lembar Rp93.600 Rp32.760 
Kayu kamper balok 
4/6 
0,02 m3 Rp6.400.000 Rp128.000 
kayu meranti 
bekisting 
0,03 m3 Rp3.200.000 Rp96.000 
minyak bekisting 0,2 liter Rp28.300 Rp5.660 
      jumlah Rp271.220 
      jumlah total Rp272.773 
g. Pengurugan Tanah 
Kembali untuk 
Konstruksi 
  m3     
upah         
mandor 0,019 O.H Rp120.000 Rp2.280 
pembantu tukang 0,102 O.H Rp99.000 Rp10.098 
      Jumlah Rp12.378 
III FINISHING         
a.  Pemasangan Pipa 
Air Kotor diameter 
4' 
  m     
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
upah         
mandor 0,0041 O.H Rp120.000 Rp492 
kepala tukang 0,0135 O.H Rp110.000 Rp1.485 
tukang 0,135 O.H Rp105.000 Rp14.175 
pembantu tukang 0,81 O.H Rp99.000 Rp80.190 
      jumlah Rp96.342 
Bahan         
Pipa PVC Tipe C uk 
4'(4 m) 
0,3 Batang Rp89.000 Rp26.700 
Pipa PVC Tipe C uk 
4'(4 m) 
0,105 batang Rp89.000 Rp9.345 
      Jumlah Rp36.045 
      jumlah total Rp132.387 
b. Pemasangan 
Pompa 
        
Upah         
Mandor 0,04 O.H Rp120.000 Rp4.800 
Tukang 0,4 O.H Rp105.000 Rp42.000 
      Jumlah Rp46.800 
Bahan         
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
Pompa 1 unit Rp9.000.000 Rp9.000.000 
      Jumlah Rp9.000.000 
      Jumlah total Rp9.046.800 
c. Pemasangan 
Scraper 
        
Upah         
Mandor 0,04 O.H Rp120.000 Rp4.800 
Tukang 0,4 O.H Rp105.000 Rp42.000 
      Jumlah Rp46.800 
Bahan         
Motor 1 unit Rp3.000.000 Rp3.000.000 
Scraper 1 unit Rp700.000 Rp700.000 
      Jumlah Rp3.700.000 
      Jumlah total Rp3.746.800 
d. Pemasangan Unit 
Filter Press 
        
Upah         
Mandor 0,04 O.H Rp120.000 Rp4.800 
Tukang 0,4 O.H Rp105.000 Rp42.000 
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
      Jumlah Rp46.800 
Bahan         
Filter Press 1 unit Rp17.000.000 Rp17.000.000 
      Jumlah Rp17.000.000 
      Jumlah total Rp17.046.800 
e. Pemasangan 
Pompa Dosing 
        
Upah         
Mandor 0,04 O.H Rp120.000 Rp4.800 
Tukang 0,4 O.H Rp105.000 Rp42.000 
      Jumlah Rp46.800 
Bahan         
Pompa 1 unit Rp9.000.000 Rp9.000.000 
      Jumlah Rp9.000.000 
      Jumlah total Rp9.046.800 
f. 
Pemasangan 
Diffuser 
  m     
upah         
mandor 0,0041 O.H Rp120.000 Rp492 
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
kepala tukang 0,0135 O.H Rp110.000 Rp1.485 
tukang 0,135 O.H Rp105.000 Rp14.175 
pembantu tukang 0,81 O.H Rp99.000 Rp80.190 
      jumlah Rp96.342 
Bahan         
Pipa Besi uk 4'(4 m) 0,3 Batang Rp89.000 Rp26.700 
Diffuser 1 Unit Rp89.000 Rp89.000 
      Jumlah Rp115.700 
      jumlah total Rp212.042 
g. 
Pemasangan 
Blower Udara 
        
Upah         
Mandor 0,04 O.H Rp120.000 Rp4.800 
Tukang 0,4 O.H Rp105.000 Rp42.000 
      Jumlah Rp46.800 
Bahan         
Blower 1 unit Rp20.000.000 Rp20.000.000 
      Jumlah Rp20.000.000 
      Jumlah total Rp20.046.800 
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No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga 
Satuan 
Jumlah 
h. Pemasangan 
Media Sarang 
Tawon 
        
Upah         
Mandor 0,04 O.H Rp120.000 Rp4.800 
Tukang 0,4 O.H Rp105.000 Rp42.000 
      Jumlah Rp46.800 
Bahan         
Media Sarang 
Tawon 
1 m3 Rp2.083.333 Rp2.083.333 
      Jumlah Rp2.083.333 
      Jumlah total Rp2.130.133 
Sumber: SNI DT-91-xxx-2007 
Tabel 4.7 Rencana Anggaran Biaya IPAL Alternatif 1 
No Uraian Pekerjaan Satuan Volume 
Pekerjaan 
Harga 
Satuan 
Jumlah 
A PEKERJAAN PERSIAPAN         
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No Uraian Pekerjaan Satuan Volume 
Pekerjaan 
Harga 
Satuan 
Jumlah 
1 Pembuatan Bouwplank/ titik titik 12 Rp102.990 Rp1.235.880 
2 Pengukuran dan pemasangan 
bouwplank (UITZET) 
m 20 Rp96.450 Rp1.929.000 
3 Pembuatan direksi kit m2 9 Rp399.487 Rp3.595.383 
B PEKERJAAN BETON       Rp0 
1 Pekerjaan Galian tanah biasa 
untuk konstruksi 
m3 100,4 Rp77.250 Rp7.755.900 
2 Pengurugan Pasir (PADAT) m3 4,6 Rp203.100 Rp934.260 
3 Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps) 
m3 5,8 Rp756.740 Rp4.389.092 
4 Pekerjaan  beton bertulang (150 
kg besi + bekisting) 
m3 16,3 Rp4.519.009 Rp73.659.847 
5 Pekerjaan Bekisting Dinding m2 113,5 Rp272.773 Rp30.959.736 
6 Pengurugan Tanah Kembali 
untuk Konstruksi 
m3 45,5 Rp12.378 Rp563.199 
C FINISHING         
1 Pemasangan Pipa Air Kotor 
diameter 4' 
m 15 Rp132.387 Rp1.985.805 
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No Uraian Pekerjaan Satuan Volume 
Pekerjaan 
Harga 
Satuan 
Jumlah 
2 Pemasangan Pompa unit 5 Rp9.046.800 Rp45.234.000 
3 Pemasangan Scraper unit 2 Rp3.746.800 Rp7.493.600 
4 Pemasangan Unit Filter Press unit 2 Rp17.046.800 Rp34.093.600 
5 Pemasangan Media Sarang 
Tawon 
m3 1,8 Rp2.130.133 Rp3.821.459 
        Jumlah Rp217.650.760 
 
Tabel 4.8 Rencana Anggaran Biaya IPAL Alternatif 2 
No Uraian Pekerjaan Satuan Volume 
Pekerjaan 
Harga 
Satuan 
Jumlah 
A PEKERJAAN PERSIAPAN         
1 Pembuatan Bouwplank/ titik titik 12 Rp102.990 Rp1.235.880 
2 Pengukuran dan pemasangan 
bouwplank (UITZET) 
m 20 Rp96.450 Rp1.929.000 
3 Pembuatan direksi kit m2 9 Rp399.487 Rp3.595.383 
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B PEKERJAAN BETON         
1 Pekerjaan Galian tanah biasa 
untuk konstruksi 
m3 111,9 Rp77.250 Rp8.644.275 
2 Pengurugan Pasir (PADAT) m3 4,7 Rp203.100 Rp954.570 
3 Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps) 
m3 4,9 Rp756.740 Rp3.708.026 
4 Pekerjaan  beton bertulang (150 
kg besi + bekisting) 
m3 15,2 Rp4.519.009 Rp68.688.937 
5 Pekerjaan Bekisting Dinding m2 155,5 Rp272.773 Rp42.416.202 
6 Pengurugan Tanah Kembali 
untuk Konstruksi 
m3 44 Rp12.378 Rp544.632 
C FINISHING         
1 Pemasangan Pipa Air Kotor 
diameter 4' 
m 17 Rp132.387 Rp2.250.579 
2 Pemasangan Pompa unit 7 Rp9.046.800 Rp63.327.600 
3 Pemasangan Scraper unit 2 Rp3.746.800 Rp7.493.600 
4 Pemasangan Unit Filter Press unit 2 Rp17.046.800 Rp34.093.600 
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5 Pemasangan Diffuser m 15 Rp212.042 Rp3.180.630 
6 Pemasangan Blower Udara unit 1 Rp20.046.800 Rp20.046.800 
        Jumlah Rp262.109.713 
 
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 diketahui biaya yang dibutuhkan 
untuk membangun unit IPAL alternatif 1 sebesar Rp217.650.760 sedangkan Unit IPAL alternatif 2 
sebesar  Rp262.109.713. Nilai RAB tersebut belum termasuk anggaran penyediaan lahan untuk 
pembangunan IPAL karena pengelola telah menyediakan lahan untuk pembangunan IPAL.  
Dalam desain juga dihitung RAB untuk kegiatan operasi dan perawatan. Perhitungan RAB 
operasi dan perawatan disajikan pada Tabel 4.9 sampai Tabel 4.12. 
Tabel 4.9 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengoperasian IPAL Alternatif 1 
No 
Jenis 
Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Waktu 
Operasi 
(Jam/hari) 
Jumlah 
Unit 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/bulan 
1 
Kebutuhan 
listrik 
pompa 
            
a. 
Bak 
Ekualisasi 
1,6 kWh 24 1 Rp1.409 Rp1.623.168 
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No 
Jenis 
Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Waktu 
Operasi 
(Jam/hari) 
Jumlah 
Unit 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/bulan 
b. 
Bak 
Pengendap 
2 
1,6 kWh 0,5 1 Rp1.409 Rp33.816 
c. 
Pembubuh 
PAC 
0,4 kWh 24 1 Rp1.409 Rp405.792 
d. 
Pembubuh 
MgO 
0,4 kWh 24 1 Rp1.409 Rp405.792 
e. Filter Press 1,6 kWh 0,5 1 Rp1.409 Rp33.816 
2 
Kebutuhan 
Koagulan 
            
a. PAC 2,1 Liter/hari - 1 Rp15.000 Rp945.000 
b. MgO 0,2 kg/hari - 1 Rp9.000 Rp54.000 
3 
Kebutuhan 
listrik filter 
press 
4 kWh 0,5 2 Rp1.409 Rp169.080 
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No 
Jenis 
Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Waktu 
Operasi 
(Jam/hari) 
Jumlah 
Unit 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/bulan 
  
Total per 
Bulan 
          Rp3.670.464 
  
Total per 
Tahun 
          Rp44.045.568 
  
Total 5 
Tahun 
          Rp220.227.840 
 
Tabel 4.10 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perawatan IPAL Alternatif 1 
No 
Jenis 
Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/Tahun 
1 
Perawatan 
Pompa/6 
bulan 
5 Unit Rp100.000 Rp500.000 
2 
Pengurasan 
ABR-ABF/6 
bulan 
2 Kali Rp100.000 Rp200.000 
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No 
Jenis 
Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/Tahun 
3 
Pengurasan 
Lumpur Bak 
Ekualisasi/6 
bulan 
2 Kali Rp100.000 Rp200.000 
4 
Penggantian 
dan 
reaktivasi 
media 
karbon/ 1 
bulan 
12 Kali Rp100.000 Rp1.200.000 
5 
Pengecekan 
Saluran/ 
bulan 
12 Kali Rp100.000 Rp1.200.000 
  
Total per 
tahun 
      Rp3.300.000 
  Total 5 tahun       Rp16.500.000 
Berdasarkan hasil perhitungan RAB kegiatan operasi IPAL alternatif 1 selama 5 tahun sebesar 
Rp220.227.840. Pada kegiatan operasi kebutuhan terbesar terletak pada pengoperasian pompapada 
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tiap unit bangunan. Sedangkan pada kegiatan perawatan untuk alternatif 1 membutuhkan dana sebesar 
Rp16.500.000 dimana biaya terbesar berasal dari kegiatan aktivasi arang karbon aktif.  
Tabel 4.10 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengoperasian IPAL Alternatif 2 
No 
Jenis 
Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Waktu 
Operasi 
(Jam/hari) 
Jumlah 
Unit 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/bulan 
1 
Kebutuhan 
listrik pompa 
            
a. Bak Ekualisasi 1,6 kWh 24 1 Rp1.409 Rp1.623.168 
b. 
Bak Pengendap 
2 
1,6 kWh 0,5 1 Rp1.409 Rp33.816 
c. Pembubuh PAC 0,4 kWh 24 1 Rp1.409 Rp405.792 
d. 
Pembubuh 
MgO 
0,4 kWh 24 1 Rp1.409 Rp405.792 
e. Clarifier 1,6 kWh 2 2 Rp1.409 Rp270.528 
f. Filter Press 1,6 kWh 0,5 1 Rp1.410 Rp33.840 
2 
Kebutuhan 
Koagulan 
            
a. PAC 2,1 Liter/hari - 1 Rp15.000 Rp945.000 
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No 
Jenis 
Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Waktu 
Operasi 
(Jam/hari) 
Jumlah 
Unit 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/bulan 
b. MgO 0,2 kg/hari - 1 Rp9.000 Rp54.000 
3 
Kebutuhan 
listrik filter press 
4 kWh 0,5 2 Rp1.409 Rp169.080 
4 
Kebutuhan 
Listrik Aerator 
8 kWh 24 1 Rp1.409 Rp8.115.840 
  Total per Bulan           Rp12.056.856 
  Total per Tahun           Rp144.682.272 
  Total 5 Tahun           Rp632.719.375 
 
Tabel 4.11 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perawatan IPAL Alternatif 2 
No Jenis Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/Tahun 
1 
Perawatan Pompa/6 
bulan 
7 Unit Rp100.000 Rp1.400.000 
2 
Pengecekan Aerator/6 
bulan 
2 Kali Rp100.000 Rp400.000 
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No Jenis Kebutuhan 
Jumlah 
Kebutuhan 
Satuan 
Harga 
Satuan 
Harga  
Total/Tahun 
3 
Pengurasan Lumpur 
Bak Ekualisasi/6 bulan 
2 Kali Rp100.000 Rp400.000 
4 
Penggantian dan 
reaktivasi media 
karbon/ 1 bulan 
12 Kali Rp100.002 Rp1.200.024 
5 
Pengecekan Saluran/ 
bulan 
12 Kali Rp100.000 Rp1.200.000 
  Total per tahun       Rp5.800.052 
  Total 5 tahun       Rp29.000.260 
Berdasarkan hasil perhitungan RAB kegiatan operasi IPAL alternatif 2 selama 5 tahun sebesar 
Rp632.719.375. Pada kegiatan operasi kebutuhan terbesar terletak pada pengoperasian aerator pada 
unit aerasi. Sedangkan pada kegiatan perawatan untuk alternatif 2 membutuhkan dana sebesar 
Rp29.000.260 dimana biaya terbesar berasal dari kegiatan aktivasi arang karbon aktif.  
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Sedimentasi I Bak Ekualisasi Koagulasi-flokulasi
ABRBadan Air
Sedimentasi II
MTSS = 410 kg/hari
MCOD = 453.83 kg/hari
MBOD = 83 kg/hari
MTSS = 18.45 kg/hari
MCOD = 96 kg/hari
MBOD = 19 kg/hari
MTSS = 391.55 kg/hari
MCOD = 357.8 kg/hari
MBOD = 64 kg/hari
MTSS = 18.45 kg/hari
MCOD = 96 kg/hari
MBOD = 19 kg/hari
MTSS = 5.7 kg/hari
MCOD = 33 kg/hari
MBOD = 6.3 kg/hari
MTSS = 12.7 kg/hari
MCOD = 63 kg/hari
MBOD = 12.7 kg/hari
MTSS = 4.7 kg/hari
MCOD = 14.3 kg/hari
MBOD = 5.2 kg/hari
Filter Karbon
MTSS = 1.1 kg/hari
MCOD = 18.7 kg/hari
MBOD = 1.1 kg/hari
MTSS = 1.4 kg/hari
MCOD = 3.3 kg/hari
MBOD = 1.0 kg/hari
MTSS = 3.3 kg/hari
MCOD = 11. kg/hari
MBOD = 4.2 kg/hari
ABF
MTSS = 0.4 kg/hari
MCOD = 1.7 kg/hari
MBOD = 0.4 kg/hari
MTSS = 1 kg/hari
MCOD = 1.6 kg/hari
MBOD = 0.6 kg/hari  
 
Gambar 4.24 Kesetimbangan Massa Alternatif 1
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Sedimentasi I Bak Ekualisasi Koagulasi-flokulasi
Tangki AerasiBadan Air
Sedimentasi II
Sedimentasi III
MTSS = 410 kg/hari
MCOD = 453.83 kg/hari
MBOD = 83 kg/hari
MTSS = 18.45 kg/hari
MCOD = 96 kg/hari
MBOD = 19 kg/hari
MTSS = 391.55 kg/hari
MCOD = 357.8 kg/hari
MBOD = 64 kg/hari
MTSS = 18.45 kg/hari
MCOD = 96 kg/hari
MBOD = 19 kg/hari
MTSS = 5.7 kg/hari
MCOD = 33 kg/hari
MBOD = 6.3 kg/hari
MTSS = 12.7 kg/hari
MCOD = 63 kg/hari
MBOD = 12.7 kg/hari
MTSS = 4.7 kg/hari
MCOD = 14.3 kg/hari
MBOD = 5.2 kg/hari
Filter Karbon
MTSS = 1.1 kg/hari
MCOD = 18.7 kg/hari
MBOD = 1.1 kg/hari
MTSS = 1.4 kg/hari
MCOD = 2.9 kg/hari
MBOD = 0.2 kg/hari
MTSS = 3.3 kg/hari
MCOD = 11.4 kg/hari
MBOD = 5 kg/hari
  
Gambar 4.25 Kesetimbangan Massa Alternatif 2
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Gambar 4.2 Lokasi Pembangunan IPAL 
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Gambar 4.26 Layout IPAL Alternatif 1
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  Gambar 4.27 Layout IPAL Alternatif 2
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Gambar 4.28 Denah Prasedimentasi
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Gambar 4.29 Potongan Prasedimentasi
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Gambar 4.30 Denah Bak Ekualisasi
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Gambar 4.31 Potongan Bak Ekualisasi
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Gambar 4.32 Denah Pengaduk Cepat-Pengaduk lambat-Sedimentasi
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Gambar 4.33 Potongan Memanjang Pengaduk Cepat-Pengaduk lambat-Sedimentasi
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Gambar 4.34 Potongan Melintang Pengaduk Cepat-Pengaduk lambat-Sedimentasi
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Gambar 4.35 Denah dan Potongan Pembubuh PAC
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Gambar 4.36 Denah dan Potongan Pembubuh MgO
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Gambar 4.37 Denah Filter Arang Aktif
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Gambar 4.38 Potongan Filter Arang Aktif
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Gambar 4.39 Denah ABR-ABF
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Gambar 4.40 Potongan Memanjang ABR-ABF
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Gambar 4.41 Potongan Melintang ABR-ABF
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Gambar 4.42 Denah Tangki Aerasi dan Sedimentasi
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Gambar 4.43 Potongan Memanjang Tangki Aerasi dan Sedimentasi
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Gambar 4.43 Potongan Melintang Tangki Aerasi dan Sedimentasi
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Gambar 4.44 Profil Hidrolis Alternatif 1
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Gambar 4.45 Profil Hidrolis Alternatif 2
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4.6 Pebandingan Kelebihan dan Kekurangan Unit IPAL 
Pada Subbab 4.6 akan dibahas perbandingan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing alternative IPAL. Parameter 
pembanding yang digunakan terdiri atas: 
a. Kebutuhan lahan 
b. Efisiensi removal 
c. RAB konstruksi, operasi dan perawatan 
A.  Kebutuhan Lahan 
Perbandingan luas lahan yang dibutuhkan dalam 
membangun masing-masing IPAL disajikan pada Tabel 4.13. 
Tabel 4.13 Perbandingan Kebutuhan Lahan masing-masing 
alternatif 
Parameter Alternatif 1 Alternatif 2 
Luas Lahan (m2) 56,6 70,08 
 
 
Gambar 4.46 Grafik Perbandingan Kebutuhan Lahan 
Alternatif IPAL 
Data pada Tabel 4.13 selanjutnya di plotkan ke grafik  
untuk melihat sejauh apa perbedaan kebutuhan lahan pada 
masing-masing alternatif. Grafik kebutuhan lahan disajikan pada 
Gambar 4.46. 
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Kebutuhan lahan pada alternatif 2 lebih besar disebakan 
karena jumlah bangunan pada laternatif 2 yang lebih banyak dari 
alternatif. Adapun yang perbedaan jumlah bangunan antara 
alternatif 1 dan alternatif 1 adalah pada pengolahan biologis. Pada 
alternatif 2 pengolahan biologis digunakan adalah tangka aerasi.  
Pada proses tangka aerasi proses degradasi dan pemisahan 
padatan berlangsung secara terpisah, sehingga diperlukan 
bangunan clarifier untuk memisahkan MLSS dari air limbah. 
B.  Efisiensi Pengolahan 
Pada perbandingan efisiensi pengolahan pada masing-
masing IPAL digunakan  parameter BOD,COD dan TSS. 
Sedangkan untuk paremeter Pb dalam analisa tidak ditampilkan 
karena konsentrasinya yang terlalu kecil dan fokus pengolahan Pb 
tidak berlangsung pada semua proses. 
Tabel 4.14 Perbandingan Efisiensi Pengolahan masing-
masing alternatif 
Parameter 
Efisiensi Pengolahan (%) 
Alternatif 1 Alternatif 2 
BOD 99,5 99,8 
COD 99,7 99,9 
TSS 99,99 100,0 
Data pada Tabel 4.14 selanjutnya di plotkan ke grafik  
untuk melihat sejauh apa perbedaan efisiensi pengolahan pada 
masing-masing alternatif. Grafik kebutuhan lahan disajikan pada 
Gambar 4.47. 
Berdasarkan Gambar 4.47 tidak ada perbedaan yang 
signifikan pada masing-masing alternatif. Hal tersebut disebabkan 
karena penyisihan terbesar masing-masing polutan sebagian 
besar terjadi pada pengolahan secara fisik-kimia pada masing-
masing alternatif. Pengolahan biologis yang divariasikan pada 
desain IPAL hanya mengolah polutan yang masih belum bisa 
diolah secara fisik-kimia. 
Perhitungan efisiensi pengolahan bilogis pada desain 
IPAL masih didasarkan pada hasil perhitungan yang mengacu 
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pada textbook dan jurnal. Sehingga belum bisa dibandingkan 
secara lebih mendalam guna menentukan alternatif terbaik  
berasarkan pada efisiensi pengolahan untuk jenis limbah dengan 
rasio BOD/COD<0,5. 
 
Gambar 4.47 Grafik Perbandingan Efisiensi Pengolahan 
Alternatif IPAL 
C. Rencana Anggaran Biaya Konstruksi 
Perbandingan rencana anggaran biaya konstruksi yang 
dibutuhkan dalam membangun masing-masing IPAL disajikan 
pada Tabel 4.15. 
Data pada Tabel 4.15 selanjutnya di plotkan ke grafik  
untuk melihat sejauh apa perbedaan RAB konstruksi pada masing-
masing alternatif. Grafik kebutuhan lahan disajikan pada Gambar  
4.48. 
Nilai RAB konstruksi untuk alternative 2 lebih besar  
disebabkan karena jumlah bangunan yang lebih banyak serta 
adanya penambahan peralatan seperti diffuser dan pompa. 
Penambahan tersebut mengakibatkan nilai RAB konstruksi 
alternatif 2 juga ikut meningkat. 
0,0
50,0
100,0
BOD COD TSS
Grafik Perbandingan Efisiensi 
Pengolahan IPAL
Efisiensi Pengolahan (%) Alternatif 1
Efisiensi Pengolahan (%) Alternatif 2
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Tabel 4.15 Perbandingan RAB konstruksi masing-masing 
alternatif 
Parameter Alternatif 1 Alternatif 2 
RAB Konstruksi 
(Rp) 
Rp217.650.760 Rp262.109.713 
 
 
Gambar 4.48 Grafik Perbandingan RAB Konstruksi Alternatif 
IPAL 
D. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Operasi dan 
Perawatan 
Perbandingan RAB kegiatan operasi dan perawatan yang 
dibutuhkan dalam membangun masing-masing IPAL disajikan 
pada Tabel 4.16. 
Data pada Tabel 4.16 selanjutnya di plotkan ke grafik  
untuk melihat sejauh apa perbedaan RAB konstruksi pada masing-
masing alternatif. Grafik kebutuhan lahan disajikan pada Gambar 
4.49. 
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 211 
 
Tabel 4.16 Perbandingan Efisiensi Pengolahan masing-
masing alternatif 
Parameter Alternatif 1 Alternatif 2 
RAB Operasi 
(Rp) 
Rp220.227.840 Rp632.719.375 
RAB Perawatan 
(Rp) 
Rp16.500.000 Rp29.000.260 
 
 
 Gambar 4.48 Grafik Perbandingan RAB Konstruksi dan 
Perawatan Alternatif IPAL   
Tidak ada perbedaan signifikan terhadap nilai RAB 
perawatan masing-masing alternatif. Perbedaan cukup signifikan 
terlihat pada nilai operasi IPAL untuk alternatif 2 yang 
menggunakan tangka aerasi dimana nilai RAB operasi lebih tinggi 
dibandingkan alternatif 1. Hal tersebut disebabkan karena pada 
alternatif 2 terdapat pengoperasian diffuser dan pengoperas ian 
lebih banyak pompa dibandingkan alternatif 1.  Dari 
perbandingan  beberapa parameter tersebut dapat diringkas pada 
Tabel 4.17. 
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Grafik Perbandingan RAB Operasi 
dan Perawatan
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 Tabel 4.17 Ringkasan Perbandingan IPAL Tiap Alternatif 
Parameter Alternatif 1 Alternatif 2 
Luas Lahan (m2) 56,6 70,08 
Effisiensi COD 
(%) 
99,53 99,76 
Effisiensi BOD 
(%) 
99,71 99,88 
Effisiensi TSS (%) 99,99 99,96 
RAB Konstruksi 
(Rp) 
Rp217.650.760 Rp262.109.713 
RAB Operasi 
(Rp) 
Rp220.227.840 Rp632.719.375 
RAB Perawatan 
(Rp) 
Rp16.500.000 Rp29.000.260 
Berdasarkan  hasil perbandingan alternatif 1 lebih unggul 
dari segi kebutuhan lahan yang lebih sedikit serta biaya konstruksi 
yang lebih rendah.  Namun  dari  parameter yang lain tidak ada 
perbedaan yang terlalu signifikan. 
Selain beberapa parameter yang telah disampaikan, hal 
lain yang dapat dijadikan pertimbangan adalah mengenai proses 
bilogis dalam IPAL. Proses anaerobik pada alternatif 1 memiliki 
kelemahan yaitu waktu aklimatisasi yang lebih lama dibandingkan 
proses aerobic pada alternatif 2. Selain itu proses anaerobik  
kurang baik dalam proses penurunan nutrient yang bisa saja 
terdapat dalam air limbah, dimana dalam desain tidak diukur dan 
menjadi pertimbangan. Hal ini disebabkan karena desain IPAL 
bertujuan agar air limbah yang diolah memenuhi baku mutu yang 
ditetapkan.
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BAB 5 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
1. Berdasarkan perhitungan DED diperoleh dimensi alternatif 1  
untuk unit prasedimentasi (2mx2mx1,3 m), bak ekualisasi 
(1mx2mx1m), Pengaduk  cepat (0,2mx0,2mx0,1m),  
pengaduk lambat (0,3mx0,9mx0,5m),Bak pembubuh PAC 
(diameter 0,24mx0,5m), bak pembubuh MgO (1,7mx1,7mx1m  
sedimentasi 2 (0,8mx1,6mx0,7m) ,dan ABR-ABF 
(1,3mx4,2mx1,5m) , sedangkan dimensi alternatif 2  untuk unit 
prasedimentasi (2mx2mx1,3 m), bak ekualisasi (1mx2mx1m),  
Pengaduk  cepat (0,2mx0,2mx0,1m), pengaduk lambat  
(0,3mx0,9mx0,5m),Bak pembubuh PAC (diameter 
0,24mx0,5m), bak pembubuh MgO (1,7mx1,7mx1m 
sedimentasi 2 (0,8mx1,6mx0,7m), tangk1 aerasi 
(1,5mx4,5mx3m) dan sedimentasi 3 (diameter 2 m x 2,1m). 
2. Rencana Anggaran Biaya IPAL alternatif 1 sebesar 
Rp217.650.760 sedangkan Unit IPAL alternatif 2 sebesar  
Rp262.109.713. 
5.2 Saran 
Pada Perancangan  ini ada beberapa saran dari penulis agar 
perancangan selanjutnya memdapatkan hasil yang lebih baik. 
Saran tersebut diantaranya: 
1. Pada perancangan selanjutnya agar dilakukan pengukuran 
debit effluent untuk mengetahui fluktuasi air limbah yang 
dihasilkan. 
2. Perlu dirancang pengelolaan lumpur yang dihasilkan dari 
IPAL. 
3. Perlu dilakukan analisa laboratorium untuk proses biologis  
yang akan digunakan. 
4. Perancangan sebaiknya memperhitungkan nutrient yang ada 
pada air limbah sebelum masuk ke unit bilogis sehingga 
diketahui apakah diperlukan penambahan nutrient atau tidak. 
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